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Version abrégée
Le travail documenté dans cet ouvrage considère la synthèse de régula-
teurs proportionnel intégral dérivé (PID). De par leurs structures simples,
ceux-ci sont très appréciés et abondamment utilisés par la communauté
industrielle.
Le nombre restreint de paramètres d’ajustement implique des perfor-
mances souvent plus modérées que celles pouvant potentiellement être ob-
tenues en utilisant un régulateur d’ordre élevé. En contrepartie, la synthèse
d’une commande PID doit pouvoir être réalisée de façon simple et rapide.
En pratique, les méthodes ne requérant qu’un minimum d’informations du
système à commander sont largement favorisées.
C’est dans ce contexte que se situe cette thèse. L’ajustement est consi-
déré dans le domaine fréquentiel, car la stabilité et la robustesse, ainsi que
les performances temporelles du système en boucle fermée, peuvent y être
représentées. Les indicateurs classiques de robustesse, constitués des marges
de phase et de gain, la pulsation de croisement, mais également des para-
mètres plus avancés, composés des normes inﬁnies des fonctions de sensibi-
lité, peuvent être pris en compte par les approches présentées.
Dans un premier volet, la synthèse est réalisée sans l’utilisation d’un
modèle du système à commander. La simplicité de la méthode modiﬁée
de Ziegler-Nichols est tout d’abord exploitée. En ne mesurant qu’un point
de la réponse harmonique du système, cette dernière propose d’ajuster le
régulateur de sorte à obtenir une marge de phase désirée. Dans cet ouvrage,
on ambitionne en plus de calibrer la pente de la réponse harmonique de la
boucle à la pulsation de croisement de sorte à satisfaire des contraintes sur
les normes inﬁnies des fonctions de sensibilité. Le calibrage peut être réalisé
à l’aide d’approximations découlant des intégrales de Bode, sans avoir besoin
d’informations supplémentaires au sujet du système à commander. Parfois,
cette approche permet d’améliorer grandement les résultats obtenus par la
v
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méthode originale, sans pour autant perdre la facilité extrême de mise en
œuvre.
Par la suite, une approche itérative, sans modèle, est étudiée. On se pro-
pose alors de mesurer, en boucle fermée, à l’aide de cycles limites découlant
d’expériences non linéaires, les marges de robustesse d’un système. À des
ﬁns d’optimisation, un critère fréquentiel est ensuite déﬁni par la somme
pondérée du carré des erreurs entre les valeurs spéciﬁées et mesurées des
marges considérées. La minimisation est alors réalisée par un algorithme de
type gradient, sans devoir recourir à d’autres informations du système que
celles mesurées précédemment.
Enﬁn est considérée l’approche axée sur un modèle du système à com-
mander. Les méthodes d’ajustement de régulateurs PID existantes se
fondent généralement sur des modèles sommaires de premier ou de deuxième
ordre avec retard pur. De nombreuses incertitudes découlent souvent de
telles pratiques, à cause notamment de modes non modélisés. Dans ce tra-
vail, les incertitudes relatives au modèle identiﬁé sont directement prises
en compte aﬁn de garantir performance et stabilité robustes au système en
boucle fermée. Finalement, une application directe de cette méthodologie
peut être formulée pour la synthèse d’une commande décentralisée, relative
aux systèmes multivariables.
Dans chaque chapitre, une application temps réel est présentée pour illus-
trer les méthodes proposées et témoigner de leur eﬃcacité et de leur simpli-
cité.
Mots-clés : Auto-ajustement, régulateurs PID, robustesse.
Abstract
This work considers the adjustment of proportional-integral-derivative
(PID) controllers. Because of their very simple structures, this kind of
controllers are very appreciated, and used abundantly by the industrial
community.
The restricted number of the controller parameters often implies mode-
rate performances, compared to those that can be obtained by high order
control structures. In compensation, it is highly desired to use simple and
fast procedures for the tuning of PID controllers. In practice, the methods
using minimal a priori information about the plant are largely preferred.
This thesis falls in this context. The adjustment is considered in the fre-
quency domain, because as well as stability and robustness, the time domain
performances of the closed-loop system can be represented. The traditional
robustness indicators, which consist of the phase and gain margins, the
crossover frequency, as well as more advanced parameters, which are the
inﬁnity-norm of the sensitivity and complementary sensitivity functions,
can be taken into account by the presented approaches.
In the ﬁrst chapters, the synthesis is realized in a model-free framework.
First of all, the simplicity of the modiﬁed Ziegler-Nichols method is exploi-
ted. By measuring only one point of the system frequency response, the
approach mentioned above proposes to adjust the PID controller parame-
ters in order to obtain a desired value for the phase margin. In this work, it
is also desired to calibrate the slope of the loop frequency response at the
crossover frequency in order to satisfy constraints on the inﬁnity-norm of
the sensitivity functions. This calibration can be done by using approxima-
tions arising from Bode’s integrals, without requiring any other information
about the plant. This approach often improves the results compared to the




Next, an iterative model-free tuning approach, is studied. Robustness
margins are measured directly on the plant using limit cycles generated by
non-linear closed loop experiments. A frequency criterion is then deﬁned
as the weighted sum of the squared errors between the desired and the
measured values of the considered margins. The criterion minimization is
carried out iteratively using a gradient algorithm, without requiring any
other information about the plant than that measured previously.
Finally, a model-based approach is presented. The existing methods are
usually based on simple ﬁrst or second order plant model. Many uncertain-
ties rise often from such approaches, due in particular to unmodeled dyna-
mics. In this work, the model uncertainties are directly taken into account
in order to guarantee robust performance and stability for the closed-loop
system. Finally, a direct application of this methodology is formulated for
the decentralized control of multivariable systems.
In each chapter a real-time application is presented to illustrate the me-
thods and to show their eﬀectiveness and simplicity.
Keywords: Auto-tuning, PID controllers, robustness.
Notations
Symboles généraux
BIBO bounded input bounded output
IMC internal model control
MIMO multiple inputs, multiple outputs
PID régulateur proportionnel intégral dérivé
PI régulateur proportionnel intégral




|.| module ou valeur absolue
||.||∞ norme inﬁnie
.∗ dénote une valeur spéciﬁée
Lettres latines
A amplitude d’un cycle limite à l’entrée de la non-linéarité
C contour de Nyquist
d(t) signal perturbateur
D(s) transformée de Laplace de d(t)
e(t) signal d’écart entre la consigne et la grandeur
à commander
E(s) transformée de Laplace de e(t)
F matrice quelconque déﬁnie positive
Fα(s) fonction de transfert vue par la saturation dans le
schéma de mesure de Ms
f fonction non linéaire statique
g fonction utilisée pour la démonstration de passivité
ix
xG(s) fonction de transfert générale
Gn(s) fonction de transfert nominale du système à commander
Ge ensemble de fonctions de transfert
H Hessien
I point d’intersection entre Fα et l’axe réel négatif
j =
√−1 nombre imaginaire pur
J critère fréquentiel
k pente d’une saturation
K(s) fonction de transfert du régulateur
Kd gain de dérivation d’un régulateur
Ki gain d’intégration d’un régulateur
Kp gain proportionnel d’un régulateur
Ku = 1/Mg inverse de la marge de gain
L(s) fonction de transfert de la boucle
M amplitude du cycle limite à la sortie
de la non-linéarité
Mg marge de gain
Mm = 1/Ms marge de module
Ms norme inﬁnie de la fonction de sensibilité
Mt norme inﬁnie de la fonction de sensibilité
complémentaire
n(t) bruit de mesure
np nombre de paramètres de synthèse
nρ nombre de paramètres du régulateur
N(s) transformée de Laplace de n(t)
N nombre intervenant dans le ﬁltre du terme dérivé
d’un régulateur
N(A, ω) gain équivalent de la non-linéarité
Ns(A) gain équivalent d’une saturation
Nr(A) gain équivalent d’un relais
o dépassement (%)
Pi i
ème paramètre de synthèse
r(t) signal de consigne
Q matrice de transfert d’un pré-compensateur
R(s) transformée de Laplace de r(t)
xi
s opérateur de Laplace
sa(ω) pente de l’amplitude dans le diagramme de Bode
sa(ω) pente de la phase dans le diagramme de Bode
S(s) fonction de sensibilité




tm temps de montée
T (s) fonction de sensibilité complémentaire
Td constante de dérivation d’un régulateur
Ti constante d’intégration d’un régulateur
u(t) grandeur de commande
U(s) transformée de Laplace de u(t)
V fonction utilisée pour la démonstration de passivité
W (s) proﬁl d’incertitudes
y(t) grandeur à commander
Y (s) transformée de Laplace de y(t)
Lettres grecques
α nombre utilisé dans le schéma de mesure de Ms
β nombre utilisé dans le schéma de mesure de Mt
γ (= Ti/Td) rapport entre la constante d’intégration et de dérivation
γm pas d’itération
δ nombre réel positif
∆(s) fonction de transfert variable servant à décrire
les incertitudes
ε petit nombre réel positif
λi facteur de pondération du ième terme du critère J
ω pulsation
ωc pulsation de croisement
ωu pulsation critique
ωMs pulsation associée à la norme inﬁnie de la fonction
de sensibilité
xii
ωMt pulsation associée à la norme inﬁnie de la fonction
de sensibilité complémentaire
ρ vecteur des paramètres du régulateur
τ retard pur
Φm marge de phase
ψ pente de la réponse harmonique de la boucle en ωc
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De nos jours, les systèmes physiques animés par une commande automa-
tique sont très répandus dans l’industrie et ils nous côtoient également dans
la vie quotidienne. Exprimé de manière très laconique, l’objectif premier
de l’automatique est l’étude et la conception d’algorithmes appropriés, aﬁn
que la sortie mesurée d’un processus, appelée grandeur à commander, suive
une trajectoire désirée, en dépit de perturbations éventuelles. Le développe-
ment récent de moyens informatisés, des processeurs et par conséquent de
la puissance de calcul, ont considérablement ampliﬁé l’utilisation de cette
science pour la commande de processus.
La nature souvent très distincte des systèmes, ainsi que les diﬀérentes
exigences formulées envers les performances requises, entraînent une de-
mande de maintes stratégies, ayant une complexité et des objectifs variables.
Le simple exemple d’une voiture de tourisme récente corrobore amplement
ces propos. Une telle réalisation compte actuellement plusieurs dizaines de
boucles de rétroaction d’essence très diverses. Parmi elles, on peut citer la
commande de la température dans l’habitacle, qui n’est somme toute pas
une application critique, mais relève exclusivement du confort des passagers.
Dans ce cas, une variation de température d’un degré est à peine ressentie et
peut être largement tolérée. Ainsi, le but du problème de régulation est de
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2 Chapitre 1. Introduction
garder la grandeur à commander plus ou moins proche de celle de consigne.
D’un autre côté, l’injection de carburant constitue un système bien diﬀé-
rent, contraint à d’autres performances. Pour assurer le bon fonctionnement
du catalyseur et ainsi satisfaire les normes très strictes d’émission de gaz
polluants, il est primordial d’injecter la quantité exacte d’essence assurant
une proportion stœchiométrique. Les exigences envers la commande sont
grandes, non seulement en terme de performances, puisqu’un écart signiﬁca-
tif de la grandeur à commander n’est pas toléré, mais également en terme de
robustesse, car l’algorithme doit pouvoir satisfaire au rôle imparti plusieurs
années durant, et ce, malgré un vieillissement inéluctable des composants
mécaniques.
Malgré un éventail très large de processus existants et malgré les diverses
formulations envers les exigences requises, le régulateur proportionnel inté-
gral dérivé (PID), dont l’architecture relativement dépouillée consiste en
seulement trois termes distincts, s’est imposé dans plus de 90% des boucles
de contre-réaction. La prédominance incontestée de ce type de commande
provient, outre de sa simplicité extrême, des performances qu’il peut of-
frir aux systèmes en boucle fermée, satisfaisant très souvent les cahiers des
charges, si ses paramètres sont choisis judicieusement. L’émergence, au dé-
but des années 1990, des techniques d’auto-ajustement a aussi amené un
regain d’intérêt pour le PID dont plusieurs stratégies permettent son ajus-
tement de façon automatisée.
La possibilité de percevoir le régulateur PID sous plusieurs angles ra-
dicalement diﬀérents explique que la littérature regorge de méthodes de
synthèse, oﬀrant une complexité et des performances très variables, pour
répondre aux divers problèmes rencontrés. Le PID peut être vu, très intui-
tivement, comme un outil dont l’ajustement peut être accompli en considé-
rant indépendamment l’eﬀet produit par chacun de ses paramètres. Un tel
regard débouche sur des règles et des formules empiriques encore très appré-
ciées actuellement. Enﬁn, il peut être considéré sous diﬀérents aspects plus
mathématiques dans le but d’optimiser ses performances ou d’être rendu
robuste.
C’est dans cette dernière catégorie que se situe le travail relaté dans
cet ouvrage. Plus particulièrement, l’ajustement est étudié dans le domaine
fréquentiel, puisque cette représentation permet de juger directement la sta-
1.1 Motivations 3
bilité et la robustesse du système en boucle fermée. De plus, comme plu-
sieurs caractéristiques temporelles sont étroitement liées à des propriétés
fréquentielles, la considération de ces dernières permet, lors de la synthèse,
de prendre en compte la dynamique temporelle.
De manière grossière, les méthodes existantes peuvent être classiﬁées
en deux catégories : la première considère l’ajustement en se basant sur un
modèle du système à commander, alors que la seconde propose une synthèse
directe, fondée sur les données obtenues directement à partir de mesures.
Bien que ces deux domaines aient été diversement étudiés dans la littérature,
aucune méthode ne constitue à ce jour la panacée universelle, et tous les
problèmes n’ont de loin pas encore été résolus. Preuve en sont les récentes
constatations, aﬃrmant que les PID sont encore souvent mal ajustés dans
l’industrie et qu’un gain de productivité non-négligeable est ainsi sacriﬁé.
Une cause majeure est certainement que nombre de méthodes modernes
ne sont peu ou pas utilisées, car souvent restreintes à un type de système
bien particulier. Leur mise en œuvre est, de plus, régulièrement jugée trop
complexe par la communauté industrielle. Enﬁn, certaines d’entre elles ne
considèrent pas l’essence du problème, à savoir la stabilité, la robustesse
ainsi que les performances temporelles.
La simplicité et la ﬂexibilité de l’ajustement des PID sont à juste titre
des paramètres importants qu’il convient de regarder avec une grande pon-
dération. Les méthodes présentées dans cet ouvrage les considèrent toujours
au premier plan. Ainsi, dans un premier volet, où l’ajustement direct est
considéré, on se propose, par deux approches, l’une itérative et l’autre non,
d’ajuster les marges de robustesse en ne requérant qu’une connaissance mi-
nime du système à commander, obtenues à l’aide d’expériences en boucle fer-
mée. En outre, la méthodologie de synthèse itérative se caractérise par une
grande ﬂexibilité, autant envers le choix des paramètres de synthèse, qu’en-
vers la structure du système à commander et celle du régulateur. L’essence
du problème est également considérée au premier chef dans le choix des pa-
ramètres de synthèse. Dans un deuxième temps est étudié l’ajustement axé
sur un modèle. Plus particulièrement, les incertitudes intrinsèques à toute
identiﬁcation ou modélisation sont prises en compte de manière simple, pour
garantir stabilité et performance robustes au système en boucle fermée. Plu-
sieurs exemples de simulation ou d’expériences temps réel illustrent, tout
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au long des chapitres, la simplicité des approches présentées ainsi que leur
pertinence pour les problèmes d’automatique considérés.
1.2 État de l’art
Les méthodes d’ajustement fondées sur les mesures trouvent leur origine
au début des années 1940 avec la méthode de Ziegler-Nichols [81]. Dans
son approche fréquentielle, la démarche proposée consiste à identiﬁer, en
boucle fermée, le gain et la pulsation critique du système à commander.
Le choix des paramètres du régulateur est alors donné par des formules
d’essence empirique. Ces règles, très appréciées pour leur simplicité, sont
aussi connues pour leurs résultats souvent modestes en terme de robustesse
et de performances en poursuite de trajectoire. Plusieurs propositions ont
d’ailleurs été émises par la suite, pour reformuler ces lois, jugées souvent
inadéquates [35].
L’identiﬁcation liée à la méthode de Ziegler-Nichols est délicate, car elle
propose d’amener un système en boucle fermée à la limite de stabilité et de
maîtriser les oscillations ainsi générées. En outre, cette procédure ne peut
être réalisée de manière automatisée. Aﬁn de contourner ces problèmes, une
démarche, proposée en [5] et communément appelée méthode standard du
relais, utilise, pour réaliser l’opération, une structure en rétroaction avec un
élément tout-ou-rien. Cette idée constitue les prémisses de l’auto-ajustement
de régulateurs PID. En incluant une hystérésis ou un retard pur dans le
schéma [5, 12], d’autres points de la réponse harmonique du système à
commander, ainsi que les fréquences associées, peuvent être identiﬁés. La
méthode de Ziegler-Nichols modiﬁée propose alors de dimensionner le régu-
lateur, de sorte que le point connu de la réponse harmonique de la boucle
soit placé en une position désirée sur le plan complexe. La marge de phase
ou de gain souhaitée peut alors être obtenue. Seuls deux paramètres sont
nécessaires au régulateur pour cette aﬀectation. Une contrainte liant alors
les constantes d’intégration et de dérivation entre elles est émise de manière
a priori à la synthèse. Le choix de cette contrainte a fait l’objet de plusieurs
discussions, mais aucune n’a abouti à une solution universellement acceptée
[7, 49, 71].
Diﬀérentes modiﬁcations de la méthode standard du relais ont permis
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d’appliquer cette méthodologie aux systèmes en boucle fermée dans le but
d’en extraire les marges de phase [53, 68] et de gain [7, 53]. D’aucuns ont
proposé une amélioration de la précision de mesure en remplaçant le relais
par une saturation accompagnée d’un gain variable [66, 67]. Une autre ap-
proche, axée sur l’utilisation d’un module d’identiﬁcation PLL1 [13], permet
également une estimation de ces marges de robustesse en ligne. Ces procé-
dures ont alors motivé l’ajustement direct et itératif des marges. En [17],
un algorithme empirique est formulé pour une telle synthèse. La méthode
d’optimisation utilisée, de type simplex, souﬀre cependant d’une conver-
gence relativement lente. Le même but est également proposé en [13]. Seuls
les régulateurs de type PI peuvent cependant être considérés par les deux
approches précitées. Une version fréquentielle de la méthode bien connue
sous le nom d’IFT2 a été présentée en [40] dans le but d’imposer la marge
de phase et la bande passante désirées. La marge de gain ne peut cependant
pas être prise en compte par cette approche.
Il est unanimement reconnu que les normes inﬁnies des fonctions de sensi-
bilité constituent de meilleurs indicateurs de stabilité et de performance que
les marges classiques de robustesse. Ce fait a motivé l’emploi de contraintes
relatives à ces normes pour l’ajustement des PID. Cependant, seule une at-
tention modérée y a été portée dans le cadre d’un ajustement sans modèle
du système à commander. En [7], la méthode dite de Kappa-Tau, de nature
empirique, propose de simples lois d’ajustement qui attribuent à un système
inconnu approximativement une valeur donnée pour la norme inﬁnie de la
fonction de sensibilité. Ce dimensionnement n’est basé que sur l’identiﬁca-
tion de deux points de la réponse harmonique du système à commander.
Une méthode de mesure axée sur l’approche PLL est oﬀerte en [14] pour
mesurer la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité. Un algorithme ad hoc
[15] est alors formulé pour tenter d’imposer la valeur de ce paramètre de
synthèse ainsi que de la marge de phase, dans le cas particulier d’un régula-
teur PI. Un schéma axé sur la méthodologie du relais a également été donné
en [18, 19] pour estimer diﬀérents points de la réponse harmonique de la
fonction de sensibilité, mais il ne permet cependant pas d’extraire la norme
inﬁnie de cette fonction. En outre, aucune de ces méthodes ne permet de
considérer la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité complémentaire en
1de l’anglais Phase Locked Loop
2de l’anglais Iterative Feedback Tuning
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tant que paramètre de synthèse.
L’imposition des marges de robustesse a également été considérée par
des méthodes utilisant un modèle du système à commander. Les marges de
phase et de gain ont tout d’abord été considérées en présupposant l’existence
d’un modèle de premier [38, 76] ou de second ordre [63, 75] avec retard pur,
pouvant être identiﬁé facilement à l’aide de la connaissance du gain statique
ainsi que d’un ou de plusieurs points de la réponse harmonique, obtenus à
l’aide d’un test du relais. L’imposition des marges conduit à la résolution
d’équations non linéaires trigonométriques. Des méthodes graphiques tra-
ditionnelles, utilisant les diagrammes de Bode, permettent de résoudre le
problème, mais ne sont pas souhaitées dans un cadre d’auto-ajustement.
Des approches plus récentes essaient de résoudre le problème de manière
numérique [77] ou encore en simpliﬁant les équations par des estimations
[38, 39]. Le principal désavantage de ces procédures est ﬁnalement que les
spéciﬁcations ne sont pas satisfaites sur le système réel, à cause des approxi-
mations faites lors de l’identiﬁcation ou de la résolution des équations.
Les normes inﬁnies des fonctions de sensibilité ont également été consi-
dérées dans ce contexte. En [4, 68], des optimisations sont proposées pour
maximiser le rejet de perturbations de régulateurs PI et respectivement
PID, en ﬁxant des contraintes sur les fonctions de sensibilité. La minimisa-
tion numérique d’un index de performance utilisant les marges précitées a
été considérée en [37], tandis qu’en [61] des expressions simples sont oﬀertes
pour tenter de borner la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité com-
plémentaire pour des modèles d’ordre restreint. Enﬁn, en [80] ces marges
sont considérées avec une classe spéciale de PID munis de deux paramètres
d’ajustement.
Des incertitudes sont inéluctablement associées à une modélisation d’un
système. Cependant, seules des solutions très fragmentaires, prenant en
compte explicitement ces incertitudes dans le cadre des PID, jonchent la
littérature. La méthode IMC, [50, 57] adaptée aux régulateurs PID, permet
seulement lorsque le processus est décrit par un modèle de premier ordre,
de concevoir un régulateur garantissant une stabilité robuste à la boucle fer-
mée. La performance robuste ne peut y être traitée. Seul cet indicateur de
robustesse est par contre considéré en [59], en appliquant l’idée découlant
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de la méthodologie QFT3 [41], mais seulement pour le dimensionnement
d’un régulateur PI. D’un autre côté, les méthodes H∞ [21] permettent de
résoudre le problème de robustesse, mais les régulateurs qui en découlent ne
sont aucunement d’ordre restreint. De plus, l’approche n’est pas directement
applicable aux processus caractérisés par un retard pur.
1.3 Objectifs
L’objectif de la thèse est de proposer des méthodes simples et innovantes
pour l’ajustement des régulateurs PID.
1.3.1 Méthodes fondées sur des mesures
Les méthodes directes sont certainement celles qui suscitent le plus d’inté-
rêt pour l’ajustement des PID, car elles ne nécessitent aucune identiﬁcation
paramétrique, souvent compliquée et diﬃcilement réalisable de manière au-
tomatique. Conséquemment, une grande partie de ce travail se consacre à
cet aspect.
L’objectif ici est de pouvoir oﬀrir plusieurs stratégies de complexité et
de ﬂexibilité diﬀérentes pour répondre de manière opportune à un grand
nombre de problèmes d’automatique. Comme il a été mentionné aupara-
vant, la simplicité de l’ajustement est primordiale. Ainsi, il est souhaité de
ne devoir extraire du système à commander, que seulement quelques infor-
mations nécessaires au dimensionnement.
Les paramètres de synthèse doivent pouvoir être choisis de sorte à repré-
senter l’essence du problème automatique, à savoir stabilité, robustesse et
performance. Ainsi, il est souhaité de pouvoir utiliser, lors de l’ajustement,
les normes inﬁnies des fonctions de sensibilité, seulement marginalement
adoptées dans les méthodes directes existantes. De plus, diﬀérentes valeurs
doivent pouvoir être spéciﬁées, de sorte à satisfaire aux exigences de nombre
de cahiers des charges.
Les objectifs peuvent être formulés de manière plus quantitative. Une
première approche d’ajustement est dérivée de la méthode modiﬁée de
Ziegler-Nichols [7]. En brisant la contrainte ﬁxée de manière a priori entre la
3de l’anglais Quantitative Feedback Theory
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constante d’intégration et de dérivation du régulateur, il est possible de ﬁxer
la pente de la réponse harmonique de la boucle à la pulsation de croisement.
Un premier objectif est de l’ajuster en ayant recours à un minimum d’infor-
mations du système à commander. Enﬁn, le choix de cette valeur inﬂuence
sévèrement la robustesse et les performances du système en boucle fermée.
Il doit donc pouvoir être fait de sorte à améliorer le calibrage de la boucle en
fonction des exigences formulées. Il en résulte ainsi une méthode très facile
à mettre en œuvre, car la simplicité de la procédure de Ziegler-Nichols est
conservée, mais des résultats largement supérieurs peuvent en découler.
Une deuxième visée consiste à pouvoir mesurer en boucle fermée les
marges de robustesse d’un système dans le but d’ajuster leur valeur. Les
méthodes du relais permettent de mesurer les indicateurs classiques de ro-
bustesse, mais pas les normes inﬁnies des fonctions de sensibilité. Une étude
est ainsi menée en ce sens. Une fois ces paramètres mesurés, un critère
fréquentiel, déﬁni par la somme pondérée des diﬀérences au carré entre les
valeurs mesurées et spéciﬁées, est utilisé à des ﬁns d’optimisation. Il est am-
bitionné de pouvoir minimiser ce critère en quelques itérations seulement et
dans un but de simplicité, sans avoir recours à d’autres connaissances du
système qu’à celles obtenues par les mesures précitées.
1.3.2 Méthodes fondées sur un modèle du système à
commander
Lorsqu’un modèle du système à commander existe, les diﬀérentes marges
de robustesse peuvent être ajustées à l’aide de méthodes déjà existantes.
Ces dernières ne peuvent, très souvent, pas tenir compte des incertitudes
liées au modèle de manière explicite. Or, dans le cadre d’une commande
PID, les incertitudes peuvent jouer un rôle prépondérant, car les modèles
utilisés sont souvent d’ordre réduit et en contiennent passablement, du fait
notamment de dynamiques non modélisées. Par leur faute, les propriétés
obtenues à partir d’un modèle nominal ne sont pas satisfaites sur le système
réel. Ainsi, on se propose, dans ce travail, de tenir compte simplement des
incertitudes pour garantir stabilité et performance robustes au système réel.
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1.4 Structure du mémoire
Cet ouvrage est organisé de la manière suivante.
Le chapitre 2 rappelle quelques notions de base, dans le but de simpli-
ﬁer la compréhension de ce qui suivra. Les variantes du PID qui, in ﬁne,
constitue le pilier de base sur lequel toutes les approches proposées sont
bâties, sont tout d’abord brièvement évoquées. Il sera en outre rappelé qu’il
n’existe pas une, mais bien plusieurs structures PID présentant des spéci-
ﬁcités quelque peu diﬀérentes. Toutes ces expressions pourront être prises
en compte par les méthodes de synthèse présentées. La question de savoir
quand un régulateur PID se révèle être une solution opportune à un pro-
blème existant est ensuite brièvement évoquée. Les paramètres de synthèse
qui seront utilisés par la suite sont présentés et leur importance est souli-
gnée. Enﬁn, les fondements de la méthode standard du relais, ainsi que les
hypothèses que son utilisation présuppose, sont considérés en ﬁn de chapitre.
Le chapitre 3 est consacré à une méthode d’ajustement non itérative,
réalisée sans modèle du système à commander et dérivée de la méthode
de Ziegler-Nichols modiﬁée. Cette dernière propose, en ne mesurant qu’un
seul point de la réponse harmonique du système à commander, d’imposer
une marge de phase souhaitée. Il est montré comment il est possible de
calibrer plus amplement, pratiquement sans informations supplémentaires,
la réponse harmonique de la boucle à la pulsation de croisement en utilisant
à cette ﬁn des informations découlant des intégrales de Bode. Le choix de
la pente est ﬁnalement motivé par l’emploi de contraintes sur les normes
inﬁnies des fonctions de sensibilité.
Le chapitre 4 est consacré à une procédure de synthèse itérative, réa-
lisée sans modèle du système à commander. Il est tout d’abord expliqué
comment, en utilisant la méthodologie du relais, il est possible d’estimer
directement les marges de robustesse du système. L’ajustement est ensuite
axé sur ces mesures en utilisant, à des ﬁns d’optimisation, un critère fréquen-
tiel. Sa minimisation est basée sur une procédure de type gradient dont les
détails sont ensuite explicités. En outre, on montrera comment les dérivées
du critère peuvent être estimées, sans nécessiter le recours à un modèle.
Finalement, l’ajustement basé sur un modèle est considéré au chapitre
5. Une représentation paramétrique du système est tout d’abord utilisée
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pour étudier brièvement le problème d’optimisation présenté dans le cha-
pitre précédent et pour tirer quelques conclusions sur les solutions obtenues.
Enﬁn, il est montré comment les incertitudes rattachées à toute identiﬁca-
tion peuvent être prises en compte simplement lors du dimensionnement.
Une application intéressante de cette méthodologie est donnée, par la suite,
pour la réalisation d’une commande décentralisée relative aux systèmes mul-
tivariables.
Chaque chapitre présenté dans ce mémoire est en outre étayé d’exemples
de simulation et de résultats d’application temps réel illustrant les dé-
marches méthodologiques.
Enﬁn, et pour conclure, le chapitre 6 revient sur les contributions de





Le travail relaté dans cet ouvrage fait appel à quelques notions de base
qui, pour faciliter la lecture et la compréhension de ce qui suivra, sont
exposées dans ce chapitre.
Tout d’abord les diﬀérentes structures du régulateur PID utilisées tout au
long du mémoire sont présentées. Par la suite est brièvement considérée la
question de savoir quand l’utilisation d’un régulateur PID s’avère judicieuse.
Ces points sont abordés en section 2.2.
Le choix des paramètres de synthèse joue un rôle crucial sur les per-
formances obtenues. Les relations entre les diﬀérentes spéciﬁcations poten-
tielles et les concepts de stabilité, performance ainsi que robustesse, sont
ensuite rappelés en section 2.3. Elles permettront notamment de justiﬁer la
sélection des paramètres utilisés dans les chapitres ultérieurs. Dans les deux
premières sections, les diﬀérentes notions courantes proviennent en grande
partie d’ouvrages de base d’automatique [6, 7, 9, 52].
Les procédures d’ajustement ne nécessitant pas de modèle du système à
commander se fondent sur des mesures obtenues à l’aide d’expériences non
linéaires. Les diﬀérents concepts, inspirés d’œuvres traitant des systèmes
non linéaires [24, 69], et permettant l’analyse de ces tests sont dévelop-
pés en section 2.4. Finalement, la méthode standard du relais, ainsi qu’un
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schéma plus avancé amenant une amélioration de la précision de mesure,
sont évoqués en ﬁn de chapitre.
2.2 Régulateur PID
2.2.1 Structures du régulateur
Le comportement du régulateur proportionnel intégral dérivé (PID) stan-













où u(t) désigne le signal de commande et e(t) l’écart résultant de la diﬀérence
entre la consigne et la grandeur à commander. Ainsi, le signal de commande
découlant de l’algorithme décrit ci-dessus est composé de la somme de trois
termes distincts qui, de par la fonction remplie, sont logiquement dénommés
respectivement terme proportionnel, intégral et dérivé. Les paramètres du
régulateur associés à ces diﬀérents termes sont le gain proportionnel Kp, la
constante d’intégration Ti et la constante de dérivation Td.
Les trois termes proportionnel, intégral et dérivé possèdent des carac-
téristiques diﬀérentes et agissent de manière complémentaire. Seule une
description succincte de leurs propriétés en boucle fermée, basée sur une
argumentation intuitive, est donnée ici.
La partie proportionnelle constitue la forme la plus élémentaire de rétro-
action, où le signal de commande est simplement l’écart entre la consigne et
la grandeur à commander, multiplié par le gain Kp. L’intuition veut qu’en
augmentant ce gain, le signal de commande agisse de manière plus forte
sur le système et ainsi atténue plus rapidement l’écart. D’un autre côté,
un régulateur agissant trop fortement donnera naissance à des comporte-
ments oscillatoires, témoins d’une diminution, voire d’une perte de stabilité.
L’apparition d’un signal de commande non nul, dans le cas d’un régulateur
proportionnel, est soumise à l’existence d’un écart entre la consigne et la
grandeur à commander. Ainsi, l’utilisation de cette commande provoque
généralement un statisme. La suppression de celui-ci est assurée par l’uti-
lisation du terme intégral. Ce dernier génère, à partir d’un moindre signal
d’erreur de signe constant, une commande dont l’amplitude ne cesse de
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croître. Cela aura pour conséquence de supprimer tout écart permanent.
Pour cette raison, le terme intégral est souvent interprété dans la littéra-
ture comme un ajustement automatique du point de fonctionnement du
régulateur. Le revers de la médaille est l’eﬀet déstabilisant qu’il engendre.
Au contraire, l’objectif premier de l’élément dérivé est d’accroître la stabi-
lité en boucle fermée. Les mécanismes d’instabilité peuvent être expliqués
de manière très intuitive par la dynamique du système à commander. Lors-
qu’un signal de commande est appliqué au processus, un certain temps est
nécessaire pour que celui-ci agisse sur la grandeur à commander. Le régula-
teur opère donc trop tard sur le processus pour corriger l’écart qu’il perçoit.
Lorsqu’en un temps donné, l’erreur mesurée augmente, on peut logiquement
supposer, qu’à un instant suivant, elle sera encore plus grande. L’idée du
terme dérivé est donc de prédire l’erreur future aﬁn de pouvoir la corriger
directement, sans attendre son apparition. Un régulateur proportionnel dé-
rivé peut être interprété comme une correction proportionnelle agissant sur
l’erreur prédite, où la prédiction est faite en ajoutant à l’écart momentané
sa dérivée pondérée par le facteur Td (extrapolation linéaire).
L’algorithme du régulateur PID tel que décrit en équation (2.1) peut être









Plusieurs variations de la formulation standard du régulateur sont couram-
ment utilisées aﬁn d’augmenter ses performances ou d’en faciliter le dimen-
sionnement. Force est de constater que, dans sa version standard, les para-
mètres du régulateur n’apparaissent pas de manière linéaire dans la fonction
de transfert. Les raisons fondamentales pour lesquelles le régulateur est le
plus souvent décrit de cette façon sont de nature historique et proviennent
de son comportement dynamique : si on considère un signal d’écart constant
e(t) ≡ 1 en entrée, une grandeur de commande constante est obtenue par
le terme proportionnel, alors que le terme intégral génère une rampe. Le
temps t = Ti correspond à celui où la sortie du terme intégral est de même
amplitude que celle du terme proportionnel. De même, si on considère un
signal d’écart en forme de rampe en entrée du régulateur, au temps t = Td,
l’amplitude des signaux de commande provenant des termes proportionnel
et dérivé sera égale.
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Une expression équivalente, où les paramètres apparaissent de manière
linéaire, est souvent plus appréciée pour les calculs analytiques. Une telle
formulation est donnée par la forme parallèle :




Les gains d’intégration Ki et de dérivation Kd sont liés aux paramètres de





Kd = KpTd (2.5)
D’autres variations de la formulation standard sont couramment utilisées
aﬁn d’augmenter les performances en boucle fermée du régulateur PID.
L’ajout d’un ﬁltre dans le terme dérivé est souvent adopté en pratique. Il
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(2.6)
Outre le fait de rendre la fonction de transfert causale, ce ﬁltre permet sou-
vent d’éviter les diﬃcultés inhérentes à la dérivation, liées à l’ampliﬁcation
du bruit de mesure. Le nombre N est généralement ﬁxé avant la synthèse
stricto sensu du régulateur. Des valeurs entre 3 et 20 sont communément
adoptées en pratique [52].
Les systèmes industriels sont caractérisés par des non-linéarités plus ou
moins marquées. Notamment les saturations présentes dans tout actuateur
peuvent avoir des conséquences indésirables sur le comportement du sys-
tème en boucle fermée. Lorsqu’un actuateur est en saturation, le régulateur
PID perd toute son eﬃcience, car la grandeur de commande calculée est
physiquement impossible à délivrer. Plusieurs variantes couramment uti-
lisées permettent au régulateur de tenir compte de ces limitations de la
commande. L’une d’elles consiste à éviter, lors de brusques variations de la
consigne, d’entrer en saturation. C’est principalement le terme dérivé qui
est responsable de ces larges amplitudes de la commande. Une solution est
de dériver, non pas l’écart entre la consigne et la grandeur à commander,
mais directement la grandeur à commander. Un autre moyen dénommé en
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anglais anti-reset windup permet, lorsque la grandeur de commande a at-
teint sa limite physique, d’éviter les problèmes non linéaires liés au terme
intégral. En outre, il dispense de devoir considérer les saturations lors de
la synthèse du régulateur, ce qui impliquerait l’utilisation d’outils non li-
néaires avancés. Une description détaillée de ces variantes «industrielles»
du régulateur PID est disponible dans les ouvrages de base d’automatique
[7, 52].
Bien que les versions non causales du régulateur PID telles que repré-
sentées en équations (2.2) et (2.3) ne sont que rarement implantées pour la
commande de systèmes industriels, la plupart des méthodes d’ajustement
existantes dans la littérature les considèrent pour le calcul du régulateur.
Les diﬀérentes modiﬁcations structurelles comme, par exemple, l’ajout d’un
ﬁltre dans le terme dérivé, même si elles sont implantées lors de la réali-
sation, ne sont, très souvent, pas considérées lors de la synthèse. Les eﬀets
qui en résultent sont alors négligés. Dans cet ouvrage, uniquement dans le
chapitre 3, où des expressions analytiques sont oﬀertes, l’hypothèse est faite
que le régulateur est décrit par sa fonction de transfert standard, exposée
en équation (2.2). Pour les méthodes itératives des chapitres 4 et 5, la seule
supposition formulée est que le régulateur est décrit par une fonction de
transfert stable. En conséquence, ces méthodes sont très ﬂexibles et ne sont
pas restreintes à une structure bien particulière de PID.
Malgré une synthèse analogique, notons ﬁnalement que l’implantation
d’un régulateur se fait, de nos jours, quasiment exclusivement de manière
digitale. Il convient donc de numériser le régulateur avant de l’appliquer.
Plusieurs questions devront alors être considérées dont les plus importantes
auront trait au choix de la période d’échantillonnage, à la méthode de nu-
mérisation et aux problèmes de quantiﬁcation [6, 52].
2.2.2 Forces et faiblesses
Lorsqu’une structure en rétroaction doit être utilisée, il est légitime de se
poser les questions suivantes : pourquoi utiliser un régulateur de type PID ?
Une telle architecture est-elle suﬃsante pour la commande du processus
considéré ? Bien qu’à ce jour il n’existe aucune caractérisation formelle des
systèmes pour lesquels l’utilisation de régulateurs PID s’avère judicieuse, des
réponses partielles à ces questions peuvent être trouvées dans la littérature.
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L’un des points forts du régulateur PID est indéniablement sa struc-
ture d’ordre restreint qui ne dépend pas de celle du système à commander,
contrairement à beaucoup d’autres types de régulateurs. En [8], les auteurs
s’étonnent même qu’avec une stratégie de commande si simple, on puisse
obtenir autant de performances. Ils soulignent notamment que la rétroaction
en soi est une idée puissante, amenant une forte plus-value à la dynamique
du système et que la structure particulière du régulateur n’est souvent pas
déterminante. Par conséquent, la majorité des applications se contente d’une
forme simple de contre-réaction qui suﬃt à induire les diﬀérents avantages
de la commande en boucle fermée. Le régulateur PID constitue donc, de
par sa structure élémentaire, la première solution qui doit être envisagée
lors d’une commande automatique.
L’eﬀort et le temps requis pour la synthèse d’un régulateur sont des
aspects importants qu’il convient de prendre en compte lors du choix de la
commande. La majorité des stratégies donnant naissance à une rétroaction
complexe, dont la structure dépend de celle du système à commander, part
de l’hypothèse qu’un modèle précis et complet du processus est disponible
sous la forme d’une fonction de transfert ou d’une réponse harmonique.
L’obtention d’une représentation in extenso demande cependant un eﬀort
d’identiﬁcation ou de modélisation considérable. De plus, malgré les progrès
réalisés, ces démarches exigent un savoir-faire et ne peuvent souvent pas être
réalisées de manière automatique. Le temps, ainsi que les ressources mises à
disposition, génèrent encore, dans beaucoup de situations, un intérêt marqué
pour les méthodes aboutissant rapidement à la réalisation de la commande.
Là encore, le PID tire son épingle du jeu. Comme le nombre de termes à
ajuster est restreint, il est souvent souhaité de caractériser le processus par
un nombre limité de paramètres. Ainsi, les systèmes sont souvent décrits
par un modèle de premier ou de second ordre avec un retard pur obtenu
suite à une procédure d’identiﬁcation sommaire. Lors d’ajustements dans
le domaine fréquentiel, la connaissance du système n’est requise que dans
des plages fréquentielles bien déﬁnies. L’émergence de procédures d’auto-
ajustement, comme celles proposées dans les chapitres ultérieurs, a permis
de fournir des instruments de mesure aﬁn d’obtenir ces informations de
manière simple.
Quant à la question de savoir si un régulateur PID est suﬃsant pour le
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contrôle d’un système considéré, une étude qualitative est proposée en [7].
Elle souligne que, lorsque la dynamique d’un système est essentiellement du
premier ordre, un régulateur PI est adéquat. C’est également le cas pour
une architecture PID, quand la dynamique dominante est du second ordre.
Pour ces systèmes, aucun gain signiﬁant n’est obtenu par l’emploi d’un ré-
gulateur plus complexe. Par contre, si l’ordre du système est plus élevé,
les performances peuvent être améliorées par l’utilisation d’autres architec-
tures de contre-réaction. Il résulte également des performances limitées lors
de l’emploi de PID avec des systèmes possédant des modes oscillants, spécia-
lement si ceux-ci se trouvent dans la bande passante du système en boucle
fermée. Les systèmes dominés par un retard pur engendrent évidemment
des diﬃcultés. La prédiction linéaire de l’écart futur par le terme dérivé
ne permet pas de résoudre le problème de manière satisfaisante. L’utilisa-
tion additionnelle d’un prédicteur de Smith [52] améliore cependant gran-
dement les performances en poursuite. La structure linéaire du contrôleur
PID n’est pas adaptée aux systèmes fortement non linéaires. Parfois, d’ex-
cellents résultats peuvent néanmoins être obtenus avec une commande à
gains programmés [3]. Si les non-linéarités sont dues aux saturations des
actuateurs, un point fort du régulateur PID est de pouvoir en tenir compte
facilement par l’implantation d’un anti-reset windup. Enﬁn, bien que plu-
sieurs méthodes d’ajustement de PID soient proposées dans la littérature
pour commander les systèmes instables [25, 42, 54, 55], les performances
obtenues sont souvent modestes.
Notons ﬁnalement que les exigences en terme de performances ne sont,
pour beaucoup d’applications, pas très élevées. Bien que ces dernières
puissent parfois être largement augmentées par l’utilisation d’une stratégie
de commande plus complexe, le PID permet souvent, lorsque ses paramètres
sont ajustés de manière judicieuse, de remplir le cahier des charges à entière
satisfaction. Ceci explique pourquoi il est très souvent préféré à d’autres
structures et qu’il est utilisé, malgré la complexité de nombreux systèmes
industriels, dans la grande majorité des boucles de rétroaction.












Fig. 2.1 – Schéma fonctionnel d’une commande automatique standard.
2.3 Spéciﬁcations pour l’ajustement
Maintenant que le régulateur PID a été décrit brièvement, les spéciﬁ-
cations qui seront proposées dans les chapitres suivants pour la synthèse
du régulateur peuvent être considérées. À l’instar de nombreuses méthodes
disponibles dans la littérature, celles qui sont oﬀertes dans les chapitres ul-
térieurs se fondent sur des spéciﬁcations fréquentielles. Il est donc utile de
rappeler ici l’importance de ces caractéristiques. Elles seront utilisées pour
reﬂéter aussi bien la stabilité et la robustesse du système bouclé que ses
performances temporelles.
Le schéma fonctionnel de la ﬁgure 2.1 représente une commande automa-
tique standard où K(s) et G(s) sont respectivement les fonctions de trans-
fert du régulateur et du système à commander. Diﬀérentes entrées agissent
sur le système en boucle fermée. r représente la consigne, tandis que d et
n décrivent respectivement une perturbation à rejeter ainsi que le bruit de
mesure. La grandeur à commander y, l’écart e ainsi que la grandeur de
commande u sont les autres signaux présentant un intérêt pour l’analyse.
Le signe «−» associé au bruit de mesure n’a été introduit que pour simpli-
ﬁer l’écriture par la suite. Beaucoup de commandes automatiques peuvent
être représentées par le schéma de la ﬁgure 2.1, notamment celles faisant
intervenir un régulateur PID. Bien qu’en réalité les perturbations puissent
entrer dans la boucle de diﬀérentes manières, on considère ici, par souci de
simplicité, qu’elles interviennent en amont du système à commander. L’ana-
lyse faite à partir de cette représentation est cependant très représentative.
Les conséquences qui en découlent n’en sont pas modiﬁées si la conﬁguration
devait quelque peu changer.
Le but de la synthèse du régulateur est de déterminer une fonction de
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transfert K(s), de sorte que la grandeur à commander soit proche de la
consigne en dépit de la présence de perturbations, de bruits de mesure et
éventuellement de légères modiﬁcations de la dynamique du système à com-
mander, au cours du temps. Pour déterminer quelles sont les spéciﬁcations
fréquentielles qu’il convient de considérer lors de la synthèse aﬁn d’obtenir
un comportement adéquat du système, il faut étudier les relations fonda-
mentales entre les entrées r, d et n, la sortie y et les variables internes e et u.
Comme le système considéré est linéaire, ces liens de cause à eﬀet peuvent
être exprimés à l’aide de fonctions de transfert. Soit R(s), E(s), U(s), D(s),
Y (s) et N(s) les transformées de Laplace respectives de r(t), e(t), u(t), d(t),
y(t) n(t) et L(s) la fonction de transfert de la boucle :
L(s) = K(s)G(s) (2.7)
Les relations suivantes peuvent aisément être obtenues à partir du schéma





























Il convient de noter que plusieurs fonctions de transfert intervenant dans
ces équations sont identiques. Ainsi, seul un nombre réduit de fonctions de
transfert, dénommées le «gang des quatre» [9], suﬃt à décrire entièrement











Une commande en rétroaction amène très souvent une plus-value considé-
rable pour la dynamique du système. L’un des grands désavantages qu’elle
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peut cependant engendrer, est une perte de stabilité. Lors d’apparitions
d’un tel phénomène, la grandeur à commander n’est plus maîtrisable et
des conséquences désastreuses s’ensuivent parfois. La stabilité est donc une
propriété fondamentale que doit satisfaire toute commande automatique.
Si les quatre fonctions de transfert représentées en (2.9) sont stables, alors
le système de la ﬁgure 2.1 possède la propriété de stabilité interne [9]. Si les
trois entrées du système considéré sont bornées en amplitude, cette propriété
implique que la sortie ainsi que les variables internes le sont également. La
stabilité interne est un concept plus fort que celui de la stabilité BIBO (de
l’anglais bounded input, bounded output). Cette dernière ne met en jeu que
les signaux d’entrée et de sortie. L’idée sous-jacente à la déﬁnition de la
stabilité interne est la constatation que la relation entrée-sortie peut être
stable et engendrer des sorties bornées, alors même que les signaux internes,
comme la grandeur de commande, peuvent, dans certaines situations, ne pas
être stables, et occasionner des dommages au système physique.
La stabilité interne du système considéré en ﬁgure 2.1 peut également être
montrée à l’aide du critère de Nyquist. Ce critère, de nature géométrique,
permet, en visualisant la réponse harmonique de la boucle dans le plan
complexe, de déterminer la stabilité du système en boucle fermée [52, 72].
Un bref rappel de ce critère est énoncé ci-après.
Le critère de Nyquist consiste en une interprétation du principe de l’argu-
ment, utilisant le contour de Nyquist C. Ce dernier parcourt l’axe imaginaire
du plan complexe de −j∞ à +j∞ ainsi qu’un demi-cercle de rayon inﬁni
qui englobe tout le demi-plan des valeurs réelles positives. Dans le cas où
la fonction de transfert de la boucle L(s) possède un ou plusieurs pôles sur
l’axe imaginaire, le contour de Nyquist C évitera ces points par des demi-
cercles de rayon inﬁniment petit centrés en ces points. La ﬁgure 2.2 montre
le contour C dans la situation où la boucle possède un ou plusieurs pôles
à l’origine. Cette situation est particulièrement importante dans le cadre
du régulateur PID, vu que celui-ci possède un intégrateur. Lorsque s par-
court une fois le contour C, L(s) décrit une courbe appelée diagramme de
Nyquist. Le critère de Nyquist peut alors être formulé de la manière sui-
vante: soit m le nombre total de pôles instables de la boucle. Le système en
boucle fermée est BIBO stable si et seulement si le diagramme de Nyquist
évite le point critique −1 et l’encercle exactement m fois dans le sens tri-




Fig. 2.2 – Contour de Nyquist.
gonométrique direct (sens inverse des aiguilles d’une montre). Si, de plus, il
n’y a pas d’annulation de pôles et de zéros en Re s ≥ 0 lorsque le produit
K(s)G(s) est formé, le système en boucle fermée possède la propriété de
stabilité interne [21].
La majorité des systèmes industriels est généralement stable et le ré-
gulateur PID ne possède pas de pôle strictement instable. Ainsi, pour ces
systèmes, le critère de Nyquist simpliﬁé permet d’exprimer la stabilité de
manière aisée et son emploi s’en trouve largement facilité : le système est
BIBO stable, si le point critique −1 est laissé à gauche de la réponse har-
monique de la boucle quand la pulsation ω ∈ [0,∞).
Le régulateur PID, dans sa forme standard, possède un pôle à l’origine
et aucun zéro instable pour autant que Ti et Td soient positifs. Des valeurs
négatives pour ces constantes n’ont par ailleurs aucun sens physique et ne
sont pas souhaitées. En conséquence, si la fonction de transfert du système
à commander ne possède pas de zéros à l’origine, aucune simpliﬁcation de
pôles de zéros instables n’est faite lors de la construction de la boucle et le
critère simpliﬁé de Nyquist garantit la stabilité interne du système bouclé.
Le critère de Nyquist simpliﬁé est un outil très utilisé pour démontrer
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la stabilité lors de la synthèse d’un régulateur d’ordre réduit. Les méthodes
proposées aux chapitres suivants s’appuient sur ce critère.
2.3.2 Robustesse et marges de stabilité
La stabilité d’une commande automatique est une condition nécessaire
pour le bon fonctionnement du système. Elle ne constitue cependant pas
une condition suﬃsante. Le système à commander est potentiellement sujet
à de lentes variations de sa dynamique au cours du temps. Il est primordial
que celles-ci ne brisent pas la stabilité. De manière plus générale, un objectif
de la rétroaction est de rendre le système bouclé robuste à ces ﬂuctuations,
aussi bien en stabilité qu’en performances. La considération de diﬀérentes
marges lors de la synthèse du régulateur permet d’obtenir cette robustesse
vis-à-vis des incertitudes entourant le système à commander.
Pour assurer une robustesse en stabilité, il ne suﬃt pas de laisser le point
critique sur la gauche de la réponse harmonique de la boucle. Il est nécessaire
également de garder une certaine distance minimale entre la courbe et le
point −1.
Une des fonctions de transfert du «gang des quatre» représenté en (2.9),





Cette dernière revêt une importance majeure au niveau de la robustesse et
permet d’exprimer cette distance minimale. La norme inﬁnie de la fonction
de sensibilité :
Ms = ||S||∞ = sup
ω
∣∣∣∣ 11 + L(jω)
∣∣∣∣ (2.11)
représente tout simplement l’inverse de la distance minimale du point cri-
tique à la réponse harmonique de la boucle :
M−1s = inf
ω
|1 + L(jω)| (2.12)
Une interprétation géométrique, dans le plan complexe, du paramètre Ms
est représentée en ﬁgure 2.3 : la réponse harmonique de la boucle est tan-
gentielle au cercle de rayon M−1s centré sur le point critique, et n’entre à
aucun endroit dans celui-ci.
2.3 Spéciﬁcations pour l’ajustement 23



















Fig. 2.3 – Interprétation géométrique des paramètres de synthèse.
En présence d’incertitudes non linéaires, Ms est également un indicateur
privilégié de robustesse. Si une fonction statique f est insérée dans la boucle,
il peut être démontré, par le critère du cercle [48], que le système bouclé
demeure stable pour autant que la non-linéarité est bornée par deux droites,








Ms − 1 (2.13)
En plus d’être robuste en stabilité, une boucle fermée doit l’être en perfor-
mance. En d’autres termes, le comportement de la grandeur à commander
ne doit pas être sensible aux lentes ﬂuctuations de la dynamique du système
à commander. La dynamique entre la consigne et la grandeur à commander
est donnée par l’une des fonctions de transfert exposée en (2.9), dénommée





Le changement du comportement du système en boucle fermée lors de va-
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riations (inﬁniment petites) du processus peut être représenté par les ex-





























Ainsi, pour de faibles modiﬁcations de la dynamique du système à com-
mander, la fonction de sensibilité joue un rôle prépondérant pour décrire
les changements de celles du système en boucle fermée. Le système se verra
moins aﬀecté par un changement du processus aux fréquences où le module
de la sensibilité est faible. Il est donc important, non seulement pour la ro-
bustesse en stabilité, mais également pour celle en performance, de pouvoir
contrôler la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité et ainsi la distance
minimale entre L(jω) et le point critique.
Deux autres marges de robustesse sont également d’une importance ma-
jeure pour la synthèse des régulateurs PID : celles-ci sont les marges de
phase Φm et de gain Mg. Ces indicateurs mesurent le niveau de stabilité
dans certaines directions spéciﬁques. Ainsi, la marge de phase représente la
distance en radians entre le point critique et la réponse harmonique de la
boucle, le long du cercle unité :
Φm = π −  L(jωc) (2.18)
où ωc, appelé pulsation de croisement, est déﬁni implicitement de la manière
suivante :
|L(jωc)| = 1 (2.19)
Φm représente le déphasage maximal qui peut être introduit dans la boucle
de telle sorte que le système demeure encore stable. La marge de gain, quant
à elle, exprime la distance entre le point critique et la courbe L(jω) le long
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où la pulsation critique ωu est celle où la réponse harmonique de la boucle
coupe l’axe réel négatif :
 L(jωu) = −π (2.21)
Mg indique le gain maximal qui peut être inséré dans la boucle sans annihiler
la stabilité du système résultant.
Les marges de gain et de phase ﬁgurent sur le diagramme de Nyquist
de la ﬁgure 2.3. On y constate aisément que ces deux marges de stabilité
sont moins représentatives que la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité,
du fait qu’elles ne sont que des projections de la robustesse en stabilité
dans certaines directions. Si l’une d’elles est faible, le système considéré
est proche de l’instabilité. Cela peut cependant aussi être le cas pour des
systèmes complexes, lorsque les deux marges sont relativement grandes. En
d’autres termes, les marges de gain et de phase ne garantissent pas stricto
sensu une borne supérieure pour Ms. Ces deux marges sont néanmoins très
appréciées, car leur ajustement est souvent plus aisé que celui de Ms.
Enﬁn, la ﬁgure 2.3 permet de voir facilement qu’une spéciﬁcation sur
la norme inﬁnie de sensibilité garantit une borne inférieure autant pour la
marge de phase que pour celle de gain [7] :
Mg ≥ Ms
Ms − 1 (2.22)
Φm ≥ 2 arcsin 1
2Ms
Ces relations sont illustrées en ﬁgure 2.4.
2.3.3 Performance en poursuite
Les performances de la commande sont généralement spéciﬁées dans le
domaine temporel. Le plus souvent, la réponse du système à un saut in-
diciel de la grandeur de référence est considérée pour juger de la qualité
dynamique de la boucle fermée. Diﬀérentes valeurs caractéristiques tels que
le dépassement, le temps de montée, le temps d’établissement ou encore l’er-
reur permanente sont attachées à cette réponse. Certains de ces paramètres
temporels sont fortement corrélés à des caractéristiques fréquentielles : de
ce fait, une synthèse dans le domaine fréquentiel permet de tenir compte
indirectement de la performance temporelle du système résultant.
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Fig. 2.4 – Borne inférieure pour Φm et Mg (en traitillé) en fonction de Ms.
La dynamique entre la consigne et la grandeur à commander est en-
tièrement régie par la fonction de sensibilité complémentaire T . La norme
inﬁnie de cette dernière est une grandeur-clef, pour décrire le dépassement
lors d’une réponse indicielle :
Mt = ||T ||∞ (2.23)
Pour les systèmes de deuxième ordre existe une relation exacte, liant Mt (en
dB) au dépassement o (exprimé en %) [61, 73] :









Cette relation donne très souvent des résultats satisfaisants en pratique, car
les caractéristiques fréquentielles en boucle fermée de beaucoup de systèmes
industriels sont proches, dans une large plage autour de la fréquence de
résonance, de celles des systèmes de deuxième ordre.
Mt, tout comme Ms, peut être interprété dans le plan complexe de ma-
nière très élégante. En considérant le module de chaque terme de l’équation
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(2.14), la relation suivante est obtenue :
|T (jω)| = |L(jω||1 + L(jω)| (2.25)
Soit x et y, respectivement la partie réelle et imaginaire de la réponse har-
monique de la boucle :
x = {L(jω)}
y = {L(jω)}





(1 + x)2 + y2
En admettant que |T | est constant, l’équation peut s’écrire :(
x +
|T |2




(|T |2 − 1)2 (2.26)
Cette équation est celle d’un cercle dans le plan complexe dont le centre cT
et le rayon rT sont :
cT =
−|T |2
|T |2 − 1 (2.27)
rT =
|T |
|T |2 − 1 (2.28)
Ainsi, dans le plan complexe, hormis pour |T | = 1, le lieu correspondant à
une valeur constante de |T | représente un cercle. Si |T | = 1, celui-ci dégénère
en une droite verticale passant par le point de coordonnée −0.5 + j0. La
ﬁgure 2.5 représente, pour diﬀérentes valeurs de |T | entre 1 et 2, ces lieux
dans le plan complexe. D’après l’équation (2.25), on constate aisément, le
long de chaque courbe, que le rapport des distances d’un point considéré au
point critique et à l’origine est constant.
Par conséquent, la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité complémen-
taire Mt peut être illustrée par un cercle dans le plan complexe tangent
à la réponse harmonique de la boucle, mais ne possédant aucune intersec-
tion avec celle-ci. Spéciﬁer une valeur pour Mt correspond ainsi à déﬁnir
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|T | = 1
|T | = 2
Fig. 2.5 – Lieux des valeurs constantes de |T | dans la plan complexe.
un disque duquel L(jω) est exclu. La ﬁgure 2.3 montre ce disque pour le
système considéré.
La marge de phase Φm constitue également une mesure de performance.
Ajuster la marge de phase correspond à spéciﬁer |T | à la pulsation de croi-
sement. Or, pour beaucoup de systèmes, ωc est juste légèrement supérieur
à la fréquence correspondant au maximum de sensibilité complémentaire.
Ainsi, lorsqu’on choisit une marge de phase, un but recherché peut être de
calibrer la réponse harmonique de la boucle dans cette région et ainsi d’ob-
tenir approximativement une valeur désirée pour Mt. Une règle grossière
peut être donnée pour signaler une tendance pour le dépassement (en %)
obtenu, en fonction de la marge de phase (exprimée en degrés) :
o = 70− Φm (2.29)
Il existe également une relation d’inégalité entre Mt et Φm. Comme la
ﬁgure 2.3 le montre, une valeur donnée de Mt assure une borne inférieure
pour Φm selon :





+ π ≈ 63
Mt
− 3 (2.30)
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Fig. 2.6 – Borne inférieure pour Φm en fonction de Mt (traitillé : relation approximative).
Ces relations sont illustrées en ﬁgure 2.6.
Le temps de montée tm du système en boucle fermée est l’indicateur
principal de rapidité. Cette grandeur est indéniablement liée à la pulsation





donne souvent des résultats satisfaisants en pratique pour les systèmes à mi-
nimum de phase. Cette recette est obtenue en considérant que la dynamique
de système bouclé est du second ordre.
ωc est également lié à la bande passante du système en boucle fermée,
déﬁnie comme étant la pulsation où |T (jω)| franchit les −3 dB. La valeur de
cette dernière constitue parfois une spéciﬁcation pour l’ajustement du ré-
gulateur qu’il est possible de prendre en compte en considérant la pulsation
de croisement.
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2.3.4 Rejet de perturbations
Les commandes automatiques sont très souvent sujettes à des perturba-
tions qu’il convient de rejeter. Comme mentionné en équation (2.8), l’in-








En considérant la situation boucle ouverte, où G(s) n’est pas commandé par
contre-réaction, une perturbation en entrée occasionne une modiﬁcation de





où Ybo décrit la transformée de Laplace du signal de sortie ybo. Par consé-
quent, l’inﬂuence de la rétroaction sur une perturbation est donnée en com-







Ainsi la fonction de sensibilité joue un rôle prépondérant non seulement
pour juger de la stabilité du système, mais également pour quantiﬁer l’am-
pliﬁcation des perturbations par la boucle fermée. Une perturbation de type
sinusoïdal se verra atténuée par la rétroaction si sa pulsation ω est telle que
|S(jω)| < 1. Au contraire, elle se verra ampliﬁée si |S(jω)| > 1. Ms quan-
tiﬁe l’ampliﬁcation maximale que peut subir une perturbation. Il est donc
important de limiter sa valeur.
Cependant, de manière générale, le problème du rejet de perturbations
n’est pas résolu en bornant son ampliﬁcation par la boucle. Pour un bon
rejet, il faut que le module de la fonction de sensibilité soit petit aux fré-
quences contenues dans le signal perturbateur d(t). Or, pour la majorité
des systèmes industriels, le contenu fréquentiel du signal d est largement
prépondérant en basse fréquence. d est d’ailleurs très souvent modélisé par
un saut indiciel. La pulsation déterminante pour Ms se situe bien souvent
en aval de celles où le spectre de d est riche. Contrairement aux méthodes
de type H∞, débouchant sur des compensateurs d’ordre élevé, et qui per-
mettent une calibration de la fonction de sensibilité en toutes fréquences,
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les méthodes ayant trait aux régulateurs d’ordre restreint ne le permettent
pas. L’abaissement de |S(jω)| en basse fréquence ne peut être provoqué que
de manière indirecte. Pour ce faire, un résultat fondamental de la théorie
dans le domaine fréquentiel est utilisé :
∫ ∞
0
log |S(jω)|dω = 0 (2.35)
Cette relation, valable pour les systèmes stables où le degré relatif de L(s)
est d’au moins deux, exprime le fait que l’aire, sous |S| exprimé de manière
logarithmique, est constante. Elle montre que si la sensibilité est réduite en
une pulsation, elle doit forcément être augmentée en d’autres fréquences.
L’équation (2.35) n’implique cependant pas que l’abaissement de la sensi-
bilité en basse fréquence provoque l’augmentation de la norme inﬁnie de la
fonction de sensibilité. Cependant, lorsqu’une contrainte sur la bande pas-
sante de la fonction de transfert de la boucle est présente, il a été démontré
en [21] que l’abaissement de la sensibilité en basse fréquence résulte en une
augmentation de |S| aux fréquences antérieures à celle déterminant la bande
passante. Dans ce cas, un meilleur comportement en rejet de perturbations
peut souvent être obtenu en augmentant la valeur de Ms. Ainsi, un compro-
mis existe souvent entre rejet de perturbations, robustesse et performance
en poursuite. Des spéciﬁcations diﬀérentes peuvent alors être formulées sui-
vant que la priorité est donnée à l’asservissement ou à la régulation. Dans les
applications et les exemples de simulation présentés sont surtout considérés
les problèmes d’asservissement, bien que les méthodes proposées permettent
aussi de spéciﬁer des valeurs de synthèse privilégiant le comportement en
régulation.
Une autre grandeur indirectement liée au rejet de perturbations est le
gain d’intégration Ki = Kp/Ti. D’aucuns recommandent de le maximiser
aﬁn de minimiser l’intégrale de l’écart dû à la perturbation [45, 60, 68].
Cependant, une optimisation de Ki, accompagnée de contraintes de robus-
tesse, donne souvent, comme cela est justiﬁé de manière détaillée en [9], des
régulateurs ayant des propriétés indésirables.
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2.3.5 Sensibilité au bruit de mesure
Le signal n(t) représentant le bruit de mesure constitue la dernière entrée
du système illustré en ﬁgure 2.1. L’introduction du bruit de mesure dans le
système est une conséquence inévitable de l’utilisation de la rétroaction. De
plus, tout organe de mesure produit un signal altéré par du bruit. Ainsi, il
convient d’en tenir compte lors de la synthèse d’un régulateur.
Une première constatation qui peut être faite en étudiant les relations
exposées en équation (2.8) est que les fonctions de transfert décrivant la
propagation du bruit sont exactement les mêmes que celles représentant
la dynamique d’un changement de consigne. Ainsi, le système ne peut pas
diﬀérencier le signal de consigne du bruit de mesure. Par chance, ce dernier
n’a typiquement qu’un contenu haute fréquence, se trouvant au-delà de la
bande passante en boucle fermée, et se voit ainsi atténué par la boucle.
Il faut cependant veiller à ce que le bruit de mesure ne génère pas un
comportement indésirable de la grandeur de commande. L’eﬀet du bruit
de mesure sur cette dernière peut être étudié en considérant la fonction de




En haute fréquence, cette fonction de transfert a un comportement très
proche de K(s). Or, pour un régulateur PID idéal, K(jω) tend en haute
fréquence vers l’inﬁni. Cette aﬃrmation motive clairement l’emploi de ﬁltres
pour limiter l’ampliﬁcation du bruit. Plusieurs types de ﬁltres peuvent être
envisagés en pratique. Très couramment, le signal résultant du terme dérivé
est ﬁltré par un élément passe-bas du premier ordre. Il en résulte la structure
du régulateur présentée en équation (2.6).
Notons ﬁnalement qu’un régulateur implanté de manière digitale n’am-
pliﬁera les bruits de mesure que dans une bande de fréquences limitée. Dans
ce cas, si une composante non-négligeable du bruit est présente au-delà de
la pulsation de Nyquist, un ﬁltre de garde analogique est fortement souhaité
aﬁn d’éviter tout repliement de son spectre.
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2.3.6 Choix des paramètres de synthèse
Maintenant que les propriétés importantes d’un système en boucle fermée
ont été évoquées et que les relations avec les diﬀérentes caractéristiques
fréquentielles ont été exposées, il reste à motiver le choix des paramètres,
qui seront utilisés pour l’ajustement, dans les chapitres suivants.
Pour la synthèse des régulateurs d’ordre restreint, il est fortement sou-
haité que les procédures d’ajustement soient simples. Cette simplicité a des
implications directes sur les paramètres de synthèse. Idéalement, ces der-
niers doivent remplir plusieurs exigences :
1. Leur nombre doit être restreint.
2. Les paramètres utilisés doivent capter l’essence du problème. En
d’autres termes, ils doivent représenter la stabilité ainsi que les per-
formances du système en boucle fermée. De plus, l’inﬂuence des para-
mètres de synthèse sur les propriétés du système doit être transparente
pour l’utilisateur.
3. Les paramètres de synthèse doivent avoir un caractère universel : idéale-
ment leurs valeurs ne doivent pas dépendre de la dynamique du système
considéré. De plus, par défaut, de bonnes valeurs doivent être dispo-
nibles de telle sorte que l’ajustement puisse être rapidement applicable
à diﬀérents systèmes, sans nécessiter l’intervention d’un utilisateur ex-
périmenté. Diﬀérentes boucles de rétroaction ajustées selon les mêmes
spéciﬁcations doivent notamment avoir une dynamique semblable.
Basés sur ces considérations, les paramètres de synthèse utilisés par les
méthodes d’ajustement présentées dans cet ouvrage sont les suivants :
– Norme inﬁnie de la fonction de sensibilité Ms. Communément,
des valeurs entre 1.3 < Ms < 2 sont souhaitées. Une valeur comprise
dans le bas de la fourchette garantit une meilleure robustesse alors
qu’un choix plus proche de 2 améliore le rejet de perturbations au
détriment des marges de stabilité.
– Norme inﬁnie de la fonction de sensibilité complémentaire
Mt. Pour limiter de larges dépassements lors de réponses indicielles,
il est conseillé de spéciﬁer une valeur inférieure à Mt = 1.2.
– Marge de phase Φm. Des valeurs typiques pour le choix de Φm sont
entre 30◦ et 60◦.
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– Marge de gain Mg. Généralement, des valeurs supérieures à Mg =
2 sont souhaitées en pratique. Un problème associé à la marge de gain
est qu’une spéciﬁcation a priori n’est pas toujours possible. Pour un
système d’ordre élevé ou comportant un retard pur non négligeable,
une valeur proche de 2 est réaliste en pratique. Au contraire, si un
système d’ordre un ou deux sans retard pur est pris en compte, une
telle valeur n’est pas réalisable. Une marge bien supérieure est de toute
façon obtenue.
– Pulsation de croisement ωc. Ce paramètre ne remplit pas le troi-
sième point des exigences idéales. Une valeur de spéciﬁcation ωc dépend
tout particulièrement de la dynamique du système à commander et ne
peut pas être donnée de manière a priori. Si la bande passante du
système en boucle fermée ou le temps de montée sont connus, une va-
leur estimative pour ωc peut l’être également. Si aucune performance
temporelle n’est spéciﬁée, il a été proposé en [40], de choisir ωc, en






Ce rapport z ne peut pas non plus, en général, être donné de manière
a priori, mais dépend également de la dynamique du système. Si le
temps de montée souhaité est proche de celui obtenu par le régulateur
résultant de la méthode de Ziegler et Nichols [81], la résolution d’une
équation algébrique permet souvent d’obtenir une valeur convenable
pour ωc. Notons que la méthode d’ajustement proposée en chapitre 4
permet de ne pas considérer ωc comme paramètre de synthèse si l’uti-
lisateur ne connaît pas une spéciﬁcation judicieuse pour le problème
considéré.
Enﬁn, comme les spéciﬁcations précitées sont parfois redondantes, il n’est
pas souhaitable de les considérer toutes lors d’un ajustement. Les méthodes
proposées ultérieurement permettent à l’utilisateur de choisir celles qui lui
paraissent les plus pertinentes.
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2.4 Méthodes du relais
Toute méthode d’ajustement, aussi simple soit-elle, exige une certaine
connaissance du système à commander. Celle-ci peut provenir, soit d’un
modèle de connaissance obtenu par une modélisation mathématique de la
physique du système, soit alors de diﬀérentes mesures opérées sur ce der-
nier. Pour l’ajustement du régulateur PID, les méthodes de mesure n’oﬀrant
qu’une connaissance succincte du processus sont souvent privilégiées. Ces
mesures peuvent déboucher sur un modèle primaire ou alors être utilisées
pour une synthèse directe du régulateur. Dans ce contexte, les méthodes
dites «du relais» sont particulièrement proﬁtables. Elles se basent sur l’ana-
lyse de cycles limites obtenus à partir de schémas non linéaires. Par de
simples procédures de mesure, elles permettent d’identiﬁer, dans le dia-
gramme de Nyquist, des points particuliers de la réponse harmonique du
système à commander ou de la boucle. D’autres avantages, telles que leur
facilité d’implantation ou leur structure en boucle fermée, permettant de
réduire la sensibilité aux perturbations, les ont rendues spécialement appré-
ciées par la communauté industrielle. Cette section rappelle les outils utilisés
pour l’analyse de telles réalisations et remémore la méthode standard du re-
lais ainsi que les modiﬁcations proposées pour accroître substantiellement
la précision de mesure.
2.4.1 Méthode du premier harmonique
La présence d’un élément non linéaire dans un montage en rétroaction
rend l’analyse exacte de la dynamique du système très complexe [78]. La
méthode du premier harmonique constitue une approximation qui oﬀre une
alternative intéressante. Elle permet de prédire et d’analyser approxima-
tivement les régimes permanents oscillatoires résultant d’expériences non
linéaires. Cette étude peut être réalisée de manière simple dans le domaine
fréquentiel.
L’applicabilité de l’analyse par la méthode du premier harmonique est
constituée de tout système pouvant être ramené sous la forme représentée
en ﬁgure 2.7 où f décrit une fonction non linéaire statique et G(s), une
fonction de transfert passe-bas linéaire. Quelques hypothèses sont formulées
aﬁn de permettre l’étude de cycles limites :







Fig. 2.7 – Un système non linéaire.
1. La non-linéarité est unique.
2. L’élément non linéaire est invariant dans le temps.
3. f est une fonction impaire.
4. La sortie de la non-linéarité est périodique de même période que l’en-
trée.
La troisième hypothèse, stipulant que f est symétrique par rapport à
l’origine, n’est pas nécessaire, mais simpliﬁe la notation par la suite. Elle
permet de négliger le terme constant du développement de Fourier du signal
en sa sortie.
Considérons maintenant la transmission d’un signal sinusoïdal dans l’or-
gane non linéaire : soit e(t) = A sin(ωt) le signal en entrée de la fonction
f . La sortie u(t) correspond à un signal périodique, pas nécessairement si-
nusoïdal, qui admet généralement une inﬁnité d’harmoniques. En utilisant





(an cos(nωt) + bn sin(nωt)) (2.38)













On conçoit aisément que le problème est a priori très complexe si on
considère la structure en rétroaction de la ﬁgure 2.7. Chaque harmonique est
ﬁltré par le système linéaire et se retrouve par la suite à nouveau en entrée
de la non-linéarité. Heureusement, les systèmes linéaires sont, de manière
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très générale, strictement causaux et vont atténuer les harmoniques de rang
supérieur. Comme son nom l’indique, la méthode du premier harmonique
propose de ne considérer que l’harmonique fondamental et suppose que les
harmoniques supérieurs sont complètement ﬁltrés par le système linéaire, à
savoir :
u(t) ≈ a1 cos(ωt) + b1 sin(ωt)











Par analogie aux systèmes linéaires, où la réponse harmonique est le rap-
port entre l’entrée sinusoïdale et la sortie du système, le gain équivalent N
d’un élément non linéaire est le rapport complexe de la composante fonda-








Ainsi, l’élément non linéaire est remplacé, pour l’analyse de la dynamique
du système en ﬁgure 2.7, par son gain équivalent. Cette simpliﬁcation est
appelée quasi-linéarisation. Il est important de noter ici que le gain équi-
valent n’est déﬁni que pour une entrée sinusoïdale et n’a de sens que si le
système est dans un régime périodique oscillatoire.
Calcul du gain équivalent
Seuls les deux types de non-linéarité très courants que sont le relais et
la saturation seront exploités par les méthodes de mesure présentées dans
ce mémoire. Pour ces deux éléments, le calcul du gain équivalent est briè-
vement rappelé ici. Pour ce faire, considérons la relation entrée-sortie d’une
saturation telle que l’illustre la ﬁgure 2.8. a et k y décrivent respectivement
le domaine de linéarité et la pente de la saturation : soit e(t) = A sin(ωt) le
signal d’entrée de cette non-linéarité. Si A ≤ a la sortie n’est pas saturée et
reste dans le domaine linéaire :









Fig. 2.8 – Caractéristiques entrée-sortie d’un relais et d’une saturation.
u(t) = kA sin(ωt) (2.45)
De ce fait, le gain équivalent est la constante k. Dans le cas où A > a, la
sortie de la saturation peut être exprimée comme suit:
u(t) =
{
kA sinωt 0 ≤ ωt ≤ ωt1
ka ωt1 ≤ ωt ≤ π/2 (2.46)
où ωt1 = arcsin(a/A). Comme la caractéristique de la saturation est impaire,
a1 = 0. La symétrie de la saturation permet, pour le calcul de b1, de ne
















































Le relais, dont la caractéristique entrée-sortie est montrée en ﬁgure 2.8,
constitue un cas particulier d’une saturation où le domaine de linéarité est
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Notons que les gains équivalents des deux éléments considérés sont pu-
rement réels, ne causant ainsi pas de déphasage du signal de sortie. Ils sont
également indépendants de la fréquence du signal d’entrée dont seul l’ampli-
tude est déterminante. Ainsi, ils peuvent être vus comme de simples gains
dont la valeur dépend de l’amplitude A. Par la suite, l’analyse se limite aux
gains équivalents dont les fonctions ne dépendent pas de la pulsation du
signal en entrée.
Existence de cycles limites
Le gain équivalent revêt une grande importance pour prédire l’appari-
tion de cycles limites. Considérons le système représenté en ﬁgure 2.7. Pour
l’analyse, la non-linéarité f est remplacée par son gain équivalent N(A).
Supposons que le système est le siège d’oscillations permanentes. Ainsi, les
variables internes doivent satisfaire les relations suivantes [69] :
e = −y (2.49)
u = N(A)e (2.50)
y = G(jω)u (2.51)
Ainsi :
y = G(jω)N(A)(−y) (2.52)
Comme y = 0 on a :
G(jω)N(A) + 1 = 0 (2.53)
ou encore :
G(jω) = − 1
N(A)
(2.54)
Si l’équation susmentionnée n’a pas de solutions, le système non linéaire
ne peut générer de cycles limites. L’équation caractéristique de l’équation
(2.53) est très semblable à celle des systèmes linéaires. Cependant, le point
critique est ici remplacé par un lieu critique −1/N(A). La résolution analy-
tique de l’équation (2.54) est généralement diﬃcile. Toutefois, une approche
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Fig. 2.9 – Illustration de l’équation caractéristique montrant l’existence d’un cycle limite.
graphique permet une utilisation simple de cette condition. L’idée est de
représenter sur le plan complexe les deux termes de l’équation. Chaque in-
tersection entre les deux courbes correspond à l’existence d’une oscillation
limite.
Dans le cas d’une saturation, le lieu critique −1/Ns(A) est une ligne por-
tée par l’axe réel négatif. Le point de départ de cette ligne est le point −1/k.
L’existence d’un cycle limite, signalée par l’intersection du lieu critique et
de la réponse harmonique du système G(s), est illustrée en ﬁgure 2.9. Le
sens correspondant aux amplitudes croissantes en entrée de la saturation
est signalée sur le lieu critique par une ﬂèche. Dans le cas particulier d’un
relais, où la pente k tend vers l’inﬁni, le lieu critique est constitué par l’axe
réel négatif dans son entier.
Stabilité des cycles limites
L’existence d’un régime oscillatoire permanent n’implique toutefois pas
sa stabilité. Cette dernière est une condition sine qua non à son appari-
tion. Une démonstration de stabilité, basée sur une extension du critère
de Nyquist, peut être formulée. Considérons pour ce faire la ﬁgure 2.9.
Supposons qu’un cycle limite d’amplitude A, correspondant au point d’in-
tersection I, soit généré par le système considéré. G(s) est supposé stable
aﬁn de simpliﬁer l’analyse. Si une petite perturbation accroît légèrement
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l’amplitude de l’oscillation, le point d’opération du cycle limite est alors
déplacé de I vers I ′. La réponse harmonique de G(s) laisse ce point sur sa
gauche, impliquant que le système est stable en ce point. Ainsi, l’amplitude
de l’oscillation va progressivement diminuer pour retrouver l’intensité ini-
tiale. Dans le cas contraire, où l’amplitude de l’oscillation diminue pour une
raison quelconque et entraîne le point d’opération en I ′′, il s’ensuivra une
augmentation de l’amplitude, car le système est instable par rapport à ce
dernier. Basé sur cette argumentation intuitive, le critère de stabilité peut
s’exprimer de la manière suivante :
Critère de stabilité : chaque intersection entre G(jω) et le lieu critique
de la non-linéarité statique correspond à un cycle limite. Si la réponse har-
monique G(jω) n’encercle pas, le long du lieu critique, les points proches
de l’intersection et correspondant aux amplitudes croissantes, le cycle limite
est stable. Dans le cas contraire, il est instable.
2.4.2 Méthode standard du relais
Le test standard du relais a été originellement proposé pour identiﬁer
le point critique d’un système à commander [5]. La motivation était, en
automatisant la procédure de mesure, d’accroître la sûreté et de réduire le
temps d’expérimentation nécessaire, par rapport à la procédure proposée
par Ziegler et Nichols [81]. Pour cette dernière, le régulateur consiste en un
simple gain proportionnel qui doit être augmenté progressivement jusqu’à
la limite de stabilité, se manifestant par un régime oscillatoire permanent.
La méthode standard du relais propose de remplacer simplement le ré-
gulateur par un élément tout-ou-rien. Ce montage en rétroaction est illustré
en ﬁgure 2.10. Il résulte de l’analyse faite plus haut que ce schéma don-
nera naissance à un régime permanent oscillatoire si la réponse harmonique
G(jω) coupe l’axe réel négatif. La fréquence du cycle limite ainsi obtenu
correspond à la pulsation critique ωu. Le module du point critique résulte,










Fig. 2.10 – Méthode standard du relais.
2.4.3 Amélioration de la précision des mesures
La précision des mesures réalisées par la méthode standard du relais
est tributaire du système à commander. La méthode du premier harmo-
nique se fonde sur une atténuation complète des harmoniques de rang su-
périeur qui n’est en aucun cas vériﬁée en pratique. De cette atténuation
dépendra la précision obtenue. Pour des systèmes d’ordre relatif élevé, au
comportement fortement passe-bas, les valeurs obtenues sont généralement
bonnes alors que l’erreur relative peut avoisiner les 30% pour la pulsation
critique estimée avec des systèmes d’ordre relatif faible [53]. Aﬁn d’accroître
substantiellement l’exactitude de l’identiﬁcation, une procédure adaptative,
proposée en [66, 67], peut être exploitée.
Dans cette méthode, l’élément tout-ou-rien est remplacé par une satu-
ration et un gain positif variable au cours de temps k. Ce gain représente
la pente de la saturation. Lorsque celui-ci tend vers l’inﬁni, la saturation
devient un relais et la dynamique du système se confond avec celle du test
standard du relais. Lorsque k diminue progressivement, le point −1/k du
lieu critique se déplace le long de l’axe réel négatif, en direction du point cri-
tique du système à commander. En même temps, la sortie de la saturation
devient de moins en moins saturée et approche de plus en plus d’un signal
sinusoïdal. La distance le long de l’axe réel, séparant le point critique du
point −1/k, est directement proportionnelle au taux de saturation du signal
à la sortie de l’organe non linéaire et aussi à la dégradation de la qualité
de mesure, due à la présence d’harmoniques de rang supérieur. Si k devient
plus petit que le gain critique du système à commander, il n’existe plus
d’intersection entre la réponse harmonique du processus et le lieu critique,
et l’oscillation s’éteindra en un temps ﬁni.
L’idée principale de la procédure de mesure présentée en [66] est d’ajuster
le gain k de sorte que l’oscillation se maintienne à un taux de saturation












Fig. 2.11 – Amélioration de la précision des mesures.
inﬁme. Cette expérience peut être réalisée à l’aide du schéma présenté en
ﬁgure 2.11, où l’indication |.| représente la valeur absolue. Cette opération,
réalisée sur la diﬀérence entre le signal d’écart e et la grandeur de commande
u, indique si ce dernier est saturé ou non. La règle suivante est présentée
pour l’ajustement du gain k : si |e(t) − u(t)| est non nul, cela indique une
saturation au niveau du signal, et plaide pour une diminution du gain k.




= −δ|e(t)− u(t)|+ ε (2.56)
où δ et ε sont des nombres positifs. Une analyse de convergence de l’al-
gorithme est suggérée en [66]. Pour des ε suﬃsamment petits (ε << δ),
k(t) converge vers un état stationnaire dans le voisinage du gain critique
de G(s). La fréquence du cycle limite obtenu correspond par ailleurs à la
pulsation critique ωu. Des exemples de valeurs sont proposés en [66] pour δ
et ε. En outre, les simulations et les expériences temps réel exposées en [66]
montrent une convergence rapide de l’algorithme et des valeurs de mesure
précises.
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Chapitre 3
Ajustement non itératif sans modèle
3.1 Introduction
Ce chapitre expose une méthodologie dérivée de celle de Ziegler-Nichols,
et privilégiant la facilité extrême de l’ajustement. L’approche proposée s’ins-
crit dans le contexte industriel où une boucle de rétroaction doit souvent être
dimensionnée rapidement et parfois même de manière automatisée. Dans
ces circonstances, le recours à une identiﬁcation in extenso du système à
commander, ou à de longues procédures de mesure est exclu. De même, le
calcul à proprement parler du régulateur doit être aisé et sa formulation, si
possible analytique.
La méthode modiﬁée de Ziegler-Nichols [7] possède l’avantage de cette
simplicité et elle est connue pour fournir, dans beaucoup de situations, des
solutions adéquates au problème d’automatique. L’approche est très intui-
tive et l’eﬀort consenti pour son implantation est relativement modeste.
Seule la connaissance d’un point de la réponse harmonique du système à
commander, correspondant à la pulsation de croisement désirée, est requise.
Celui-ci peut alors être placé par le régulateur à l’emplacement souhaité sur
le cercle unité, de façon à satisfaire la marge de phase voulue. L’évaluation
des paramètres du régulateur passe par la résolution de deux équations, liées
à l’aﬀectation du module et de l’argument du point considéré dans le plan
complexe. Une équation additionnelle doit cependant être introduite de fa-
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çon à obtenir, pour les paramètres du régulateur PID, une solution unique.
Celle-ci consiste à considérer comme ﬁxe le rapport entre la constante d’inté-
gration et de dérivation (Ti = γTd). Le choix de γ peut inﬂuencer de manière
drastique la robustesse et les performances du système bouclé [7, 71]. Bien
que plusieurs auteurs [7, 49] aient proposé, dans la littérature, des nombres
«magiques» pour ce paramètre, un des problèmes associés à cette démarche
est le fait qu’il doit être choisi de manière a priori, sans aucune information
sur la dynamique du système considéré.
La méthode modiﬁée de Ziegler-Nichols se résume ainsi à positionner un
point de la réponse harmonique de la boucle. La procédure présentée dans
ce chapitre propose, en plus, de calibrer quelque peu L(jω), autour de la
pulsation de croisement, en utilisant des contraintes sur les normes inﬁnies
des fonctions de sensibilité et de sensibilité complémentaire. Pour ce faire,
le rapport γ est déterminé lors de la synthèse de façon à ajuster la pente de
la réponse harmonique de la boucle à la pulsation de croisement. Comme
la formulation du régulateur est analytique, et que sa synthèse ne requiert
que la connaissance du gain statique, en plus des informations exigées par
la méthode modiﬁée de Ziegler-Nichols, elle garde l’avantage d’une mise en
œuvre extrêmement facilitée.
Au début du chapitre, en section 3.2, l’imposition d’une marge de phase
désirée, telle que proposée par la méthode modiﬁée de Ziegler-Nichols, est
rappelée. La calibration de la réponse harmonique, obtenue en ajustant sa
pente à la pulsation de croisement, est ensuite présentée en section 3.3.
Pour cette réalisation, la connaissance des dérivées de l’amplitude et des
dérivées de la phase du système à commander par rapport à la pulsation,
est nécessaire. Ces dérivées peuvent être estimées sans aucun modèle grâce
aux intégrales de Bode, qui sont traitées en section 3.4. La section 3.5 est
consacrée au choix de la pente à donner à la réponse harmonique de la boucle
aﬁn de satisfaire aux contraintes de sensibilité. Enﬁn, les sections 3.6 et
3.7 démontrent l’eﬃcacité de la méthode proposée à l’aide, respectivement,
d’exemples de simulation et d’une application temps réel.
Il convient de mentionner ici qu’une grande partie du présent chapitre a
fait l’objet de diﬀérentes publications scientiﬁques [33, 43, 44] parues durant
ces dernières années, co-écrites par l’auteur du présent ouvrage.
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3.2 Imposition de la marge de phase
Soit un processus dont la réponse harmonique G(jω) est supposée connue
à la pulsation de croisement spéciﬁée ωc. En pratique, l’identiﬁcation de
G(jωc) peut être eﬀectuée par un simple essai harmonique en boucle ouverte,
ou encore de manière itérative, en utilisant un test du relais incluant un
retard pur [33]. La formulation standard du régulateur PID, représentée en
équation (2.1) est prise en compte pour l’imposition d’une marge de phase
Φm. Le régulateur doit alors déplacer le point G(jωc) en ej(Φm−π). Il en
résulte l’équation suivante :
K(jωc)G(jωc) = e
j(Φm−π) (3.1)
En considérant que l’argument et le module de chaque terme de l’équa-
tion ci-dessus doivent satisfaire à l’égalité, les relations suivantes sont alors
obtenues :
 G(jωc) +  K(jωc) = Φm − π (3.2)
|G(jωc)K(jωc)| = 1 (3.3)
À partir de ces équations et de la fonction de transfert du régulateur PID
(cf. équation (2.2)), de simples calculs algébriques nous livrent rapidement
les paramètres recherchés [7, 52] :
Kp =




= tan(Φm − ϕc) (3.5)
où :
ϕc =  G(jωc) (3.6)
Comme l’équation (3.5) possède généralement une inﬁnité de solutions,
une contrainte supplémentaire est introduite dans la méthode modiﬁée de
Ziegler-Nichols, ﬁxant le rapport entre la constante de dérivation et d’inté-
gration :
Ti = γTd (3.7)
La ﬁgure 3.1 montre que le choix de la constante γ inﬂuence fortement
la robustesse et ainsi les performances en boucle fermée. Cette illustration
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Fig. 3.1 – Importance du choix du paramètre γ.
dépeint, pour un système à commander donné, trois diagrammes de Nyquist
de la fonction de transfert de la boucle, dont les régulateurs ont été obtenus
en résolvant les équations (3.4), (3.5) et (3.7) avec diﬀérentes valeurs pour
γ. On y constate aisément que les trois courbes passent par un même point
et satisfont ainsi aux spéciﬁcations émises sur la marge de phase et sur la
pulsation de croisement. Néanmoins, la robustesse des trois systèmes diﬀère
passablement.
De ce fait, il est important d’opter pour une valeur du paramètre γ,
qui procède à une calibration appropriée de L(jω). Dans la méthode modi-
ﬁée de Ziegler-Nichols, la valeur de γ ne résulte nullement de la procédure
de dimensionnement du régulateur, mais doit être assignée de manière a
priori. En [7, 9] les auteurs proposent d’adopter γ = 4. Ils motivent leur
choix en soulignant que ce rapport est celui souvent obtenu par la méthode
Kappa-Tau. Celle-ci se fonde sur des lois empiriques provenant d’une syn-
thèse optimale, eﬀectuée sur un large éventail de modèles représentatifs des
processus industriels, avec des contraintes de robustesse sur Ms. Il en résulte
des chiﬀres très proches de quatre pour les systèmes dont le quotient κ est







Fig. 3.2 – Illustration de l’angle ψ.





Bien que ce rapport soit approprié dans bien des cas, il a été remarqué en
[71] qu’il pouvait parfois mener à des résultats très modestes dans certaines
situations. D’aucuns ont signalé que de meilleures solutions apparaissent
quelquefois en utilisant la relation Ti = 2.5Td [49].
Dans ce qui suit, il est proposé de ﬁxer le rapport entre la constante
d’intégration et de dérivation, non plus de manière a priori, mais durant le
dimensionnement du régulateur, de manière à calibrer la réponse harmo-
nique de la boucle, en ﬁxant sa pente en ωc.
3.3 Ajustement de la pente de la réponse
harmonique de la boucle
La pente ψ de la courbe de Nyquist de L(jω) en ωc est exprimée par
l’argument de la dérivée de L(jω) par rapport à la pulsation, évaluée en ωc.
L’interprétation de ψ est illustrée en ﬁgure 3.2. La dérivée de la fonction de
transfert de la boucle par rapport à la pulsation peut être calculée comme











En outre, la relation suivante est vériﬁée:
lnG(jω) = ln |G(jω)|+ j  G(jω) (3.10)
D’une part, en dérivant cette dernière égalité par rapport à ω, la formulation
























































c + 1) + (TdTiω
2
c − 1)sa(ωc) + sp(ωc)Tiωc
sa(ωc)Tiωc − (TdTiω2c − 1)sp(ωc)
où sa(ωc) et sp(ωc) sont respectivement les pentes en amplitude et en phase,
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L’équation (3.14) est utilisée pour ﬁxer la relation entre Ti et Td en fonction
de l’angle ψ choisi :
Td = [sa(ωc)− 1 + sp(ωc) tan(ψ − ϕc)− Tiωc(sp(ωc) (3.17)
− sa(ωc) tan(ψ − ϕc))]× [ω2cTi(1 + sa(ωc) + sp(ωc) tan(ψ − ϕc))]−1





[(sa(ωc)− sp(ωc) tan(Φm − ϕc)) tan(ψ − ϕc)
+(1− sa(ωc)) tan(Φm − ϕc)− sp(ωc)] (3.18)
Ti =
1
ωc (Tdωc − tan(Φm − ϕc)) (3.19)
Le régulateur ainsi obtenu est entièrement décrit par les équations (3.4),
(3.18) et (3.19). Son dimensionnement requiert cependant la connaissance de
sa(ωc) et sp(ωc). La section suivante dévoile comment ces grandeurs peuvent
être estimées de manière suﬃsamment précise pour la synthèse de K(s), en
ne connaissant que le gain statique du système à commander ainsi que
G(jωc).
3.4 Intégrales de Bode
Les relations entre l’amplitude et la phase d’une fonction de transfert à
phase minimale ont été étudiées pour la première fois par Bode [10]. Les
résultats obtenus se fondent sur le théorème des résidus de Cauchy et ont été
intensivement utilisés en électrotechnique pour l’analyse des réseaux. Deux
intégrales sont présentées et permettent de lier directement l’amplitude et
la phase d’un système à leurs dérivées.
3.4.1 Dérivée de l’amplitude
La première intégrale de Bode montre que la phase d’un système, à
chaque fréquence, peut être exprimée en fonction de la dérivée de l’am-
plitude. Plus précisément, pour une fréquence ω0, l’expression suivante est
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Dans l’intégrale de l’équation (3.20), la pente de l’amplitude est multipliée





Le tracé de celle-ci est indiqué en ﬁgure 3.3. On y constate clairement qu’elle
possède un maximum très marqué en ω0 et que son amplitude décroît très
rapidement aussitôt qu’on s’en éloigne. Ainsi cette fonction confère, dans
l’intégrale, une très forte pondération aux pentes de l’amplitude aux abords
de la pulsation ω0. En conséquence, en supposant ces dernières pratiquement
constantes, dans une échelle logarithmique, autour de ω0, une estimation
peut être formulée de la manière suivante :
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on obtient ﬁnalement :







Remarque 3.1 : Ce résultat est souvent utilisé par des méthodes de syn-
thèse dans les diagrammes de Bode où la pente de l’amplitude, autour
de la pulsation de croisement, est spéciﬁée à −20 dB/décade, de façon
à obtenir approximativement une marge de phase de 90◦.










3.4.2 Dérivée de la phase
La deuxième intégrale de Bode lie l’amplitude d’un système stable à
phase minimale aux dérivées de la phase ainsi qu’au gain statique. Plus
précisément, le logarithme népérien de l’amplitude de G(jω0) est donné par
[10] :










De la même manière, en émettant l’hypothèse que  G(jω)/ω est linéaire sur
une échelle logarithmique, au voisinage de ω0, les approximations suivantes
peuvent être obtenues :



























≈  G(jω0) + 2
π
[ln |G(j0)| − ln |G(jω0)|]
Remarque 3.2 : Pour les systèmes contenant un intégrateur, le gain sta-
tique ne peut être calculé. Dans de tels cas, le gain statique ainsi que
la réponse harmonique en ω0 du système sans intégrateur doivent être
estimés et utilisés dans l’équation ci-dessus, la phase d’un intégrateur
étant en eﬀet constante et sa dérivée nulle.
Contrairement à la première intégrale de Bode, la seconde est peu connue
dans le domaine de l’automatique et n’a vraisemblablement jamais été uti-
lisée pour la synthèse de régulateurs, avant les publications relatives au
travail rapporté dans ce chapitre.
3.4.3 Précision des approximations
La précision des pentes estimées dépend tout particulièrement de la dy-
namique du système considéré, ainsi que de la pulsation, à laquelle l’éva-
luation est réalisée. De nombreuses simulations sur des modèles typiques de
processus industriels ont cependant montré que l’erreur absolue normalisée
se situe dans une fourchette acceptable. Pour donner une meilleure idée au





où p représente un nombre réel positif. Les valeurs exactes de sa(ω) et
sp(ω)/ω sont calculées à l’aide du modèle pour diﬀérentes fréquences et
sont ensuite comparées en ﬁgure 3.4 et 3.5 avec celles obtenues à l’aide
des intégrales de Bode. Il peut être remarqué, eu égard à ces graphiques,
que, pour ce système, l’erreur absolue normalisée ne dépasse pas 0.1. Des
résultats similaires sont obtenus pour les systèmes formés par la mise en série
de fonctions de transfert de premier ordre. De mauvaises approximations
peuvent résulter en présence de modes oscillants. Toutefois, si la pulsation
considérée ω0 ne se situe pas au voisinage de celles abritant des résonances,
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Fig. 3.4 – Comparaison entre la valeur exacte et estimée de sa (− : valeur exacte ; −− :
valeur estimée).






Fig. 3.5 – Comparaison entre la valeur exacte et estimée de sp/ω (− : valeur exacte ; −− :
valeur estimée).
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les estimations sont généralement satisfaisantes. Pour les systèmes à non-
minimum de phase, les intégrales de Bode ne sont plus valables et les valeurs
obtenues pour sa et sp sont, dans bien des cas, incorrectes.
Eﬀet d’un retard pur
Bien que le retard pur induise une phase non-minimale, il peut être dé-
montré que l’ajout d’un tel élément ne détériore en rien l’estimation de sp
et que son eﬀet sur la précision de sa peut être négligé pour autant que sa
valeur soit petite en comparaison de la constante de temps dominante du
système.
La fonction de transfert suivante, contenant un retard pur τ , est consi-
dérée :
Gτ (jω) = Gpm(jω)e
−jτω (3.30)
où Gpm(jω) est supposé stable à minimum de phase. En dérivant l’amplitude
et la phase de Gτ (jω) par ω, les résultats suivants sont obtenus :












En utilisant maintenant l’intégrale de Bode de la relation (3.23), l’argument
de Gτ (jω0) peut être estimé comme suit :















Il s’ensuit que sa(ω0) et sp(ω0) peuvent, pour un système avec retard pur,
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être évalués de la manière suivante :
sa(ω0) = ω0






(  Gτ (jω0) + τω0) (3.35)
sp(ω0) = ω0










≈  Gpm(jω0) + 2
π
[ln |Kg| − ln |Gpm(jω0)|]− τω0
≈  Gτ (jω0) + 2
π
[ln |Kg| − ln |Gτ (jω0)|] (3.36)
Les équations ci-dessus montrent que le retard pur doit être connu pour
une meilleure évaluation de sa(ω0), mais n’inﬂue en rien sur la précision de
sp(ω0).
Remarque 3.3 : τ représente le retard pur d’un système, souvent associé
à un délai de transport. Sa valeur, lorsqu’elle n’est pas négligeable,
peut souvent être mesurée en pratique. τ ne doit cependant pas être
confondu avec un retard pur résultant d’une modélisation. Lorsqu’un
processus d’ordre élevé est décrit par une fonction de transfert d’ordre
réduit, il en résulte souvent un large retard pur, qui n’est physiquement
pas présent en tant que tel dans le système réel.
3.5 Choix de la pente
Maintenant que le dimensionnement du régulateur, octroyant une pente
ψ en L(jωc), a été traité, il reste à choisir la valeur à lui donner de fa-
çon à obtenir des propriétés intéressantes pour le système résultant. Selon
l’argumentation du chapitre 2 au sujet des spéciﬁcations fréquentielles, il
ressort que les normes inﬁnies des fonctions de sensibilité constituent des
indicateurs privilégiés de performance et de robustesse. Il a ainsi été décidé
de choisir ψ de façon à ﬁxer des contraintes sur les maxima de |T (jω)| et
|S(jω)|.
3.5.1 Sensibilité complémentaire
Au départ, seule une contrainte sur la norme inﬁnie de la fonction de sen-
sibilité complémentaire Mt est considérée. Une telle spéciﬁcation implique,
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Fig. 3.6 – Illustration de l’angle ψ lors d’une contrainte sur Mt.
dans le plan complexe, que la courbe L(jω) soit tangente au cercle déﬁni
par Mt, dont le centre et le rayon sont donnés respectivement en équations
(2.27) et (2.28) (cf. section 2.3). L’idée principale ici est de déterminer ψ de
telle sorte que L(jω) soit tangent en ωc. La ﬁgure 3.6 illustre cette situation.
Comme le montrent les ﬁgures 2.5 et 2.6, entre chaque cercle correspondant
à une valeur diﬀérente de Mt et le cercle unité, une intersection distincte
existe. En d’autres termes, le choix de la marge de phase détermine aussi
bien la valeur de Mt que celle de l’angle ψ, car un seul cercle de sensibilité
complémentaire coupe le cercle unité au point correspondant. La valeur Mt










x = cos(Φm − π) (3.38)
y = sin(Φm − π) (3.39)
Dans le plan complexe, x + jy est le point sur le cercle unité, coïncidant
avec la marge de phase Φm. En substituant les variables x et y de l’équation
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(3.37), par les expressions indiquées en (3.38) et (3.39), l’équation suivante,
de degré quatre en Mt, est obtenue :
M4t (2 + 2 cos(Φm − π)) + M2t (−3− 2 cos(Φm − π)) + 1 = 0 (3.40)






Il ne reste maintenant plus qu’à déterminer la pente du cercle à l’endroit








où cT est le centre du cercle Mt, dont l’expression est rappelée ci-après :





Ainsi, à partir d’une spéciﬁcation de marge de phase et de pulsation de croi-
sement, le régulateur proposé peut être dimensionné à partir des équations
(3.4), (3.18), (3.19), (3.26), (3.28), (3.41) et (3.42).
Remarque 3.4 : Au lieu de considérer une spéciﬁcation sur Φm et ωc, on
peut voir le problème de manière inversée. Le point de départ peut
être une valeur désirée de Mt et ωc. La marge de phase correspondante
découle alors de l’équation (3.41).
3.5.2 Sensibilité mixte
La procédure peut être généralisée à d’autres cercles. Supposons qu’une
valeur plus grande que la borne inférieure garantie par une spéciﬁcation sur
Mt soit souhaitée pour la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité Ms.
Pour chaque valeur de Mt, il est possible d’obtenir facilement le cercle le
plus petit qui englobe ceux correspondant aux spéciﬁcations Ms et Mt. Le
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Fig. 3.7 – Illustration de l’angle ψ lors de contraintes mixtes.


















Une telle conﬁguration est représentée en ﬁgure 3.7. Il est ensuite possible,
avec une spéciﬁcation sur Φm, d’eﬀectuer exactement la même procédure
qu’auparavant. En d’autres termes, le cercle déﬁni par les équations (3.44)
et (3.45) et qui coupe le cercle unité à l’endroit correspondant à Φm doit
être déterminé. Il est obtenu en résolvant l’équation :
(x− cTS)2 + y2 = r2TS (3.46)
où x et y sont déﬁnis selon les équations (3.38) et (3.39). L’équation (3.46)
peut être résolue analytiquement et ne possède qu’une solution positive pour
Mt. La pente ψ peut alors être déterminée et la réponse harmonique de la
boucle, être dimensionnée de façon à être tangente au cercle.
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3.6 Exemple de simulation
Un exemple est exposé ici pour illustrer la méthode. Le processus supposé
inconnu est décrit par la fonction de transfert de premier ordre avec retard









ωc = 3 rad/s
La valeur de G(3j) est tout d’abord extraite par un simple essai harmonique.
Un premier régulateur PID est ensuite dimensionné par la méthode modiﬁée
de Ziegler-Nichols. Ce dernier déplace le point G(3j) en un point de la
réponse harmonique de la boucle, sur le cercle unité, avec une phase de
60◦ − 180◦.
Un deuxième régulateur est calculé avec la méthode proposée. En pre-
mier lieu, la valeur de Mt relative au cercle dont l’intersection avec le cercle
unité coïncide avec la marge de phase de 60◦, est déterminée. En résolvant
l’équation (3.41), Mt = 1 est obtenu. Cette valeur correspond dans le plan
complexe au lieu constitué d’un cercle dégénéré de rayon inﬁni qu’est la
droite verticale passant par −0.5 + 0j. La pente ψ à la pulsation de croi-
sement est alors de 90◦. Le régulateur est ainsi dimensionné, utilisant cette
dernière valeur. La courbe de Nyquist de la boucle résultant de la synthèse
est proposée en ﬁgure 3.8 a) et elle est comparée à celle obtenue par la
méthode modiﬁée de Ziegler-Nichols.
Une valeur Mt = 1 garantit une distance minimale entre la courbe de
Nyquist et le point critique de 0.5 et donc, une borne supérieure de 2 pour
Ms. Supposons qu’une plus grande robustesse en stabilité soit souhaitée.
La distance séparant la courbe du point critique est spéciﬁée à 0.6, ce qui
équivaut à Ms = 1.66. En se basant sur les équations (3.44), (3.45) et (3.46),
le cercle correspondant aux sensibilités mixtes peut alors être obtenu et la
synthèse du régulateur, eﬀectuée. À nouveau, les diagrammes de Nyquist
sont comparés en ﬁgure 3.8 b). Les cercles de sensibilité y sont également
décrits. Un léger conservatisme est introduit en considérant un cercle de
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Fig. 3.8 – Diagramme de Nyquist (− : méthode proposée ; −− : Ziegler-Nichols modiﬁé).
Tab. 3.1 – Résultat de la synthèse.
Méthode Kp Ti Td Mt Ms
Ziegler-Nichols modiﬁée 3.07 0.5203 0.13007 1.18 1.75
Contrainte sur Mt 3.07 1.016 0.0258 1.01 1.64
Sensibilités mixtes 3.07 0.6658 0.0834 1.10 1.54
sensibilité mixte. On peut également constater que les réponses harmoniques
résultant de la méthode proposée sont calibrées de manière appropriée dans
cette zone de fréquences, cruciale pour les performances et la robustesse.
Les réponses à un saut indiciel obtenues en boucle fermée sont rappor-
tées en ﬁgure 3.9. On y constate clairement que les commandes proposées
améliorent le comportement temporel en terme de dépassement et en temps
d’établissement.
Le détail des résultats de synthèse ainsi que les valeurs obtenues pour la
norme inﬁnie des fonctions de sensibilité sont exposées en table 3.1. Celles-ci
sont proches des valeurs requises.
Quelques remarques s’imposent ici sur les résultats qu’oﬀre en général
la méthode. Les spéciﬁcations émises sur Ms et Mt ne peuvent pas, à pro-
prement parler, être garanties. D’une part, les relations provenant des inté-
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Fig. 3.9 – Réponses indicielles (− : contraintes sur Mt ; −− : sensibilités mixtes ; · − ·− :
Ziegler-Nichols modiﬁé).
grales de Bode ne sont que des approximations. Elles conduisent à obtenir
une pente ψ en L(jωc) qui diﬀère quelque peu de celle désirée. D’autre part,
même si la pente est parfaitement ajustée, la condition de tangentialité n’est
pas, en soi suﬃsante pour garantir que la courbe ne pénètre pas dans un
cercle donné. Cette dernière peut y entrer à d’autres fréquences. Cela peut
être le cas, par exemple, pour des systèmes complexes d’ordre élevé. Bien
que les spéciﬁcations soient remplies localement en ωc, le comportement
peut rapidement changer et conduire à de mauvais résultats. Malgré tout,
comme la méthode ne requiert pratiquement pas plus d’eﬀorts de synthèse
que celle de Ziegler-Nichols modiﬁée, elle peut constituer une très bonne
alternative quand cette dernière donne des résultats insatisfaisants.
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Fig. 3.10 – Transmission ﬂexible.
3.7 Application
La méthode a également été appliquée à un système réel construit par
l’entreprise Quanser1. L’appareil, dont une photo est disponible en ﬁgure
3.10, consiste en une plate-forme posée sur une base ﬁxe et surmontée d’un
bras à transmission ﬂexible. La plate-forme est entraînée dans un mouve-
ment de rotation par un moteur à courant continu. Le couplage entre les
deux modules est fait de manière rigide à l’aide de roues dentées. Le bras
est rattaché par son extrémité au centre de la plate-forme. L’attache est
conçue de telle sorte qu’il puisse eﬀectuer librement un mouvement de ro-
tation. Deux ressorts, dont les extrémités sont attachées à la plate-forme et
au bras, contrôlent le déplacement de ce dernier et assurent ainsi une trans-
mission ﬂexible entre les deux pièces. Deux potentiomètres sont montés sur
l’installation. Le premier est ﬁxé sur la plate-forme. Son axe mesure la posi-
tion relative de l’articulation. Le deuxième détermine la position du moteur.
La sortie considérée est la position absolue en radians de l’extrémité du bras
(somme des signaux des deux potentiomètres). L’entrée consiste, quant à
elle, en une tension appliquée, après ampliﬁcation, aux bornes du moteur.
La fonction de transfert, représentant la dynamique entre la tension ap-
pliquée au moteur et sa position, contient, théoriquement, un intégrateur, si
bien qu’une structure de commande PD doit suﬃre. En réalité, cependant,
aucun eﬀet intégrateur exact n’est présent. Les frottements secs ainsi que les
1www.quanser.com
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jeux des engrenages donnent naissance à un statisme non négligeable lors
de réponses indicielles, quand le processus est contrôlé par un régulateur
dépourvu de terme intégrateur. Pour cette raison, une structure PID est
choisie. Cette dernière garantit l’élimination de l’erreur permanente aussi
bien lors d’un montage en asservissement qu’en rejet de perturbations. La
relation Ti = 4Td n’est en revanche pas un choix judicieux pour ces sys-
tèmes ayant un pôle réel proche de l’origine. Aﬁn d’obtenir un haut niveau
de stabilité et un dépassement raisonnable lors d’une réponse indicielle, la
constante Ti doit être choisie suﬃsamment grande, comparée à la dyna-
mique du système. En d’autres termes, l’intégrateur du régulateur doit agir
seulement en basses fréquences, aﬁn de ne pas ajouter une perte de phase
supplémentaire à celle induite par le pôle lent du système à commander,
aux fréquences déterminantes pour les marges de robustesse.
Les spéciﬁcations suivantes sont émises pour la synthèse du PID :
Φm = 60
◦ (3.48)
ωc = 10 rad/s (3.49)
Le point de la réponse harmonique du système à la pulsation considérée
est extrait par un simple essai harmonique. Un premier régulateur, dont les
paramètres sont représentés dans la table 3.2, résulte de l’application de la
méthode modiﬁée de Ziegler-Nichols. La démarche exposée dans ce chapitre
est, par la suite, appliquée pour l’amélioration de la commande. Comme il
a été mentionné dans l’exemple précédent (en pages 61 et suivantes), en ne
considérant que les cercles de sensibilité complémentaire, la marge de phase
considérée implique une valeur de Mt = 1 et donc une pente ψ = 90◦ en
ωc (voir ﬁgure 3.8 a)). En utilisant un tel angle ψ lors du dimensionnement
du régulateur, des valeurs négatives sont obtenues pour la constante d’inté-
gration et celle de dérivation. La raison en est simple : cette pente ne peut
être obtenue. Une explication intuitive peut être donnée comme suit : La
boucle contient quasiment deux intégrateurs. Ainsi, dans le diagramme de
Nyquist, L(0j) = −∞. La pente de la réponse harmonique doit, en une ma-
jorité de fréquences, former un angle aigu de sorte que L(j∞) = 0. C’est le
cas en ωc. Les mêmes spéciﬁcations qu’en ﬁgure 3.8 b) sont alors considérées
(Φm = 60◦,Ms = 1.66). Il en résulte un cercle de sensibilité mixte coupant
le cercle unité avec un angle aigu de 76.83◦. Cette dernière valeur est utili-
sée pour la synthèse. Le régulateur qui en résulte est présenté en table 3.2.
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Tab. 3.2 – Résultat de la synthèse.
Méthode Kp Ti Td
Ziegler-Nichols modiﬁée 3.18 0.223 0.0559
Proposée 3.18 1.49 0.017









Fig. 3.11 – Réponses indicielles (ligne grise : méthode modiﬁée de Ziegler-Nichols ; noire :
solution proposée).
On y observe que la constante d’intégration est multipliée quasiment d’un
facteur sept par rapport à la solution initiale. La valeur Ti/Td obtenue est
d’environ 88. Comme les ﬁgures 3.11 et 3.12 le montrent, pour l’exemple
considéré, de meilleurs résultats sont obtenus lors de réponses indicielles en
boucle fermée avec ce rapport qu’avec le nombre 4. Le dépassement ainsi
que le temps d’établissement s’en trouvent considérablement réduits.
3.8 Conclusions
Une approche très similaire à la méthode de Ziegler-Nichols modiﬁée
a été considérée dans ce chapitre. Au lieu de choisir un rapport constant
entre la constante d’intégration et de dérivation, celui-ci est ajusté de sorte
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Fig. 3.12 – Grandeurs de commande (ligne grise : méthode modiﬁée de Ziegler-Nichols ;
noire : solution proposée).
à obtenir la pente choisie à la pulsation de croisement. Par conséquent, la
réponse harmonique de la boucle peut être calibrée plus précisément qu’avec
la procédure de Ziegler-Nichols. Des contraintes sur les normes inﬁnies des
fonctions de sensibilité sont exploitées aﬁn de faciliter le choix de la pente.
La démarche proposée garde l’avantage de la simplicité, car, grâce aux inté-
grales de Bode, seuls le gain statique et le point de la réponse harmonique
du processus correspondant à la pulsation de croisement souhaitée doivent
être connus pour le dimensionnement du régulateur. Comme les spéciﬁca-
tions peuvent être choisies de manière très simple et que la solution du
problème est obtenue facilement en résolvant analytiquement des équations
algébriques, cette démarche constitue une alternative à la méthode tradi-
tionnelle lorsque celle-ci ne procure pas entière satisfaction. Les résultats
obtenus, comme l’ont montré les exemples étudiés, peuvent s’en trouver
parfois passablement améliorés.
Notons enﬁn que les intégrales de Bode ont diﬀérentes applications in-
téressantes dans les domaines où des dérivées doivent être estimées sans
la présence d’un modèle paramétrique permettant leur calcul. En [11], les
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auteurs se sont inspirés des publications relatives au travail présenté dans
ce chapitre et proposent de choisir la pente de la réponse harmonique de
la boucle en une certaine fréquence, de telles sorte que le système bouclé
possède des propriétés d’amortissement indépendantes du gain de la boucle.
Une autre utilité de ces intégrales sera révélée dans le chapitre suivant, où,
de manière similaire, la synthèse n’est pas basée sur un modèle du système
à commander.
Chapitre 4
Ajustement itératif sans modèle
4.1 Introduction
Une méthode d’ajustement de régulateurs PID, dérivée de celle de
Ziegler-Nichols modiﬁée, a été présentée dans le chapitre précédent. Sa mise
en œuvre est extrêmement facile, car seule une identiﬁcation très sommaire
doit être réalisée et l’algorithme de commande qui s’ensuit est formulé de
manière analytique. De telles procédures permettent souvent, parfois même
de manière automatisée, d’obtenir rapidement un régulateur remplissant le
cahier des charges. Elles sont particulièrement appréciées pour les systèmes
simples ainsi que pour ceux dont les performances requises en boucle fermée
sont modestes. Mais elles ne répondent pas toujours aux exigences quand
il s’agit de processus plus complexes où une calibration locale, en une pul-
sation, ne suﬃt pas à l’obtention globale de la robustesse souhaitée. Dans
ce contexte, il est fondamental de se tourner vers d’autres méthodes. Pour
mieux calibrer la réponse harmonique de la boucle, il est nécessaire de la
considérer en plusieurs endroits, et non en une seule pulsation.
La méthode proposée dans ce chapitre utilise cette philosophie, tout en
conservant, à des ﬁns de simplicité, une approche sans modèle du système à
commander, exempte de procédures d’identiﬁcation paramétrique, pouvant
parfois se révéler complexes. Par rapport à la méthodologie présentée au
chapitre 3, celle qui est exposée dans les pages qui suivent, permet d’obtenir
69
70 Chapitre 4. Ajustement itératif sans modèle
de meilleurs résultats, même si elle paie inévitablement, en contrepartie,
le prix d’une augmentation de l’eﬀort de synthèse. De nombreux autres
avantages la caractérisent également :
1. Le choix des paramètres de synthèse est ﬂexible. Chacune des carac-
téristiques fréquentielles présentées en section 2.3.6 peut être prise en
compte pour le dimensionnement du régulateur. Pour rappel, celles-ci
sont les marges de phase Φm, et de gain Mg, la pulsation de croisement
ωc ainsi que les normes inﬁnies des fonctions de sensibilité Ms et Mt. La
valeur des spéciﬁcations peut être choisie librement par l’utilisateur.
2. Un compromis entre la simplicité de l’ajustement et les performances
obtenues peut être fait par le choix des paramètres de synthèse. Les
normes inﬁnies des fonctions de sensibilité constituent de meilleurs in-
dicateurs que les marges de phase et de gain. Toutefois, la mesure de ces
dernières peut être réalisée plus rapidement et la procédure d’ajuste-
ment s’en trouve ainsi écourtée. Ainsi l’utilisateur peut choisir le com-
promis entre l’eﬀort consenti à l’ajustement et les exigences vis-à-vis
des performances désirées.
3. L’approche est ﬂexible vis-à-vis de la structure du régulateur. Seule
l’hypothèse est faite que sa fonction de transfert est linéaire. En consé-
quence, non seulement la forme standard d’un PID de l’équation (2.2)
peut être considérée, mais également les structures couramment ren-
contrées en pratique, qui peuvent comporter un ou plusieurs ﬁltres (cf
équation 2.6), ou encore celles dont la dérivée est eﬀectuée directe-
ment à partir de la grandeur à commander (et non à partir du signal
d’écart). Bien que, dans cet ouvrage, seule la commande PID soit trai-
tée, la méthodologie développée n’est nullement limitée à celle-ci. On
peut aisément imaginer l’emploi d’autres structures d’ordre réduit que
sont, par exemple, les éléments à avance ou retard de phase1.
À partir d’un régulateur initial stabilisant, qui peut être obtenu, par
exemple, à l’aide de la méthode présentée dans le chapitre précédent, la
démarche proposée vise, par une optimisation, à ajuster itérativement les
spéciﬁcations émises sur les marges de robustesse. Comme aucun modèle du
système à commander n’est utilisé, la valeur des marges doit pouvoir être
1en anglais lead-lag elements
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mesurée à l’aide d’expériences ad hoc. Celles-ci sont présentées en section
4.2 et se fondent sur des schémas de mesure non linéaires, dérivés de ce-
lui du test standard du relais. Un critère fréquentiel, déﬁni par la somme
pondérée des erreurs au carré entre les valeurs mesurées et celles spéciﬁées,
est ensuite introduit en section 4.3. La solution au problème d’optimisation,
détaillée en section 4.4, est donnée par l’algorithme de Gauss-Newton. Ce
dernier, de type gradient, requiert la connaissance des dérivées du critère.
Celles-ci seront développées en section 4.5 et exploitent sporadiquement les
approximations oﬀertes par les intégrales de Bode. Comme leur validité est
cependant limitée aux systèmes stables à minimum de phase, une exten-
sion est suggérée en section 4.6 pour les processus violant ces hypothèses.
Diﬀérents exemples de simulations et applications temps réel illustrent en
sections 4.7 et 4.8, respectivement, la méthode de synthèse. Finalement,
quelques remarques sont formulées en section 4.9, en guise de conclusion.
Les diﬀérents aspects étudiés dans ce chapitre ont également fait l’objet
d’articles de journaux [27, 28, 43] et de conférences [26, 30, 31, 32] ces
dernières années, co-écrites par l’auteur du présent mémoire.
4.2 Mesure des marges de robustesse
L’approche présentée pour le dimensionnement de régulateurs nécessite,
lors de chaque itération, l’évaluation des valeurs actuelles des paramètres
de synthèse choisis. Diﬀérentes techniques existent pour mesurer ces marges
de robustesse ainsi que les fréquences associées [5, 13, 74]. Parmi celles-ci,
les tests de type relais, fondés sur l’analyse de cycles limites obtenus par
des expériences non linéaires, sont particulièrement appréciés. Diﬀérentes
évolutions de la méthode standard, représentée en ﬁgure 2.10, et dédiée à
l’identiﬁcation du point critique du système à commander, ont mené à des
schémas plus avancés, dont le but est l’estimation, en boucle fermée, des
marges de robustesse. Ces schémas sont présentés dans cette section. Alors
que certains d’entre eux existaient déjà dans la littérature, d’autres ont été
imaginés durant le travail lié à cette thèse.














Fig. 4.1 – Test du relais permettant la mesure de la marge de gain.
4.2.1 Mesure de la marge de gain
La structure en rétroaction avec un relais peut être appliquée aux sys-
tèmes en boucle fermée contenant un régulateur linéaire. Le schéma de la
ﬁgure 4.1, présenté en [7], représente une telle architecture. Un avantage
considérable de cette conﬁguration, comparée au schéma standard, est que
la sortie du bloc relais est devenue le signal de référence du système bou-
clé. Le choix de son amplitude se voit ainsi facilité, car cette grandeur a
généralement une signiﬁcation bien plus intuitive que celle de commande.
D’autre part, le schéma peut aisément être intégré à une structure en contre-
réaction déjà existante, car son implantation ne nécessite pas l’ouverture de
la boucle. La seule modiﬁcation devant être réalisée est l’ajout d’un élé-
ment tout-ou-rien en amont du signal de consigne. Les problèmes potentiels
liés à l’instabilité sont automatiquement écartés puisque la stabilité ne s’en
trouve aucunement modiﬁée. En outre, un système à commander instable
en boucle ouverte peut tout aussi bien être pris en compte, pour autant
qu’il soit stabilisé par le régulateur linéaire.
En étudiant la ﬁgure 4.1, on conçoit facilement que la condition nécessaire
pour l’apparition d’un régime oscillatoire permanent est donnée, en utilisant



























Fig. 4.2 – Test du relais permettant la mesure de la marge de phase.
où, pour rappel, A et M décrivent respectivement l’amplitude des signaux à
l’entrée et à la sortie de l’élément non linéaire. Cette équation est équivalente
à l’égalité suivante :
L(jω) = − πA
4M + πA
∈ (−1, 0) (4.2)
Ainsi, l’apparition d’un cycle limite est soumise à l’existence d’un point
d’intersection entre la réponse harmonique de la boucle et le segment de
droite (−1, 0). L’analyse de l’oscillation permet alors l’identiﬁcation du point
critique L(jωu) ainsi que de la fréquence associée ωu. La marge de gain est




4.2.2 Mesure de la marge de phase
La structure de la ﬁgure 4.2 a été proposée en [68] pour générer des
oscillations dont la pulsation est celle de croisement. Il a été démontré en
[53] que ce schéma peut servir à l’estimation de la marge de phase.
La condition nécessaire à la génération d’un cycle limite est donnée, en
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1 + j ωπA4M
(4.5)
En considérant le module et l’argument de chaque terme de l’équation pré-





1 + j ωπA4M
∣∣∣∣∣ = 1 (4.6)






Ainsi, l’apparition d’un régime oscillatoire permanent implique qu’il existe
une intersection entre la réponse harmonique de la boucle et la partie du
cercle unité situé dans le demi-plan complexe des valeurs imaginaires néga-
tives. Ce point correspond à la marge de phase qui peut donc être estimée
comme suit :






La pulsation associée est celle de croisement ωc.
La précision des estimations des marges, résultant des procédés de me-
sure des ﬁgures 4.2 et 4.1 peut se retrouver passablement altérée par la
présence d’harmoniques de rang supérieur, générés par l’élément tout-ou-
rien et faiblement amortis par des fonctions de transfert d’ordre relatif faible
(voir ﬁgure 4.2). Par conséquent, il est conseillé de remplacer ce dernier, en
suivant les remarques prodiguées en section 2.4.3, par une saturation, dont
la pente k, variant en fonction du temps, est donnée par l’expression (2.56).
4.2.3 Mesure de la norme inﬁnie de la fonction de
sensibilité
Les marges de phase et de gain peuvent être déterminées de manière très
simple à l’aide d’une seule mesure, car elles sont déﬁnies par des projections





Fig. 4.3 – Schéma permettant de mesurer la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité.
de la robustesse sur des espaces unidimensionnels, que sont, respectivement,
le cercle unité et l’axe réel négatif. La norme inﬁnie de la fonction de sensibi-
lité Ms, ne possédant pas, quant à elle, une telle interprétation, nécessite une
procédure plus complexe. Dans ce travail de thèse, une solution également
dérivée de la philosophie du relais est proposée pour son évaluation.
La structure prônée pour la mesure de Ms est reproduite en ﬁgure 4.3, où
α représente un nombre réel positif et les grandeurs us, ys et y sont respec-
tivement les signaux d’entrée et de sortie de la saturation, ainsi que la sortie





Sans restriction de la généralité, l’amplitude de saturation est ﬁxée à l’unité.
Une exigence de base doit tout d’abord être formulée au sujet de la stabilité








est supposée stable. Cette hypothèse n’est, en soi, pas contraignante, car
le facteur α/(α + 1) multipliant la fonction de transfert de la boucle est
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uS1 yS1xS1
f(xS1)
Fig. 4.4 – Schéma équivalent permettant l’analyse de passivité.
toujours inférieur à 1. Or, si le système à commander et le régulateur ne
possèdent pas de pôles strictement instables, une réduction du gain de la
boucle est en général autorisée et n’induit pas une perte de la stabilité.
Analyse de passivité
Une première propriété intéressante, intrinsèque à la structure décrite en
ﬁgure 4.3, est celle de passivité, lorsque le paramètre α est strictement plus
grand que Ms. Cette caractéristique implique qu’en terme énergétique le
système est dissipatif et qu’aucun cycle limite ne peut ainsi être généré. La
démonstration de passivité est décrite ci-après.
Pour ce faire, le système équivalent de la ﬁgure 4.4 est considéré. Celui-ci
est subdivisé en deux sous-systèmes S1 et S2. Alors que S1 est composé de
la mise en série de l’intégrateur et de l’élément non linéaire, la fonction de
transfert S2 est déﬁnie de la manière suivante :
S2(s) =
α(K(s)G(s) + 1)− 1
α(K(s)G(s) + 1) + 1
(4.11)
La théorie de la passivité [69] est la formalisation de l’intuition qui veut
que les fonctions Lyapunov décrivant des sous-systèmes puissent être «ad-
ditionnées». En d’autres termes, certaines opérations entre sous-systèmes
conservent la passivité. C’est le cas notamment de l’interconnexion en sé-
rie, en parallèle ou en rétroaction. Par conséquent, dans le cas présent, la
passivité peut être démontrée en considérant de manière séparée celle des
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sous-systèmes S1 et S2. Si l’un d’eux est passif et l’autre l’est strictement,
le système résultant possède alors la propriété de passivité stricte [69].
Pour démontrer la passivité de S1, la déﬁnition de ce concept pour un
système SISO est rappelée ci-après :
Un système est passif (mais pas strictement) s’il existe une fonction V bor-
née vers le bas ainsi qu’une fonction g(t) ≥ 0, telle que :
V˙ (t) = y(t)u(t)− g(t) (4.12)
où u(t) et y(t) décrivent respectivement l’entrée et la sortie du système
considéré. Le système S1 peut être décrit par sa représentation d’état :
x˙S1(t) = uS1(t) (4.13)
yS1(t) = f(xS1(t)) (4.14)
où uS1, yS1, xS1 sont respectivement l’entrée, la sortie ainsi que la va-
riable interne du système. La saturation est symbolisée par la fonction
non linéaire f .




f(σ)dσ ≥ 0 (4.15)






f(σ)dσ = f(xS1)x˙ = yS1uS1 − g(t) (4.16)
où g(t) ≡ 0. Ainsi, comme la condition de passivité émise en (4.12) est
vériﬁée, le système S1 est passif.
La passivité stricte du sous-système S2 peut être établie de deux façons.
L’une d’elles consiste à montrer que S2 est strictement positif réel [69] et par
conséquent, si on utilise les équivalences liant ces deux concepts, strictement
passif. Une autre démonstration bien plus élégante est oﬀerte ici. Celle-ci
se fonde sur les relations existantes entre les théorèmes du petit gain et
de la passivité, étudiées en [1], qui démontrent, en particulier, que tout
système dont la norme inﬁnie est strictement inférieure à l’unité, peut être
transformé en un système passif. La formulation réciproque est également
vériﬁée. En d’autres termes, soit la fonction de transfert stable E(s), si la
condition suivante est satisfaite :
||E(s)||∞ < 1 (4.17)
78 Chapitre 4. Ajustement itératif sans modèle
alors la passivité du système décrit ci-après peut être établie :
(I − E(s))(I + E(s))−1 (4.18)









alors la fonction :
α(K(s)G(s) + 1)− 1
α(K(s)G(s) + 1) + 1
= S2 (4.21)
est strictement passive.
Ainsi, puisque S1 est passif et S2 strictement passif lorsque α > Ms, le
système représenté en ﬁgure 4.3 est strictement passif lorsque cette même
condition est satisfaite.
Existence de cycles limites
Le cas où α ≤ Ms est considéré maintenant. La méthode du premier
harmonique est notamment utilisée pour démontrer l’existence de cycles
limites et étudier leurs caractéristiques.
La condition nécessaire pour l’obtention d’un régime oscillatoire perma-
nent est ainsi donnée par la relation suivante :
1
jω
α(L(jω) + 1)− 1




où le gain équivalent Ns de la saturation est représenté en équation (2.47).
Pour simpliﬁer la notation par la suite, la fonction vue par la saturation est




α(L(jω) + 1)− 1
α(L(jω) + 1) + 1
(4.23)
Ainsi la condition nécessaire à l’apparition d’un cycle limite est donnée par
la présence d’une intersection entre la fonction Fα(jω) et le lieu (−∞,−1/k)
porté par l’axe réel négatif.
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En considérant ﬁnalement le module et l’argument de chaque terme de
l’équation précédente, il en découle les résultats suivants :∣∣∣∣ 11 + L(jω)











∈ (0, π) (4.27)
Par conséquent, l’existence d’un cycle limite est soumise, dans le plan com-
plexe, à la présence d’un point d’intersection entre la réponse harmonique
de la fonction de sensibilité et la partie du cercle de rayon α situé dans le
demi-plan des valeurs imaginaires positives.
L’existence d’oscillations peut être visualisée dans plusieurs diagrammes
diﬀérents. Deux représentations en particulier sont considérées ici.
1. Diagramme de Nyquist de la boucle : si on utilise cette description pour
démontrer l’existence de cycles limites, il doit y avoir des intersections
entre la courbe L(jω) et la partie du cercle centrée en −1 de rayon
1/α situé dans le demi-plan inférieur. En ﬁgure 4.5, cette condition est
illustrée pour deux valeurs du paramètre α.
2. Diagramme de Nyquist de la fonction Fα(jω) : cette représentation est
importante du fait que Fα(jω) est la fonction vue par la saturation.
Une étude de stabilité est plus aisée si on privilégie cette description.
En ﬁgure 4.6, des exemples de courbes de Fα(jω) y sont représentées
pour deux valeurs diﬀérentes du paramètre α. L’existence d’un cycle
limite est ici dépendante de la présence d’un point d’intersection entre
les deux courbes Fα et le gain équivalent de la non-linéarité représenté
par l’axe réel négatif.
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Fig. 4.6 – Illustration de l’existence d’un cycle limite dans le diagramme de Nyquist de la
fonction Fα.




















Fig. 4.7 – Diagrammes de Nyquist de la fonction Fα.
Stabilité et manifestation d’un cycle limite
L’existence d’un cycle limite n’implique ni sa stabilité ni même, si cette
dernière condition est remplie, sa manifestation. Dans cette sous-section,
ces divers aspects sont traités.
Diﬀérentes considérations peuvent être tirées de l’étude de la fonction Fα,
entre autres, celles concernant la stabilité des oscillations. Dues à sa stricte
causalité ainsi qu’à la présence d’un intégrateur, les conditions initiales et
ﬁnales de Fα sont :
lim
ω→0
Fα(jω) = −j∞ (4.28)
lim
ω→∞
Fα(jω) = 0 (4.29)
Des exemples typiques de cette fonction sont représentés en ﬁgure 4.6. De
par sa conﬁguration, s’il existe, le premier point d’intersection entre Fα et le
lieu critique correspond nécessairement à un cycle limite stable. Ce dernier
se manifestera alors s’il constitue l’unique solution stable du système. Si ce
n’est pas le cas, il peut apparaître, ou non, selon les conditions initiales du
système.
La présence d’autres états stables dans le système est envisagée ici. Consi-
dérons tout d’abord la ﬁgure 4.5. Lorsque α > Ms, il ne peut exister d’inter-
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sections entre la courbe de Nyquist de la boucle et le lieu critique. Supposons
que α soit alors diminué progressivement. Dès que la condition α < Ms est
remplie, deux intersections existent entre les courbes. Si α est continuelle-
ment réduit, à partir d’un certain moment, où le point L(jωu) responsable
de la marge de gain se trouve sur le lieu critique, une seule intersection est
présente. α vaut alors :
Mg
Mg − 1 (4.30)
Ces mêmes situations sont considérées en ﬁgure 4.7, dans deux diagrammes
de Nyquist de la fonction Fα(jω). La ﬁgure 4.7 a) correspond à l’état où :
Ms > α3 >
Mg
Mg − 1 (4.31)
Deux intersections notées par a et b, existent ainsi entre Fα3(jω) et l’axe




une intersection au minimum, correspondant au point a, est présente entre le
lieu critique (−∞,−1/k] et Fα3(jω). Deux situations peuvent alors survenir :




Dans cette éventualité, le cycle limite est la seule solution du système
considéré.




Dans cette circonstance, un cycle limite correspondant au point a
existe, mais n’est pas la seule solution du système. Dans le but de
démontrer cette aﬃrmation, considérons le système de la ﬁgure 4.3 au
repos. Dans cette situation, la valeur de la sortie aussi bien que celle
des variables internes est nulle. La stabilité de cet état est considérée
ici. Pour ce faire, imaginons une perturbation inﬁnitésimale du point
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d’équilibre. Comme les signaux sont d’amplitudes faibles, la sortie de la
non-linéarité n’est pas saturée et le système global est linéaire. Ainsi la
stabilité peut être montrée à l’aide de l’outil classique qu’est le critère




α(L(s) + 1)− 1
α(L(s) + 1) + 1
(4.35)
Cette fonction n’a pas de pôles strictement instables, car les pôles de
sFα(s) sont ceux du système décrit en équation (4.10) et supposé stable.
Ainsi, le système linéaire en boucle fermée est stable, si et seulement
si, Fα(jω) n’encercle pas le point −1/k. Ainsi, il peut être constaté, en
considérant la ﬁgure 4.7 a), que, lorsque la condition b ≤ −1/k ≤ 0
est vériﬁée, le point d’équilibre correspondant à la solution triviale est
ainsi également stable.
Considérons maintenant la situation représentée en ﬁgure 4.7 b) où :
α ≤ Mg
Mg − 1 (4.36)
Notons que la ﬁgure dépeint cette conﬁguration dans le cas où l’égalité est
satisfaite. Un seul point d’intersection a′ est présent et la seule solution du
système est un cycle limite, pour autant que a′ ≤ −1/k.
Ainsi jusqu’ici, il a été démontré que le système considéré est passif dans
l’hypothèse où α > Ms. Dans le cas contraire, lorsque la pente de la satu-
ration est choisie suﬃsamment grande, un cycle limite stable existe néces-
sairement. Il n’est cependant pas toujours l’unique solution, car la solution
triviale est également, dans certaines circonstances, stable.
Procédure de mesure de la norme inﬁnie de la fonction de sensi-
bilité
Maintenant que la dynamique du schéma de mesure a été clariﬁée, il reste
à proposer une démarche pour la mesure du paramètre Ms. Le but de la
procédure est de montrer comment choisir et varier les paramètres k et α
de façon à identiﬁer de manière précise Ms à l’aide d’un cycle limite.
Deux hypothèses sont tout d’abord proposées pour assurer le bon fonc-
tionnement de la méthode :












Fig. 4.8 – Illustration de la procédure de mesure.
1. Soit ωMs, la pulsation où la distance entre la réponse harmonique
de la boucle et le point critique est minimale. Il est supposé que
{L(jωMs) ≤ 0}.
2. Soit Ω l’angle entre le point critique et L(jω) en une pulsation ωi,
dépeint en ﬁgure 4.8 a). On présuppose alors que cet angle est une
fonction décroissante de la pulsation ω aux alentours de ωMs.
Ces conditions ne sont en soi pas restrictives, puisqu’elles sont généralement
vériﬁées pour la grande majorité des processus, pour lesquels les régulateurs
PID constituent une solution judicieuse. La première hypothèse est évidente
et découle de l’équation (4.27). Si la deuxième hypothèse est remplie, alors le
premier point d’intersection entre Fα(jω) et l’axe réel négatif, correspondant
au cycle limite stable, se déplace en direction de l’origine lorsque la valeur
du paramètre α est augmentée. Ce point d’intersection, dénommé I(α), est
illustré en ﬁgure 4.8 b) pour diﬀérents α. Ainsi, si la condition α < Ms est
remplie, un point I(α) existe. Lorsque la valeur de α est augmentée, ce point
se déplace vers l’origine jusqu’à α = Ms. À cet instant, le système oscille à la
pulsation correspondant à l’amplitude maximale de la fonction de sensibilité
et Ms peut être estimée. Si α prend une valeur encore supérieure, le point
d’intersection I n’existe plus et l’oscillation est amortie.
Le but recherché est d’adapter α et k de sorte que le point correspon-
dant au cycle limite soit I(α = Ms). De plus, comme la mesure est basée
sur l’hypothèse du premier harmonique, la saturation doit générer aussi
peu d’harmoniques de rang supérieur que possible. Comme il a été étudié
en section 2.4.3, le niveau de saturation en sortie de l’organe non linéaire
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est directement proportionnel à la distance le long de l’axe réel séparant
l’intersection responsable de l’oscillation I(α), du point −1/k. L’idée sous-
jacente à la procédure de mesure est de choisir d’abord le point −1/k, puis
de varier le paramètre α de sorte à obtenir un signal quasi-sinusoïdal en
sortie de saturation. Ainsi la même règle que celle de l’équation (2.56) est
émise pour l’adaptation du paramètre α :
dα
dt
= δ|ys(t)− us(t)| − ε (4.37)
Supposons que le paramètre k soit choisi tel que :
−1
k
< I(α = Ms) (4.38)
Cette conﬁguration peut être représentée en visualisant la ﬁgure 4.8. Si α est
adapté selon l’équation (4.37), le point I(α) va se déplacer dans les environs
de −1/k. Si maintenant −1/k est brusquement augmenté de telle manière
que :
I(α = Ms) < −1
k
(4.39)
la valeur de α va croître jusqu’à atteindre α = Ms de façon à amener I(α)
dans les environs de −1/k. Si α est encore augmenté, le cycle limite est
amorti, car le schéma devient passif. La valeur de α va, par conséquent, être
ramenée à des amplitudes plus faibles en accord avec l’équation (4.37). α
va donc ainsi rester dans le voisinage de Ms. La procédure de mesure peut
maintenant être explicitée de la manière suivante :
1. Choisir k et α de sorte qu’un cycle limite se manifeste. Cela peut être
obtenu en sélectionnant une grande pente k aﬁn que la saturation ait
un comportement proche d’un relais et en réduisant progressivement
α. Lorsque :
α = α0 =
Mg
Mg − 1 (4.40)
une oscillation apparaît. Pour la plupart des systèmes, cette valeur est
juste légèrement inférieure à Ms.
2. Choisir −1/k égal à I(α0) et adapter α selon l’équation (4.37).
3. Augmenter itérativement k selon la règle :
kr+1 = pkr (4.41)
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où r désigne l’itération et p > 1 un nombre réel. p = 1.2 a été choisi
dans les exemples présentés ultérieurement et peut être donné à titre
indicatif. À chaque augmentation de k, α va subséquemment croître
et amener I(α) dans les environs de −1/k. Lorsque −1/k devient plus
grand que Ms, la valeur de α n’augmente plus en fonction de k et
doit rester dans le voisinage de Ms. Ainsi, lors de chaque itération,
après dissipation du régime transitoire, la valeur du paramètre α est
enregistrée. Si un accroissement de k ne produit pas un changement de
la valeur α, cela signiﬁe que α est proche de Ms et que la procédure
peut être stoppée.
La norme inﬁnie de la fonction de sensibilité, la fréquence associée, ainsi
que le point correspondant de la réponse harmonique de la boucle peuvent
alors être mesurés à l’aide du cycle limite obtenu.
4.2.4 Mesure de la norme inﬁnie de la fonction de
sensibilité complémentaire
La même approche que celle utilisée dans la section précédente est mise
en œuvre pour déterminer la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité
complémentaire Mt. Le schéma de mesure est décrit en ﬁgure 4.9, où, de
manière similaire, la pente de la saturation k est un nombre réel positif et
β > 1. Une fois de plus, la condition nécessaire pour l’existence d’un cycle
limite est donnée par la méthode du premier harmonique :
1
jω
β(L(jω) + 1) + L(jω)














Le terme de droite de l’équation précédente, ayant un module dont la valeur
est celle de β, témoigne que le schéma proposé est apte à générer un régime
oscillatoire permanent en une pulsation où |T (jω)| = β. Lorsque β est
supérieur à Mt, une démonstration de passivité, identique à celle réalisée en
section 4.2.3 peut être réalisée. Pour éviter toute redondance, la procédure






















Fig. 4.9 – Schéma permettant de mesurer la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité
complémentaire.
de mesure qui est la même que celle proposée dans la section précédente,
n’est pas répétée ici.
Remarque 4.1 : La méthode n’est cependant pas applicable lorsque
Mt < 1. De telles valeurs de β entraînent une instabilité du système. Il
est cependant à remarquer que ces valeurs ne sont pas envisageables en
présence d’un intégrateur dans la boucle. Ce dernier amène automati-
quement la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité complémentaire
dans une plage appropriée. Notons enﬁn qu’un intégrateur est forte-
ment désiré en pratique dans le but d’éliminer le statisme.
4.3 Critère fréquentiel
Maintenant que la mesure des marges de robustesse et des pulsations
associées ont été considérées, il reste, in ﬁne, à détailler la procédure d’ajus-
tement. Le problème est formulé comme une optimisation sans contrainte,
le but étant de trouver les paramètres d’un régulateur minimisant un critère
fréquentiel J . Ce dernier est déﬁni comme la somme pondérée des erreurs
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λi(Pi(ρ)− P ∗i )2 (4.44)
où ρ est le vecteur des paramètres du régulateur de dimension nρ (typique-
ment ρ = [Kp, Ti, Td]T pour la structure standard du régulateur PID), np, le
nombre de paramètres de synthèse utilisés ; Pi(ρ) indique la valeur mesurée
du ième paramètre de synthèse qui dépend du régulateur considéré et P ∗i , sa
valeur spéciﬁée. λi est un facteur de pondération, usuellement choisi comme





Notons ici que chaque paramètre de synthèse introduit en section 2.3.6
peut être choisi pour ﬁgurer dans le critère fréquentiel lors de la procédure
d’ajustement.
Remarque 4.2 : Dans le but de simpliﬁer par la suite le calcul des déri-
vées, au lieu de prendre en compte directement la marge de gain comme
paramètre de synthèse, son inverse est considéré lors de la procédure :
Ku = |L(jωu)| = 1
Mg
(4.46)
De manière similaire, en lieu et place de Ms, la considération de l’inverse
de la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité Ms, communément








Une méthode de type gradient connue sous le nom de méthode de New-
ton [20, 47, 56] est utilisée aﬁn d’obtenir itérativement les paramètres du
régulateur minimisant le critère fréquentiel. La solution est formulée de la
manière suivante :
ρm+1 = ρm − γmF−1J ′(ρm) (4.48)
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où m désigne l’itération ; γm le pas correspondant (souvent choisi égal à
l’unité) ; F une matrice carrée, déﬁnie positive, de dimension nρ. Et J ′(ρ)
représente le gradient du critère par rapport à ρ. F peut être sélectionné
comme étant la matrice identité I ou encore comme le Hessien aﬁn d’amé-
liorer de façon signiﬁcative la vitesse de convergence. Ce dernier choix sera
fait par la suite. La procédure itérative est alors appelée méthode de Gauss-
Newton.











et le Hessien H par :
















Dans l’équation précédente, les termes de la partie de droite, contenant des
dérivées de second ordre, peuvent être négligés, car leurs valeurs sont petites
dans le voisinage de l’optimum. De plus, cette opération simpliﬁe grande-
ment le calcul du Hessien, qui peut maintenant être estimé sans aucune
information additionnelle, vu que les termes restants sont aussi présents











Remarque 4.3 : Le rang d’une matrice déﬁnie par la multiplication d’un
vecteur par sa transposée est unitaire. Il s’ensuit que celui de l’approxi-
mation du Hessien de l’équation (4.51) est inférieur ou égal au nombre
de paramètres de synthèse np. Si le nombre de paramètres du régulateur
nρ, qui est égal à la dimension de H, est strictement supérieur à np, le
Hessien devient singulier et son inverse n’est pas déﬁni. Dans ce cas,
pour remédier au problème, deux solutions peuvent être envisagées :
1. Réduire le nombre de paramètres du régulateur considéré pour la
synthèse. Cela peut être réalisé, par exemple, en ﬁxant le rapport
entre la constante d’intégration et celle de dérivation Ti = γTd (cf.
chapitre 3).
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2. Considérer une légère modiﬁcation du Hessien [20] : H˜ = H + εI,
où ε est un petit nombre réel positif. La matrice H˜ déﬁnie positive
et inversible remplit alors les conditions pour être utilisée lors de
la résolution itérative.
Remarque 4.4 : Lorsque la dimension nρ du vecteur des paramètres du
régulateur est égale au nombre des paramètres de synthèse, les facteurs
de pondération n’ont aucune inﬂuence sur la solution obtenue et un
algorithme simpliﬁé de minimisation est obtenu.
Pour démontrer ces aﬃrmations, le critère fréquentiel de l’équation





où Q(ρ) est le vecteur de dimension np des diﬀérences entre les
valeurs mesurées et désirées des paramètres de synthèse et Λ =












λ1 0 . . . 0
0 λ2
. . . ...
... . . . . . . 0
0 . . . 0 λnp

 (4.53)


























En insérant les équations (4.55) et (4.56) en (4.48), la solution itérative
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devient alors :
ρm+1 = ρm − γmH−1J ′(ρm)

















L’équation (4.57) est bien connue pour être la solution itérative de
la méthode de Newton-Raphson destinée à résoudre numériquement
le système d’équations Q(ρ) = 0. L’implantation de cet algorithme
s’en retrouve simpliﬁée. Les dérivées de Q(ρ) par rapport au vecteur















Quelques remarques plus générales sur la méthode d’ajustement s’im-
posent également maintenant :
Remarque 4.5 : La procédure d’ajustement est, comme beaucoup de mé-
thodes de synthèse numérique ayant trait aux PID, non convexe. Il n’y
a ainsi aucune garantie de convergence vers une solution minimisant
le critère fréquentiel. Le choix du régulateur initial joue, par consé-
quent, un rôle très important. Les propriétés qui lui sont relatives ne
doivent pas être trop éloignées de celles recherchées. En choisissant
une commande initiale appropriée, comme, par exemple, en utilisant
la méthode de κ − τ [7] ou celle présentée lors du chapitre précédent,
l’algorithme proposé converge habituellement, en quelques itérations,
vers le minimum du critère.
Remarque 4.6 : Le problème d’optimisation est formulé sans contraintes.
En réalité cependant, des contraintes sont présentes. Il n’est, par
exemple, pas désiré d’obtenir des valeurs négatives pour les paramètres
du régulateur. En considérant la formulation standard du PID, la ré-
gion de faisabilité peut ainsi être déﬁnie comme le lieu où les trois
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contraintes suivantes sont satisfaites :
Kp > 0 Ti > 0 Td > 0 (4.59)
Une manière aisée d’en tenir compte lors de la synthèse est de projeter
le gradient sur la région de faisabilité, si une contrainte est violée.
Cette technique est couramment utilisée par des méthodes numériques,
comme celle du point intérieur2 [56].
4.5 Calcul des dérivées
Aﬁn de résoudre le problème d’optimisation, il reste maintenant à mon-
trer comment le calcul des dérivées des paramètres de synthèse, intervenant
dans le gradient et le Hessien, est réalisé.
4.5.1 Dérivée de la pulsation de croisement
Aﬁn de calculer la dérivée de la pulsation de croisement, sa déﬁnition est
utilisée :
|L(jωc)| ≡ 1 (4.60)
La dérivée totale de ce terme, pouvant être exprimée sous forme de dérivées



































2de l’anglais : interior point method
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L’équation précédente contient une dérivée de la réponse harmonique de
la boucle, qui peut être estimée comme suit, grâce à la relation oﬀerte en







(Φm − π)|L(jωc)| (4.64)











La dérivée restante dans cette dernière équation peut être réalisée de ma-
nière analytique, car la fonction de transfert du régulateur est connue. Ainsi,
en ne mesurant que la marge de phase et la pulsation de croisement, la dé-
rivée de cette dernière peut être estimée sans aucun modèle du système à
commander.
4.5.2 Dérivée de la marge de phase
Selon sa déﬁnition, la marge de phase est une fonction des paramètres du
régulateur ainsi que de la pulsation critique, alors même que cette dernière
est une fonction de ρ :
Φm = Φm(ρ, ωc(ρ)) (4.66)
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À nouveau, toutes les dérivées relatives à la réponse harmonique du régula-
teur peuvent être eﬀectuées de manière analytique. La dérivée de l’argument
du processus peut, quant à elle, être estimée grâce à la relation (3.28) ob-










[ln |G(j0)| − ln |G(jωc)|]
Ainsi, toutes les expressions relatives au calcul de la dérivée de la marge de
phase peuvent à nouveau être évaluées sans modèle du système à comman-
der.
4.5.3 Dérivée de la marge de gain
La dérivée de Ku qui, comme déﬁnie précédemment, est simplement l’in-














Les deux premiers termes contenant des dérivées partielles peuvent s’écrire





















À nouveau, toutes les dérivées relatives au régulateur peuvent être calculées
de manière analytique. Le terme restant peut être estimé grâce à la relation
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La valeur de la dérivée ∂ωu/∂ρ est établie en utilisant la déﬁnition de la
pulsation critique :
























































Une fois encore, la seule dérivée ne pouvant être eﬀectuée de manière
analytique peut être obtenue grâce à la relation (3.28), découlant de la










[ln |G(j0)| − ln |G(jωu)|]
4.5.4 Dérivée de la norme inﬁnie de la fonction de
sensibilité
La dérivée de la marge de module Mm, qui n’est autre que l’inverse de














où, pour rappel, ωMs est la pulsation associée à la marge. Le premier terme




∂ |1 + L(jωMs)|
∂ρ
(4.82)
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Comme la fonction |1+L(jω)| ainsi que sa première dérivée sont continues,
un résultat évident, mais très intéressant, en découle : la dérivée décrite ci-
après est nulle, car elle est eﬀectuée à l’endroit qui correspond à l’extremum










∂ |1 + L(jωMs)|
∂ρ
(4.85)
Comme toutes les dérivées relatives aux paramètres du régulateur peuvent
être obtenues analytiquement, celle de l’équation (4.85) peut l’être de ma-
nière exacte. Ainsi, par la seule mesure du paramètre de synthèse Ms, de
la pulsation associée, ainsi que du point correspondant de la réponse har-
monique du système à commander, la dérivée de l’équation (4.85) peut être
calculée, et cela sans recourir aux dérivées de G(jω).
4.5.5 Dérivée de la norme inﬁnie de la fonction de
sensibilité complémentaire












où ωMt est la pulsation où l’amplitude de la fonction de sensibilité complé-
mentaire est maximale. La démarche aboutissant à cette formule est la même
que celle faite en section 4.5.4. Elle n’est, par conséquent, volontairement
pas mentionnée ici. Cette dérivée peut aussi être calculée analytiquement
sans nécessiter celles du système à commander.
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4.6 Extension aux systèmes instables ou à
non-minimum de phase
Le calcul des dérivées de la pulsation de croisement ainsi que des marges
de phase et de gain requièrent, comme étudié en section 4.5, la connaissance
des dérivées du système à commander. Les intégrales de Bode sont alors
exploitées pour l’estimation de ces valeurs. Ces relations se fondent sur
l’hypothèse que le système à commander est stable à minimum de phase.
Cette supposition n’a pas besoin d’être vériﬁée au sens strict. Comme il l’a
été montré en section 3.4.3, la présence d’un retard pur, qui implique une
phase non-minimale, ne provoque pas de dégradation de la précision pour
l’estimation de la pente de la phase, et altère de manière peu signiﬁcative
celle de l’amplitude, lorsque le retard est petit par rapport à la constante
dominante du système. D’autre part, le gradient du critère n’a, en pratique,
pas besoin d’être estimé de manière extrêmement précise. Plus que son
exactitude, c’est la direction vers laquelle il pointe qui est importante :
celle-ci doit correspondre à des valeurs croissantes du critère. Le succès des
méthodes de «quasi-Newton» [56] où le gradient et le Hessien ne sont pas
mis à jour lors de chaque itération, dans le but d’économiser de la puissance
de calcul, témoigne de la pertinence de ces propos.
Pour certains systèmes dominés par un comportement instable ou à non-
minimum de phase, les intégrales de Bode livrent cependant des valeurs
erronées, si bien que le gradient qui en découle ne peut être utilisé pour
l’ajustement. Une portée plus générale est donnée à la méthode dans cette
section en considérant l’ajustement de régulateurs pour de tels processus. Il
convient de noter ici que seules les dérivées ayant trait aux marges de phase
et de gain font appel aux intégrales de Bode. Ainsi, l’extension proposée
ne considère que l’ajustement de ces marges. Seule une étude succincte est
toutefois livrée ici, le lecteur intéressé est renvoyé vers la publication [26]
référencée en bibliographie pour des informations plus détaillées.
L’idée principale de la démarche proposée consiste à obtenir un modèle
non-paramétrique de la réponse harmonique de la boucle dans une plage
fréquentielle englobant les pulsations de croisement et critique. Les marges
de robustesse considérées ainsi que les pentes nécessaires au calcul du gra-
dient sont ensuite obtenues par interpolation à partir des diﬀérents points












Fig. 4.10 – Test du relais modiﬁé pour la mesure d’un modèle non-paramétrique.
du modèle non-paramétrique.
L’identiﬁcation du modèle non-paramétrique est réalisée par un test du
relais dérivé de l’expérience présentée en ﬁgure 4.2, et utilisée pour la mesure
de la marge de phase. Ce schéma possède deux propriétés intéressantes :
1. La fréquence du premier harmonique du relais se trouve automatique-
ment proche de la pulsation de croisement.
2. Le degré relatif de la fonction de transfert vue par le relais est unitaire.
Ainsi les harmoniques de rang supérieur impairs, mal ﬁltrés, peuvent
être utilisés pour l’identiﬁcation non-paramétrique.
Aﬁn d’ajouter encore une excitation à d’autres fréquences d’intérêt, diﬀé-
rentes modiﬁcations sont apportées à la structure. Le schéma de mesure
modiﬁé est représenté en ﬁgure 4.10. Le premier changement consiste à
remplacer le relais symétrique par un relais décentré [36]. Ce dernier est
simplement obtenu en ajoutant une valeur constante µ à la sortie du relais
symétrique, en veillant à choisir cette valeur de sorte que µ < M . Cette
simple modiﬁcation permet de rajouter les harmoniques de rang supérieur
pairs 0, 2ω0, . . . à la sortie du relais, où ω0 décrit l’harmonique fondamental.
Le second changement consiste en la superposition d’un relais parasite
au relais standard. Le relais parasite a été déﬁni en [36, 62]. Il est conçu de
telle sorte que la fréquence de son harmonique fondamental vaille la moitié
de celle du relais standard. La sortie du relais parasite change de signe sur
chaque ﬂanc montant du signal en son entrée. L’amplitude du signal doit
généralement être choisie dans l’intervalle [0.1M ; 0.3M ] de façon à stimuler
suﬃsamment le processus d’une part, et à ne pas modiﬁer, d’autre part, la
période du cycle limite engendré par le relais principal.
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Le schéma de mesure résultant des modiﬁcations apportées, entraîne une
excitation aux fréquences 0, ω0/2, ω0, 3ω0/2, . . ., où ω0 se situe proche de
la pulsation de croisement. Un modèle non-paramétrique de la boucle aux









, i = 1, 2, . . . (4.87)
où :
ωi = (i− 1)ω0
2
(4.88)
En pratique, comme les signaux e(t) et y(t) sont acquis de manière échan-
tillonnée, le calcul de L(jωi) se fait par une analyse spectrale discrète [51].
Les marges de phase et de gain, ainsi que les pentes de l’amplitude et
de la phase dans le diagramme de Bode, qui sont requises pour le calcul
du critère, du gradient et du Hessien, sont alors obtenues par interpolations
à partir du modèle non-paramétrique. Comme l’amplitude et la phase sont
souvent quasi-linéaires par morceaux dans le diagramme de Bode, une inter-
polation linéaire est réalisée sur des échelles logarithmiques en amplitude et
en pulsation. Le modèle non-paramétrique permet de déterminer des pentes
moyennes entre chaque point connu. Celles-ci sont attribuées aux pulsa-
tions se trouvant au milieu des intervalles. La pente à la pulsation désirée
est ensuite obtenue par interpolation linéaire.
Les diﬀérents exemples de simulation considérés en [26] montrent que
d’intéressants résultats peuvent être obtenus pour les systèmes instables ou
à non-minimum de phase.
4.7 Exemples de simulation
Deux exemples de simulation sont maintenant considérés pour illustrer
la procédure d’ajustement présentée dans ce chapitre. Le premier cas traité
considère l’ajustement des marges de phase et de gain alors que le second
exempliﬁe l’ajustement de la norme inﬁnie des fonctions de sensibilité. Le
processus est à chaque fois supposé inconnu. Un régulateur initial est tout
d’abord déterminé par la méthode expérimentale de Kappa-Tau [7]. Les
100 Chapitre 4. Ajustement itératif sans modèle
schémas de mesure introduits en section 4.2 sont alors exploités pour déter-
miner les marges de robustesse et la méthode d’ajustement est utilisée pour
obtenir les valeurs spéciﬁées pour ces dernières. Les régulateurs obtenus sont
enﬁn comparés à ceux procurés par des méthodes d’ajustement connues et
reconnues par la communauté industrielle.
4.7.1 Exemple 1 : Ajustement des marges de phase et
de gain
Le processus considéré dans cet exemple est décrit par la fonction de





La structure incluant un ﬁltre dans le terme dérivé est considérée aussi bien









N s + 1
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(4.90)
N = 20 est choisi pour tous les régulateurs considérés, exceptés ceux décou-
lant de la méthodologie IMC [50, 57], utilisés à titre de comparaison et où
cette valeur résulte de l’ajustement.
Le régulateur initial est obtenu par la méthode de Kappa-Tau [7]. Celle-
ci requiert la connaissance des gains statique et critique ainsi que de la
pulsation associée à ce dernier. Le gain statique est obtenu à l’aide d’une
simple réponse indicielle en boucle ouverte alors que le gain critique est,
quant à lui, identiﬁé à l’aide du test standard du relais décrit en section
2.4.2. Les paramètres du régulateur résultant sont indiqués en table 4.2.
Deux expériences telles que décrites en section 4.2 sont maintenant ex-
ploitées aﬁn d’extraire les marges de phase et de gain ainsi que la pulsation
de croisement du système en boucle fermée. Ces valeurs sont également dis-
ponibles en table 4.2. De nouvelles spéciﬁcations liées aux paramètres de
synthèse choisis peuvent alors être déﬁnies :
Marge de phase : Φ∗m = 60
◦
Marge de gain : M∗g = 3
Pulsation de croisement : ω∗c = 2.5 rad/s
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Tab. 4.1 – Minimisation du critère (exemple 1).
Itération J Kp Ti Td Φm (◦) Mg ωc (rad/s)
0 0.474 3.39 1.32 0.323 48.5 5.63 1.56
1 0.0197 4.77 1.90 0.40 55.5 3.42 2.2
2 0.00236 4.90 2.03 0.495 58.6 2.81 2.53
3 0.000707 4.77 2.10 0.479 59.3 2.97 2.42
Tab. 4.2 – Résultats de simulation (exemple 1).
Méthode Kp Ti Td Φm Mg ωc o te
Ziegler-Nichols 6.41 1.01 0.252 28.6 3.34 2.37 48.5 5.7
Kappa-Tau 3.39 1.32 0.323 48.4 5.62 1.56 20.2 5.05
IMC 2.14 1.95 0.145 54.6 9.01 1.11 11.5 6.15
Proposée 4.77 2.10 0.479 59.2 2.96 2.41 6.3 2.15
La valeur actuelle du critère est calculée, et ensuite minimisée de façon ité-
rative selon la méthode proposée. Il convient de noter ici que, lors de chaque
itération, un test de stabilité peut être réalisé aﬁn d’estimer la robustesse
du nouveau régulateur avant son application. Plus précisément, un simple
calcul permet de voir où les points de la réponse harmonique de la boucle,
mesurés avant la mise à jour des paramètres, sont déplacés par le nouveau
régulateur. Pour chaque itération, les valeurs des paramètres du régulateur,
de ceux de synthèse ainsi que l’estimation du critère sont indiqués en table
4.1. Il peut être constaté, qu’en trois itérations, l’erreur relative maximale
entre les spéciﬁcations et les mesures s’élève à 3.2%, ce qui signiﬁe que
la procédure d’ajustement peut être stoppée. Notons que l’erreur relative
entre les valeurs exactes et les valeurs mesurées des marges de robustesse
est inférieure au pour-cent lors de chaque mesure.
Les résultats obtenus sont maintenant comparés à ceux découlant des
méthodes bien connues de Ziegler-Nichols, Kappa-Tau, et IMC. Pour faci-
liter la comparaison, les résultats sont fournis sous forme de tables et de
graphiques. Les résultats de la synthèse, les valeurs exactes des paramètres
considérés, ainsi que les performances temporelles en termes de temps d’éta-
blissement te (à 1%), et de dépassement o (en %) sont dévoilés en table
4.2. Les réponses indicielles en boucle fermée sont exposées en ﬁgure 4.11.
Ces courbes montrent que le régulateur proposé améliore considérablement
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Fig. 4.11 – Réponses indicielles (- - : Ziegler-Nichols ; ·− : Kappa-Tau ; · · · : IMC, − :
régulateur proposé).
les performances. Le dépassement ainsi que le temps d’établissement se re-
trouvent distinctement réduits. Les diagrammes de Nyquist relatifs aux dif-
férents régulateurs sont exposés en ﬁgure 4.12. Il peut être constaté que
l’approche présentée permet de calibrer judicieusement la réponse harmo-
nique de la boucle dans la plage de fréquences, cruciale pour la robustesse du
système. Le diagramme de Nyquist de la boucle découlant de la procédure
IMC possède des caractéristiques très similaires. La pulsation de croisement
résultant des deux dimensionnements est cependant très diﬀérente, ce qui
confère une constante de temps en boucle fermée bien plus conséquente au
système contrôlé par la commande IMC.
Il convient de noter ici que, bien que l’approche présentée oﬀre de
meilleurs résultats, l’eﬀort et le temps requis à la synthèse s’en trouvent
également accrus. Pour comparaison, la méthode de Ziegler-Nichols n’exige
que la connaissance du gain et de la pulsation critique, alors que l’approche
Kappa-Tau requiert, en plus, la connaissance du gain statique. La procé-
dure IMC, quant à elle, se base sur un modèle paramétrique du premier
ordre avec retard pur qui peut être dérivé d’une simple réponse indicielle.
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Fig. 4.12 – Diagramme de Nyquist (−− : Ziegler-Nichols ; − · − : Kappa-Tau ; · · · : IMC,
− : régulateur proposé).
Le paramètre λIMC qui ﬁxe le rapport entre robustesse et bande passante
doit alors être sélectionné. La règle suivante [50] très utilisée en pratique a
été considérée ici :
λIMC = max(0.25τ, 0.2ct) (4.91)
où τ et ct représentent respectivement le retard pur et la constante de temps
du modèle identiﬁé. En revanche, la méthodologie proposée requiert la mise
en œuvre de deux procédures de mesure par itérations et exige ainsi égale-
ment plus de temps.
4.7.2 Exemple 2 : Ajustement de la norme inﬁnie des
fonctions de sensibilité




(s + 1)(s + 2)(s + 3)
(4.92)
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À nouveau, un régulateur initial est dimensionné par la méthode de Kappa-
Tau. La norme inﬁnie des fonctions de sensibilité est ensuite acquise à l’aide
des expériences ad hoc. Les propriétés résultant de ce régulateur sont indi-
quées en table 4.4. De nouvelles spéciﬁcations sont alors émises :
Fonction de sensibilité : M∗s = 1.40
Fonction de sensibilité complémentaire : M∗t = 1.03
Il convient de rappeler que le choix de Ms = 1.40 correspond à celui spéciﬁé
par la méthode de Kappa-Tau. Une valeur de Mt = 1.03 signiﬁe qu’un léger
dépassement est toléré lors d’une réponse indicielle. Notons que la spéci-
ﬁcation de M∗t = 1.00 n’est numériquement pas souhaitable. On suppose
ici qu’aucune recommandation particulière n’est requise pour la bande pas-
sante en boucle fermée ou pour le temps de montée. Ainsi, aucune valeur
n’est spéciﬁée pour la pulsation de croisement désirée. Celle-ci est mesu-
rée par l’expérience utilisée pour déterminer la marge de phase. Comme
cette dernière ne constitue pas un paramètre de synthèse dans cet exemple,
le fait de ne pas considérer de spéciﬁcation sur ωc permet de n’eﬀectuer
que deux mesures par itération. Un régulateur ne possédant que deux pa-
ramètres peut suﬃre pour l’obtention des valeurs désirées et garantit un
Hessien déﬁni strictement positif. Ainsi le rapport Ti = 4Td, approprié pour
de nombreuses applications [7], est sélectionné pour réduire le nombre de
paramètres de la commande.
Le critère est ensuite minimisé itérativement en utilisant l’approche pré-
sentée dans ce chapitre. Les détails de la minimisation sont livrés en table
4.3. Les valeurs mesurées des paramètres de synthèse sont exprimées dans
cette table. Il est notamment à remarquer que deux itérations suﬃsent pour
atteindre des valeurs suﬃsamment proches de celles désirées. Les erreurs ob-
tenues par les procédures de mesure sont de l’ordre de 2%. En table 4.4, une
comparaison des diﬀérents régulateurs est donnée avec les valeurs exactes
des normes inﬁnies des fonctions de sensibilité.
Une comparaison dans le domaine temporel, exposée en ﬁgure 4.13, té-
moigne de l’amélioration des performances amenée par le régulateur pro-
posé. Le diagramme de Nyquist de la ﬁgure 4.14, où les réponses harmo-
niques des boucles sont dépeintes, montre clairement les diﬀérences de ro-
bustesse. Les cercles associés aux spéciﬁcations, déﬁnissant des zones prohi-
bées pour la courbe remplissant les exigences sur les paramètres de synthèse,
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Tab. 4.3 – Minimisation du critère (exemple 2).
Itération J Kp Ti Td Ms Mt
0 0.0117 19.0 1.22 0.301 1.44 1.19
1 0.00121 28.26 1.58 0.395 1.42 1.07
2 0.000035 22.8 1.50 0.376 1.39 1.03
Tab. 4.4 – Résultats de simulation (exemple 2).
Méthode Kp Ti Td Ms Mt o te
Ziegler-Nichols 36.0 0.947 0.237 2.21 2.0 45.2 6.0
Kappa-Tau 19.0 1.22 0.301 1.44 1.19 18.0 3.8
IMC 12.9 1.63 0.120 1.67 1.17 15.2 4.9
Proposée 22.8 1.50 0.376 1.42 1.04 10.7 2.01
y sont également indiqués. Ces dernières sont quasiment satisfaites par le ré-
gulateur proposé. Notons encore que la méthode de Kappa-Tau, également
basée sur une spéciﬁcation en Ms de 1.40, parvient, bien que la procédure
soit empirique, à une valeur très proche.
4.8 Applications
La méthode d’ajustement a également été expérimentée sur plusieurs
systèmes réels. Deux applications sont présentées ci-dessous.
4.8.1 Vases communicants
Un système de vases communicants, dont un schéma est représenté en
ﬁgure 4.15, est tout d’abord considéré. Le processus est constitué de trois cy-
lindres interconnectés en série par deux conduits dotés de vannes de liaison.
Deux pompes, entraînées par des moteurs à courant continu, alimentent les
vases T1 et T2 avec de l’eau collectée dans un réservoir. Le niveau de chaque
cylindre est mesuré à l’aide de capteurs de pression piézo-résistifs dont les
signaux sont transmis au servo-ampliﬁcateur. Le vase T1 est équipé d’une
vanne de fuite ajustable manuellement, qui permet au liquide de s’écouler
vers le réservoir avec un débit Q˙3. L’entrée u du système consiste en une
tension qui contrôle le débit Q˙1 d’alimentation du vase T1. La sortie y est
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Fig. 4.13 – Diagramme de Nyquist (- - : Ziegler-Nichols ; ·− : Kappa-Tau ; · · · : IMC, − :
régulateur proposé).
le signal du capteur de pression, proportionnel au niveau du liquide dans
le cylindre T2. La deuxième pompe opère comme source de perturbations.
L’objectif de la commande est de maintenir le niveau du vase T3 à une
hauteur H désirée.
Le point de fonctionnement considéré correspond à Q˙1 = Q˙1max/2, où
Q˙1max est le débit maximal que la pompe est capable de fournir. En ce point,
un régulateur initial est dimensionné par la règle de Kappa-Tau. Le résultat
obtenu est représenté en table 4.5. Un ajustement de la marge de phase et
de la pulsation de croisement est choisi pour ce système. L’expérience de
mesure présentée en section 4.2.2 est exploitée et livre les valeurs suivantes :
Φm = 64.0
◦ ωc = 0.097 rad/s (4.93)
Des spéciﬁcations sont alors émises pour accroître la robustesse du système
en boucle fermée. En contrepartie, la pulsation de croisement désirée est
quelque peu réduite :
Φ∗m = 80
◦ ω∗c = 0.08 rad/s (4.94)
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Fig. 4.15 – Schéma du système de vases communicants.
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Tab. 4.5 – Résultats expérimentaux (Vases communicants).
Méthode Kp Ti Td Φm ωc
Kappa-Tau 29.3 20.84 4.72 64.0 0.097
Proposée 20.4 31.5 7.88 86.2 0.085
Proposée 23.4 42.3 10.6 73.7 0.0791
(2ième point de fonctionnement)
De manière analogue à l’exemple mentionné dans la section précédente,
comme le nombre de paramètres de synthèse n’est que de deux, les para-
mètres du régulateur sont également ramenés à ce même chiﬀre en utilisant
la rapport Ti = 4Td. Notons que le niveau élevé du bruit de mesure impose
un ﬁltre sur le terme dérivé plus conséquent que celui considéré précédem-
ment. Ainsi le nombre intervenant dans le ﬁltre est ﬁxé à N = 5 pour cette
application.
La méthode itérative est alors appliquée. Après une itération, les valeurs
ci-après sont mesurées :
Φm = 86.2
◦ ωc = 0.085 rad/s (4.95)
Comme ces valeurs sont suﬃsamment proches de celles spéciﬁées, la pro-
cédure est stoppée. Une comparaison entre les performances temporelles
des régulateurs est fournie en ﬁgure 4.16. Notons que la conﬁguration du
système considéré entraîne nombre de méthodes empiriques à un régulateur
déstabilisant. C’est le cas notamment de celle de Ziegler-Nichols. La réponse
indicielle est normalisée et la perturbation réside en un débit constant Q˙2
délivré par la seconde pompe à partir du temps t = 160 secondes. On peut
constater que le régulateur proposé, dont les paramètres sont donnés en
table 4.5, améliore nettement les performances du système en boucle fer-
mée.
Supposons maintenant que le point de fonctionnement du système ait
changé. Les performances se sont alors détériorées, dues à la présence de
diﬀérentes non-linéarités. Ainsi le régulateur obtenu auparavant confère au
système en boucle fermée des propriétés ne satisfaisant plus aux spéciﬁca-
tions :
Φm = 55.0
◦ ωc = 0.066 rad/sec (4.96)
Un réajustement est donc nécessaire. À nouveau, après une itération, des
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Réponse indicielle et rejet de perturbations








Fig. 4.16 – Réponse indicielle normalisée et rejet de perturbations du système en boucle
fermée (ligne grise : Kappa-Tau ; ligne noire : régulateur proposé).
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valeurs proches de celles désirées sont obtenues si bien que la procédure est
arrêtée :
Φm = 73.7
◦ ωc = 0.0791 rad/sec (4.97)
Les réponses temporelles sont à nouveau comparées en ﬁgure 4.17. Cet
exemple montre comment la méthode exploitée peut être utilisée de ma-
nière simple, mais eﬃciente pour l’auto-ajustement de régulateurs. Comme
un seul test de mesure est requis par itération, ce dernier peut être réalisé
de manière ininterrompue. Ce fait est démontré en ﬁgure 4.18. Durant les
premières 500 secondes, le régulateur initial est implanté et la mesure de
marge de phase est eﬀectuée. Le régulateur est ensuite mis à jour, et un
nouveau test est exécuté. Cette illustration montre également la rapidité
avec laquelle la valeur des paramètres de synthèse peut être évaluée.
4.8.2 Transmission ﬂexible
Pour conclure cette section, des résultats obtenus avec la transmission
ﬂexible décrite en section 3.7 sont présentés. L’ajustement est, cette fois,
fondé sur des spéciﬁcations de la norme inﬁnie des fonctions de sensibi-
lité. Comme dans la section 3.7, bien que le système ait un comportement
quasi-intégrateur, une structure PID a été choisie pour l’ajustement aﬁn
de supprimer tout statisme. Beaucoup de méthodes classiques ne peuvent
pas être appliquées à de tels processus. Diﬀérentes raisons peuvent être évo-
quées. Une première est que la commande ainsi obtenue se montre souvent
déstabilisante. C’est le cas, par exemple, de la méthode de Ziegler-Nichols.
D’autre part, les suppositions faites ne sont souvent pas réalistes et ne per-
mettent pas d’utiliser certaines procédures pour le dimensionnement du ré-
gulateur. L’algorithme IMC, par exemple, qui présuppose que le système à
commander est de premier ordre avec retard pur ne peut être appliqué aux
systèmes contenant un intégrateur. La méthode de Kappa-Tau, par contre,
permet la synthèse d’un régulateur, en présupposant un gain statique inﬁni.
Ce dernier est utilisé pour initialiser la procédure :

























Réponse indicielle et rejet de perturbations
Signal de commande
Fig. 4.17 – Réponse indicielle normalisée et rejet de perturbations du système en boucle
fermée (ligne grise : régulateur initial ; ligne noire : régulateur proposé).
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Fig. 4.18 – Expérience d’auto-ajustement (ligne traitillée : signal de référence de la boucle
fermée ; ligne noire : signal de sortie du processus).
Tab. 4.6 – Résultats expérimentaux (transmission ﬂexible).
Itération J Kp Ti Td Ms Mt
0 0.104 2.37 0.217 0.0487 1.52 1.54
1 0.027 2.38 0.391 0.0252 1.50 1.31
2 0.0065 2.42 0.579 0.0233 1.47 1.19
3 0.0026 2.43 0.910 0.0188 1.47 1.12
Les valeurs de la norme inﬁnie des fonctions de sensibilité sont alors mesu-
rées avec les expériences proposées en section 4.2. On obtient ainsi :
Ms = 1.52 Mt = 1.54 (4.99)
De nouvelles spéciﬁcations sont alors proposées :
M∗s = 1.40 M
∗
t = 1.10 (4.100)
Notons ici que la spéciﬁcation M∗t = 1.03 considérée dans l’exemple de si-
mulation qui précède n’est pas réaliste pour une boucle contenant quasiment
deux intégrateurs.
Le critère proposé est alors minimisé itérativement par l’approche pré-
sentée dans ce chapitre. Le détail des résultats obtenus à chaque itération
est représenté en table 4.6. Deux ﬁgures sont oﬀertes pour illustrer la procé-
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Fig. 4.19 – Variation du paramètre α durant la mesure de la norme inﬁnie de la fonction
de sensibilité.
dure de mesure. En ﬁgure 4.19, la variation du paramètre α est représentée
durant la mesure de Ms lors de la dernière itération. Les diﬀérentes lignes
verticales indiquent le temps où la pente de la saturation est augmentée.
La ﬁgure 4.20, quant à elle, montre la dernière partie de la procédure de
mesure, où le système oscille à la fréquence associée à la norme inﬁnie de la
fonction de sensibilité.
Les réponses indicielles des systèmes en boucle fermée sont dépeintes en
ﬁgure 4.21. Les signaux de commande correspondant sont reproduits en ﬁ-
gure 4.22. On y constate distinctement que le comportement occasionné par
le régulateur proposé est grandement amélioré en poursuite. D’un autre côté,
si le comportement en rejet de perturbations est considéré (même s’il n’est
pas de première importance dans les problèmes ayant trait à la robotique),
le régulateur Kappa-Tau engendrerait certainement un temps d’établisse-
ment plus court, car sa constante d’intégration est environ cinq fois plus
petite que celle du régulateur résultant de l’optimisation. L’approche pro-
posée permet cependant de considérer également le rejet de perturbations
si désiré, en spéciﬁant des valeurs opportunes pour Mt et Ms.
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Fig. 4.20 – Cycle limite dont la pulsation correspond à ωMs (ligne noire : signal de référence
de la boucle fermée ; ligne grise : grandeur de commande du processus).









Fig. 4.21 – Réponses indicielles (ligne grise : Kappa-Tau ; ligne noire : régulateur proposé).
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Fig. 4.22 – Evolution des grandeurs de commande (ligne grise : Kappa-Tau ; ligne noire :
régulateur proposé).
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4.9 Conclusions
Dans ce chapitre, diﬀérents aspects méthodologiques ont été abordés,
dans le but de proposer une méthode d’ajustement de régulateurs ne né-
cessitant aucun modèle du système à commander. Dans un premier temps,
diﬀérents schémas de mesure des marges de robustesse ont été présentés.
Alors que les tests non linéaires mesurant les marges classiques de phase
et de gain existaient déjà dans la littérature, de nouveaux instruments étu-
diés durant ce travail de thèse, permettent d’estimer la norme inﬁnie des
fonctions de sensibilité.
La procédure d’ajustement à proprement parler utilise ces mesures dans
le but de dimensionner itérativement un régulateur conférant au système les
marges désirées. Elle se fonde sur un critère fréquentiel déﬁni par la somme
pondérée au carré des diﬀérences entre les valeurs mesurées et celles spé-
ciﬁées des paramètres de synthèse. La minimisation du critère est réalisée
à l’aide de l’algorithme de Gauss-Newton, qui nécessite, pour le calcul du
gradient et du Hessien, la connaissance des dérivées du critère par rapport
aux paramètres du régulateur. Il a été montré que ces dernières peuvent
être exprimées en fonction des dérivées du régulateur ainsi que des pentes
en amplitude et en phase du système à commander. Lorsque celles-ci sont
requises, les intégrales de Bode sont exploitées pour en fournir une estima-
tion.
Il convient de rappeler, au vu du nombre restreint d’hypothèses faites
dans ce chapitre, que la méthode d’ajustement est très générale. Elle per-
met, en outre, de laisser à l’utilisateur le libre choix des paramètres de
synthèse, et ainsi de la complexité de l’ajustement. L’application des vases
communicants est un exemple où seules la marge de phase ainsi que la pul-
sation de croisement sont considérées. D’une part, comme une seule courte
expérience de mesure est nécessitée par itération, celle-ci peut être réalisée
de manière continue. Il en résulte un dimensionnement eﬀectué en un laps
de temps très court. D’autre part, l’expérience relative à la transmission
ﬂexible constitue un exemple où la complexité de l’ajustement est quelque
peu augmentée. Deux expériences plus longues sont requises par itération
pour mesurer la norme inﬁnie des fonctions de sensibilité. En contrepartie,
de meilleurs résultats en découlent.
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La généralité de la procédure s’applique aussi bien aux régulateurs consi-
dérés. Bien qu’un seul type de régulateurs ait été envisagé dans les exemples,
la méthode ne se restreint pas à une structure particulière. D’autres struc-
tures d’ordre réduit peuvent, le cas échéant, aussi bien être prises en compte.
Finalement, il faut encore rappeler que l’optimisation proposée dans ce
chapitre, comme beaucoup d’autres procédures dédiées à l’ajustement de ré-
gulateurs PID, n’est pas convexe. Ainsi, aucune garantie ne peut être donnée
à l’utilisateur sur l’existence d’un ou de plusieurs minima, ni sur la conver-
gence du critère vers l’extremum, où sa valeur devient idéalement nulle. En
pratique, lorsque les propriétés du système commandé par le régulateur ini-
tial sont proches de celles désirées, le critère converge, comme l’ont montré
les exemples présentés, en quelques itérations, vers un critère proche de 0,
pour autant que les spéciﬁcations soient réalisables. Le régulateur obtenu
par la méthode de Kappa-Tau constitue un choix approprié pour initier la
procédure lorsque la robustesse souhaitée est élevée. Comme la convergence
ne peut être démontrée, il est également important de pouvoir estimer à
chaque itération la robustesse en stabilité du régulateur obtenu avant de le
tester sur le système réel. Cela peut être fait en calculant le déplacement
par le nouveau régulateur des points de la réponse harmonique de la boucle
correspondant aux marges de robustesse mesurées lors de l’itération précé-
dente. Enﬁn, une force de la méthode est, sans aucun doute, qu’elle permet
en ﬁn de procédure, par une nouvelle mesure des marges, de vériﬁer que les
valeurs obtenues soient proches de celles spéciﬁées et ainsi que le système
en boucle fermée possède eﬀectivement les caractéristiques exigées.
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Chapitre 5
Ajustement itératif fondé sur un
modèle
5.1 Introduction
La démarche itérative proposée dans le chapitre précédent peut égale-
ment être utilisée lorsqu’un modèle du système à commander est dispo-
nible. De manière générale, la contribution scientiﬁque s’en trouve cepen-
dant passablement amoindrie dans ces circonstances. Les marges de robus-
tesse peuvent, d’une part, être déterminées numériquement à chaque ité-
ration, rendant les techniques de mesure émises au chapitre 4 caduques.
D’autre part, le gradient et le Hessien du critère peuvent être calculés ana-
lytiquement à l’aide de la description existante du processus, sans recourir
aux artiﬁces de calculs nécessités auparavant, pour leurs estimations. De
plus, comme le nombre d’itérations devient sans importance, la minimisa-
tion du critère peut être réalisée par diﬀérents outils standard d’optimisa-
tion existants, allant des méthodes primitives (p. ex. avec l’arithmétique du
Simplex [56]) à celles plus complexes, ayant trait à la programmation non li-
néaire (comme l’algorithme SQP1 [23]). Enﬁn, il convient de noter que, dans
le contexte où l’ajustement est fondé sur un modèle paramétrique, l’idée
d’utiliser les normes inﬁnies des fonctions de sensibilité comme contraintes
1abréviation de Sequential Quadratic Programming
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[4, 58, 60, 68] ou comme fonction coût [37] lors d’une optimisation existe de
longue date. En outre, d’autres objectifs, telle que la maximisation du terme
intégrale Ki, peuvent aisément être résolus conjointement au problème de
robustesse [68]. Le présent chapitre n’a, par conséquent, pas pour ﬁnalité de
traiter exactement le même problème d’ajustement que celui abordé dans le
chapitre précédent, en présupposant l’existence d’un modèle paramétrique
sous-jacent.
Mais l’emploi d’un modèle facilite d’une part l’analyse de l’existence de
solutions à l’ajustement présenté dans le chapitre précédent. Une étude est
tout d’abord proposée dans ce sens en section 5.2 pour déterminer, dans le
cadre d’un régulateur PI, le nombre de solutions possibles au problème de
synthèse considéré.
D’autre part, comme chaque modèle de système à commander est iné-
luctablement associé à des erreurs d’identiﬁcation ou de modélisation, une
extension de la procédure itérative d’ajustement est fournie en section 5.3
dans le but de pouvoir tenir compte d’incertitudes, aﬁn de garantir perfor-
mance et stabilité robustes au système réel en boucle fermée. Une applica-
tion élégante de cette méthodologie permet de dimensionner une commande
PID décentralisée pour les systèmes MIMO, en considérant chaque boucle de
rétroaction séparément, tout en assurant cependant la stabilité du système
global. Ces aspects seront présentés en section 5.4. Finalement, quelques
remarques, formulée en section 5.5 en guise de conclusion, viendront étayer
le présent chapitre.
5.2 Existence de solutions
En section 4.3, le problème de synthèse de régulateurs est formulé sous
la forme d’une optimisation, dont l’objectif est la minimisation du critère
fréquentiel exposé en équation (4.44). Idéalement, ce dernier prend une va-
leur voisine de 0 au terme de l’ajustement, témoignant ainsi que les valeurs
obtenues pour les marges de robustesse sélectionnées tendent vers celles
spéciﬁées. L’existence de cette solution J = 0 est étudiée en cette section.
L’étude est limitée au régulateur de type proportionnel-intégral (PI) dont
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la fonction de transfert est exprimée sous la forme parallèle :




Le premier problème considéré est celui où les spéciﬁcations classiques
de robustesse que sont les marges de phase et de gain sont choisies comme
paramètres de synthèse. Les équations découlant d’une imposition de ces
grandeurs sont de nature non linéaire et trigonométrique, si bien que le cas
où le système à commander est décrit par une fonction de transfert quel-
conque ne peut être résolu. En présupposant cependant que le processus ait
un comportement correspondant à celui d’un modèle de premier ordre avec
retard pur, des conclusions peuvent être tirées. Une telle étude a été réalisée
en [38], et, par souci de concision, seuls les résultats sont présentés ci-après.
Quatre équations non linéaires sont obtenues, liant les quatre inconnues Kp,
Ki, ωc et ωu à la constante de temps et au retard pur du système considéré.
En estimant la fonction arctan(x) par une expression non-trigonométrique,
une seule solution, de surcroît analytique, est obtenue. Le critère ne possède
donc, dans cette situation, qu’un seul minimum.
Considérons maintenant le cas où les normes inﬁnies des fonctions de sen-
sibilité Ms et Mt sont sélectionnées comme paramètres de synthèse. L’étude
ci-après se fonde en partie sur celle présentée en [4], où le terme intégral du
régulateur est maximisé en veillant au respect d’une contrainte d’inégalité
concernant la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité.
Des spéciﬁcations sur Ms ou Mt précisent que la réponse harmonique de
la boucle se doit d’être tangente, dans le plan complexe, à des cercles déﬁnis
par ces valeurs, tout en évitant d’y pénétrer (cf. chapitre 2). Considérons
de manière très générale un cercle dont le centre, sur l’axe réel négatif, est
donné par la coordonnée −Cc et le rayon par Rc. Déﬁnissons la fonction f
comme étant le carré de la distance d’un point de la réponse harmonique
de la boucle au centre du cercle [4] :
f(Kp, Ki, ω) = |Cc + L(jω)|2 =




Pour que L(jω) évite d’entrer dans le cercle, la contrainte suivante doit être
satisfaite :
f(Kp, Ki, ω) ≥ R2c (5.3)
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Soit x(ω) et y(ω) les parties réelle et imaginaire respectives de la réponse
harmonique du système à commander :
G(jω) = x(ω) + jy(ω) = rG(ω)e
jϕG(ω) (5.4)
où :
x(jω) = rG(ω) cos(ϕG(ω)) (5.5)
y(jω) = rG(ω) sin(ϕG(ω)) (5.6)
En considérant les équations ci-dessus, la fonction f peut être reformulée
comme suit [4] :














La contrainte donnée en équation (5.3) possède maintenant une interpré-
tation géométrique très élégante dans le plan (Kp, Ki) des paramètres du
régulateur. Pour chaque valeur ﬁxe de ω, l’inégalité (5.3) représente l’ex-
térieur d’une ellipse dont les axes sont parallèles à ceux des coordonnées
[4]. Ainsi, en balayant la plage 0 ≤ ω < ∞, les ellipses génèrent des en-
veloppes qui déﬁnissent le lieu où la contrainte de tangentialité entre la
réponse harmonique de la boucle et le cercle est satisfaite. Deux branches
sont engendrées par les enveloppes, mais une seule correspond à un sys-
tème stable en boucle fermée. La ﬁgure 5.1 dépeint un exemple où, pour
un système à commander donné, une contrainte de sensibilité est émise.
La zone sous les ellipses correspond à un système stable en boucle fermée.
L’enveloppe délimitant cette zone correspond à la région de robustesse, où
la valeur exigée du paramètre Ms est satisfaite.
Lorsque des spéciﬁcations sont émises sur les normes inﬁnies Ms et Mt,
l’existence d’une solution où le critère J prend la valeur nulle est donnée par
l’intersection de deux enveloppes, associées respectivement à chacun de ces
paramètres. Considérons à titre d’exemple le système à commander décrit
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Fig. 5.1 – Interprétation graphique d’ellipses générées par une contrainte de sensibilité.
Soit M∗s et M
∗
t des spéciﬁcations émises sur les normes inﬁnies des fonctions
de sensibilité. Les valeurs sélectionnées dans l’exemple de la section 4.7.2
sont tout d’abord considérées :
M∗s = 1.40, M
∗
t = 1.03 (5.9)
Pour ces grandeurs, l’interprétation graphique, exposée en ﬁgure 5.2, té-
moigne de l’existence d’une seule solution au problème d’ajustement. Si
maintenant la valeur spéciﬁée est augmentée à :
M∗t = 1.20 (5.10)
la ﬁgure 5.3 montre que deux jeux de paramètres du régulateur peuvent sa-
tisfaire les contraintes. L’un correspond à des gains Kp et Ki plus élevés que
l’autre. Dans le cas où plusieurs solutions existent, le régulateur initialisant
l’optimisation joue un rôle crucial. Il est fort à parier que l’algorithme de
Gauss-Newton, choisi pour la minimisation du critère, convergera vers la
solution la plus proche du régulateur initial. C’est notamment le cas pour
l’exemple considéré, si l’on choisit le régulateur initial par la méthode de
Kappa-Tau [7] où la procédure d’ajustement converge vers le régulateur
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Fig. 5.2 – Illustration graphique de l’existence d’une seule solution pour M∗s = 1.40 et
M∗t = 1.03.
suivant :
Kp = 3.18 Ki = 7.0 (5.11)
Enﬁn, si la spéciﬁcation M∗t est augmentée à 1.40, comme le montre la
ﬁgure 5.4, aucun régulateur PI ne peut satisfaire les spéciﬁcations émises,
bien que les cercles correspondant à celles-ci soient bien distincts dans le
plan complexe. Dans ce cas, L’algorithme converge vers un minimum cor-
respondant à une valeur non-nulle du critère. Les paramètres suivants sont
obtenus pour le régulateur :
Kp = 1.88 Ki = 5.52 (5.12)
Ce jeu confère les valeurs suivantes au système en boucle fermée, pour les
paramètres de synthèse :
Ms = 1.44 Mt = 1.37 (5.13)
Ainsi, pour récapituler les résultats obtenus dans cette section, il doit être
souligné que, si le problème d’ajustement des marges de phase et de gain
pour un système d’ordre un avec retard pur possède une solution unique, il
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Fig. 5.3 – Illustration graphique de l’existence de deux solutions pour M∗s = 1.40 et
M∗t = 1.20.














Fig. 5.4 – Illustration graphique de l’existence d’aucune solution pour M∗s = 1.40 et
M∗t = 1.40.
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n’en va pas de même pour l’ajustement de la norme inﬁnie des fonctions de
sensibilité. Une telle synthèse peut avoir 0, 1 ou plusieurs solutions, même
lorsque le processus a un comportement correspondant à un modèle de pre-
mier ordre. En conséquence, il est important, en pratique, pour ce genre de
problème non-convexe, de choisir judicieusement le régulateur initial aﬁn de
converger vers une solution opportune. Dans le cas où aucune solution satis-
faisant les exigences n’est obtenue, le nombre de paramètres du régulateur
peut être augmenté aﬁn de générer très certainement de nouvelles solutions
au problème.
5.3 Stabilité et performance robustes
Toute modélisation d’un processus existant est entachée d’erreurs qui
peuvent compromettre la stabilité ainsi que les performances lorsque la com-
mande synthétisée sur la base du modèle est appliquée au système réel. La
plupart des méthodes ayant trait aux régulateurs PID ne considèrent les
incertitudes qu’implicitement en déﬁnissant des marges de robustesse suﬃ-
samment grandes. La synthèse est ainsi très souvent fondée sur un modèle
nominal du processus. Seules des solutions très fragmentaires existent dans
la littérature [57, 59] pour concevoir une commande PID en prenant en
compte explicitement ces incertitudes. Dans cette section, une extension de
la méthode d’ajustement itérative exposée au chapitre 4 est présentée dans
le but de garantir stabilité et performance robustes, en termes de normes in-
ﬁnies des fonctions de sensibilité, à un système décrit par un modèle nominal
accompagné d’un proﬁl d’incertitudes.
5.3.1 Proﬁl d’incertitudes
De par leur généralité, les incertitudes non-structurées [21] sont préférées
ici. Elle peuvent représenter aussi bien des perturbations paramétriques
associées à un modèle que des dynamiques non-modélisées d’un processus.
Plus particulièrement, les incertitudes en forme de disque sont considérées
pour une analyse détaillée. Ces proﬁls sont faciles à générer et la procédure
qui en découle est simple et très générale. En contrepartie, le prix à payer
pour cette aisance est un conservatisme de la solution obtenue vis-à-vis des
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spéciﬁcations émises.
Un modèle de perturbations multiplicatif est envisagé. Par conséquent,
on considère que le processus physique G(s) appartient à un ensemble Ge
de fonctions de transfert perturbées stables, déﬁni par [21] :
G(s) ∈ Ge = {Gn(s)(1 + W (s)∆(s))} (5.14)
où Gn(s) représente le modèle nominal stable du système à commander,
W (s), qui est appelé proﬁl d’incertitudes, est une fonction de transfert ﬁxe
et stable, qui donne la borne supérieure de l’amplitude des incertitudes.
∆(s), quant à elle, symbolise une fonction de transfert variable et stable,
satisfaisant :
||∆||∞ < 1 (5.15)
Dans le plan complexe, l’image de Ge donnée par l’équation (5.14) est
ainsi décrite par la courbe de Nyquist du système nominal sur lequel s’ajoute
en chaque pulsation un disque d’incertitude de rayon |Gn(jω)W (jω)|. Dif-
férentes approches pour obtenir la fonction de pondération fréquentielle des
incertitudes sont présentées en [21] et illustrées à l’aide d’exemples.
5.3.2 Stabilité robuste
On souhaite maintenant ajuster un régulateur garantissant la stabilité
en boucle fermée non seulement du modèle nominal, mais également de
n’importe quel système appartenant à l’ensemble Ge. Dans ce but, et comme
ce fut le cas lors de l’ajustement proposé au chapitre 4, la marge de module
représentant la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité et déﬁnie comme
la distance minimale du point critique −1 à la réponse harmonique de la
boucle, est utilisée ici. La marge de module minimale M˜m est déﬁnie, pour
un régulateur donné K(s), comme distance minimale du point −1 dans le







|1 + K(jω)Gn(jω)(1 + W (jω)∆(jω))|
)
(5.16)
Cette équation stipule tout simplement que M˜m doit être établi en calculant
en chaque pulsation la distance minimale entre le point −1 et le disque
d’incertitude, puis en prenant la valeur minimale obtenue, par rapport à la

















Fig. 5.5 – Illustration du calcul de M˜m.
pulsation. La ﬁgure 5.5 dépeint une représentation de la réponse harmonique
de la boucle nominale ainsi que les disques d’incertitudes en deux pulsations
distinctes. Il peut ainsi être aisément constaté qu’en une pulsation donnée
ωi, la distance minimale du point critique au disque d’incertitude est égale
à celle du point −1 à K(jωi)G(jωi) de laquelle est soustrait le rayon du
cercle d’incertitude. Ainsi :
inf
∆
∣∣1 + K(jω)Gn(jω)(1 + W (jω)∆(jω))∣∣ =
|1 + K(jω)Gn(jω)| − |K(jω)Gn(jω)W (jω)| (5.17)




(|1 + K(jω)Gn(jω)| − |K(jω)Gn(jω)W (jω)|) (5.18)
Cette valeur peut maintenant être calculée aisément de manière numérique.
La grandeur M˜m peut maintenant être sélectionnée comme paramètre
de synthèse dans le critère fréquentiel représenté en équation (4.44) pour
garantir la stabilité robuste du système perturbé.
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À des ﬁns de minimisation du critère, la dérivée du terme considéré
par rapport aux paramètres du régulateur est requise. Celle-ci peut être














où ω˜Mm est la fréquence associée à la marge. En émettant l’hypothèse que
K(jω), G(jω) et |W (jω)| ainsi que leurs dérivées sont des fonctions conti-






Ce résultat découle du fait que, par déﬁnition, M˜m est le minimum par











Cette dérivée peut être calculée de manière analytique sans recourir à au-
cune dérivée du modèle nominal, ni du proﬁl d’incertitudes. D’un point de
vue pratique, cette information revêt une grande importance, car les proﬁls
d’incertitudes sont très souvent disponibles sous forme de modèles non-
paramétriques dont les dérivées ne sont pas directement connues et peuvent
seulement être estimées de manière grossière.
5.3.3 Performance robuste
Par analogie à la stabilité robuste, on désire maintenant garantir la per-
formance en terme de norme inﬁnie de la fonction de sensibilité complémen-
taire à tous les systèmes appartenant à l’ensemble Ge. Le calcul de la valeur
de ce paramètre de synthèse pour un ensemble de processus n’est pas aussi
aisé que celui de la marge de module. En eﬀet, chaque valeur spéciﬁée est
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associée, dans le plan complexe, à un cercle dont le centre se trouve en un
point diﬀérent. Pour remédier à cette diﬃculté, seul le cercle correspondant
à la valeur spéciﬁée M˜∗t pour la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité
complémentaire minimale de l’ensemble Ge, est considéré. Pour rappel, les
coordonnées de son centre et de son rayon sont données comme suit (cf.









Le paramètre considéré pour l’ajustement est la distance minimale entre le






∣∣−cM∗t + K(jω)Gn(jω)(1 + W (jω)∆(jω))∣∣) (5.24)
Cette dernière peut, pour les mêmes raisons que l’équation (5.16), être ré-
écrite de la manière suivante :
dmin = inf
ω
(| − cM∗t + K(jω)Gn(jω)| − |K(jω)Gn(jω)W (jω)|) (5.25)
dmin peut maintenant être facilement déterminé numériquement et ainsi
être utilisé dans le critère fréquentiel, dans le but d’ajuster la norme inﬁ-
nie de la fonction de sensibilité minimale de l’ensemble Ge. Sa valeur de
spéciﬁcation est notamment donnée par l’équation suivante :
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À nouveau, ce terme peut être calculé sans nécessiter de dérivées ni du
modèle nominal, ni du proﬁl d’incertitudes.
Remarque 5.1 : Bien que seules les incertitudes discales soient considé-
rées dans le présent ouvrage, la méthode n’est pas limitée à ce type
de proﬁl. Par exemple, les incertitudes paramétriques ellipsoïdales qui,
dans les applications pratiques, découlent parfois de la procédure d’es-
timation standard des moindres carrés [22], peuvent également être
prises en compte [34].
5.3.4 Exemple de simulation
La synthèse robuste proposée est maintenant illustrée à l’aide d’un
exemple de simulation. La fonction de transfert suivante symbolise le sys-





où le retard pur ne peut être déterminé de manière précise et peut varier
dans l’intervalle donné :
τ = 0.3± 20% (5.31)
Il est à noter que de telles incertitudes paramétriques sont très courantes en
pratique. Nombreux sont les composants mécaniques ou électriques dont les
propriétés peuvent varier en fonction de l’état du système ou de conditions
ambiantes. D’autres sources d’incertitudes paramétriques sont aussi parfois
de légères non-linéarités présentes dans le système.
Aﬁn d’appliquer la méthodologie proposée, ces incertitudes paramé-
triques doivent maintenant être converties en un proﬁl non-structuré. Pour
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Fig. 5.6 – Diagramme de Nyquist de la réponse harmonique de la boucle avec les disques
d’incertitudes.
ce faire, un modèle nominal doit tout d’abord être déﬁni. Il est choisi natu-





Le proﬁl d’incertitudes W est ensuite déterminé à partir de l’équation
(5.14) :
|W (jω)| = max
τ
∣∣∣∣ G(jω)Gn(jω) − 1
∣∣∣∣ (5.33)
La ﬁgure 5.6 représente le diagramme de Bode en amplitude du résultat
obtenu. La synthèse du régulateur à proprement parler peut maintenant
commencer. Des spéciﬁcations sont alors émises sur les normes inﬁnies des
fonctions de sensibilité minimales :
M˜∗s = 1.6 M˜
∗
t = 1.10 (5.34)
Les exigences peuvent être, comme c’est le cas ici, quelque peu réduites,
par rapport à la situation où l’ajustement est réalisé sans modèle. (voir
chapitre 4). La raison principale est que les marges considérées n’ont plus
besoin d’inclure implicitement des incertitudes, puisque celles-ci sont prises
en compte de manière explicite. D’autre part, les solutions obtenues sont
conservatrices, dues aux proﬁls discaux envisagés ici. Il faut noter que plus
le modèle est incertain, plus la solution sera conservatrice.
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Fig. 5.7 – Diagramme de Nyquist de la boucle avec les disques d’incertitudes.
Comme seuls deux paramètres de synthèse sont pris en compte, aﬁn de
réduire le nombre de solutions existantes au problème d’ajustement et de
rendre le Hessien strictement déﬁni positif, la contrainte Ti = 4Td est formu-
lée. Pour ce genre de système à commander ne possédant pas d’intégrateur
et dont le rapport κ, déﬁni en équation (3.8), est inférieur à 0.6, elle consti-
tue très souvent une solution opportune [7].
Un régulateur initial est tout d’abord dimensionné par la méthode de
Kappa-Tau, en utilisant à cette ﬁn le modèle nominal du système à com-
mander. Le critère est ensuite minimisé itérativement jusqu’à l’obtention, à
un epsilon près, d’une valeur numérique nulle.
Le diagramme de Nyquist du modèle nominal ainsi que les cercles repré-
sentant les incertitudes, mais aussi les spéciﬁcations, sont dépeints en ﬁgure
5.7. On y constate aisément que les exigences formulées sont satisfaites et
que le système en boucle fermée est robuste en performance et en stabi-
lité envers les incertitudes considérées. En ﬁgure 5.8, la réponse indicielle
du système en boucle fermée est exposée et comparée avec celles obtenues
134 Chapitre 5. Ajustement itératif fondé sur un modèle











Fig. 5.8 – Réponses indicielles (− : Solution proposée ; −− : Ziegler-Nichols ; − · −· :
Kappa-Tau ; ·· : IMC).
par des solutions classiques, reconnues par la communauté industrielle. Ces
réponses sont établies en considérant le modèle présentant le retard pur le
plus grand (τ = 0.3 + 20%). Les régulateurs obtenus par les méthodes de
Ziegler-Nichols et Kappa-Tau ne sont pas directement comparables, car ces
dernières ne considèrent pas les incertitudes inhérentes au processus. En
revanche, elles sont directement prises en compte par la procédure IMC.
Cette dernière nécessite cependant l’identiﬁcation d’un modèle nominal de
premier ordre avec retard pur du système à commander [50] et ne peut consi-
dérer directement celui exposé en équation (5.32). Un proﬁl d’incertitudes
est subséquemment déterminé et la borne inférieure λmin du paramètre λ,
déterminant la bande passante [50, 57] est calculée de façon à garantir la
stabilité robuste. La valeur ﬁnale du paramètre λ est choisie selon la règle
recommandée en [50] :
λ = 4λmin (5.35)
La performance robuste n’est par contre pas assurée par le régulateur IMC.
La ﬁgure 5.8 témoigne que le régulateur obtenu par la méthode oﬀerte en
cette section confère de meilleures performances en termes de dépassement
et en temps d’établissement que celui obtenu par des méthodes utilisées
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Tab. 5.1 – Résultats de simulation.
Méthode Kp Ti Td
Ziegler-Nichols 4.41 1.25 0.311
Kappa-Tau 2.27 1.50 0.382
IMC 2.23 2.02 0.18
Proposée 2.52 1.69 0.423
pour comparaison et ainsi qu’il est un choix approprié pour la commande
du processus. Les paramètres des diﬀérents régulateurs sont reproduits en
table 5.1. Le lecteur intéressé trouvera d’autres exemples de simulation où
la stabilité robuste a été traitée en [28].
5.3.5 Application
La méthodologie proposée a été appliquée au processus présenté en
[45, 46] composé d’un système de positionnement à deux axes entraînés
par des moteurs linéaires synchrones à aimants permanents. Un tel sys-
tème est représenté en ﬁgure 5.9. Ces structures sont appréciées pour leurs
faibles inerties qui permettent de fortes accélérations, leurs taux de frotte-
ments modérés ainsi que l’absence de systèmes de transmission mécanique,
épargnant les problèmes de jeux et rendant ainsi possible un positionnement
ultra précis. D’un autre côté, l’agencement en deux axes perpendiculaires
rend la dynamique en un point de fonctionnement dépendante de la position
des deux axes.
La sortie du système considéré est la position du moteur sur le premier
axe, mesuré à l’aide d’un encodeur de position analogique, permettant,
à l’aide d’un interpolateur, d’obtenir une résolution de 0.24 nm. L’entrée
consiste en une consigne de courant. Cette consigne de courant est recal-
culée pour donner une consigne pour chacune des phases du moteur, dont
l’asservissement est réalisé de manière indépendante. La fréquence d’échan-
tillonnage est ﬁxée à 18 kHz.
On se propose ici de dimensionner un régulateur PID de façon à obtenir
au minimum la stabilité et la performance souhaitées quelle que soit la
position du système XY. Pour ce faire, chaque axe de 32 centimètres est
divisé en 8 segments de même longueur qui déﬁnissent ainsi 81 points de
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Fig. 5.9 – Système de positionnement à deux axes (photo gracieusement remise par la
maison ETEL SA).
fonctionnement. En chacun d’eux, un signal composé d’une somme de sinus,
de fréquences allant de 8.8 à 3000 Hz, est utilisé pour alimenter le moteur et
permettre ainsi l’identiﬁcation de 81 modèles non-paramétriques du système
dans le domaine fréquentiel. Les diagrammes de Bode en amplitude des
descriptions du processus ainsi obtenues sont dépeints en ﬁgure 5.10. De
larges diﬀérences d’amplitude, dues au changement de comportement du
système selon les positions des deux axes, peuvent être constatées en basses
fréquences. En hautes fréquences, ce sont les bruits de mesure ainsi que la
représentation logarithmique qui sont responsables des variations perçues.
En faisant la moyenne des amplitudes et des phases à chaque fréquence,












où Gi(s) représente le ième modèle non-paramétrique. Puis le proﬁl d’incer-















Fig. 5.10 – Diagramme de Bode en amplitude des 81 modèles non-paramétriques.
titudes W est ensuite déterminé à partir de l’équation (5.14) de sorte qu’en
chaque pulsation considérée :




Le régulateur initial fourni par le constructeur est le suivant :
K(s) = 1.144 · 105 + 5.15 · 10
7
s
+ 1.62 · 102s (5.39)
Aucun ﬁltre n’est en outre implanté dans le terme dérivé.
Remarque 5.2 : La forme parallèle du régulateur est considérée ici dans
le but d’avoir des paramètres du régulateur ayant le même ordre de
grandeur. Dans la forme standard, il en résulte des constantes d’ampli-
tude très diﬀérentes, ce qui génère des problèmes de conditionnement,
du Hessien essentiellement. L’un des avantages de la méthode est jus-
tement sa ﬂexibilité envers la description choisie pour le régulateur.
La réponse harmonique de la boucle résultant du régulateur initial ainsi
que les incertitudes discales sont exposées en ﬁgure 5.11. On conçoit aisé-
ment que le processus sous-jacent ne soit pas facile à commander, car il a les
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Fig. 5.11 – Diagramme de Nyquist de la boucle avec les incertitudes discales résultant du
régulateur initial.
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Fig. 5.12 – Diagramme de Nyquist de la boucle avec les incertitudes discales résultant du
régulateur proposé.
caractéristiques hautes fréquences typiques d’un système instable, constitué
d’un double intégrateur et d’un retard pur. La performance spéciﬁée en
terme de norme inﬁnie de la fonction de sensibilité complémentaire doit en
outre être modeste. Des exigences sont alors émises pour la stabilité et la
performance robustes désirées :
M˜∗s = 1.60 M˜
∗
t = 1.50 (5.40)
Les cercles du plan complexe associés à ces dernières apparaissent également
en ﬁgure 5.11 et démontrent que le régulateur initial ne permet pas de
les satisfaire. Le critère fréquentiel formé des normes précitées est alors
minimisé itérativement. Le minimum, bien que proche de 0, ne converge
pas vers cette valeur. En d’autres termes, les marges spéciﬁées ne peuvent
être atteintes exactement. Le diagramme de Nyquist de la boucle obtenue,
les cercles de spéciﬁcation ainsi que ceux décrivant les incertitudes sont
représentés en ﬁgure 5.12. Il peut être établi, en regard à cette ﬁgure, que le
régulateur permet quasiment de satisfaire les spéciﬁcations et qu’il est ainsi
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Fig. 5.13 – Réponses indicielles (−− : régulateur initial ; − : régulateur proposé).
convenable. Ces paramètres sont les suivants :
K(s) = 1.61 · 105 + 2.57 · 10
7
s
+ 1.82 · 102s (5.41)
Le comportement temporel engendré par les deux régulateurs en un point
de fonctionnement donné sont comparés en ﬁgure 5.13 à l’aide d’une réponse
indicielle. Comme attendu, la commande dimensionnée en cette section per-
met d’abaisser considérablement le dépassement (de 44% à 27%, soit une
diminution relative de 17%) tout en réduisant également le temps d’établis-
sement. Les signaux de commande sont exposés en ﬁgure 5.14.
5.4 Extension aux systèmes multivariables
La procédure robuste traitée dans la section précédente possède une
application très intéressante dans le cadre des systèmes multivariables
(MIMO). En pratique, beaucoup de processus sont de ce type et diﬀérentes
méthodes classiques (H∞ [70], LQR [2], . . . ) existent pour l’ajustement de
régulateurs adaptés à ces structures. Le désavantage principal des méthodes
MIMO est qu’elles produisent des régulateurs d’état d’ordre élevé, souvent
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Fig. 5.14 – Grandeurs de commande (−− : régulateur initial, − : régulateur proposé).
diﬃciles à mettre en œuvre. De plus, les systèmes à commander contenant
des retards purs non négligeables ne peuvent pas être considérés tels quels
par de telles approches [64]. Dans beaucoup de situations encore est privilé-
giée une commande décentralisée, où le contrôle de chaque boucle est traité
de manière individuelle, par des procédures SISO, mettant en œuvre des ré-
gulateurs d’ordre restreint. Cette motivation vient du fait que, très souvent,
les interactions entre les boucles sont assez faibles ou peuvent, à l’aide de
compensateurs de découplage, être suﬃsamment amoindries, de sorte que le
système MIMO soit diagonalement dominant. Dans ce cas, chaque boucle
peut être dimensionnée séparément et les interactions sont traitées comme
des perturbations. De plus, la stabilité du système MIMO en boucle fermée
peut être garantie par les approches SISO, grâce aux bandes de Gershgorin
[65, 72], dont l’essence de la théorie sous-jacente est rappelée brièvement
en section 5.4.2. Ces bandes transcrivent les interactions sous forme d’in-
certitudes pouvant être combinées aux réponses harmoniques des systèmes
diagonaux. Diﬀérents auteurs les ont utilisées précédemment dans la lit-
térature. En [79], les auteurs proposent des formules analytiques pour le
dimensionnement de régulateurs PID décentralisés conférant les marges de
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phase et de gain spéciﬁées pour les bandes de Gershgorin. Cette approche
est cependant limitée aux modèles du processus de second ordre avec deux
pôles simples ainsi qu’un retard pur. En [16], le gain et la pulsation cri-
tiques sont déﬁnis pour les systèmes MIMO à l’aide des bandes précitées et
une méthode de synthèse de PID est dérivée des règles de Ziegler-Nichols.
L’approche présentée souﬀre de la nécessité d’identiﬁer un modèle paramé-
trique complet pour ﬁnalement n’utiliser qu’un seul point de la réponse har-
monique ainsi qu’une loi d’ajustement très empirique. Les deux méthodes
précitées ne garantissent en outre nullement la stabilité du système MIMO.
Dans cette section, on se propose d’utiliser la procédure itérative intro-
duite dans le chapitre 4, pour l’ajustement de régulateurs PID décentralisés,
en se basant sur la norme inﬁnie des fonctions de sensibilité. Ces dernières
permettent de garantir les performances de chaque boucle indépendamment
ainsi que la stabilité MIMO en assurant une distance minimale entre les
bandes de Gershgorin et le point critique −1. Notons que la méthode expli-
citée dans cette section a fait l’objet antérieurement d’une publication [29],
où le lecteur intéressé pourra y trouver plus de détails ainsi que d’autres
exemples de simulation.
Remarque 5.3 : Pour faciliter l’écriture, dans cette section, l’élément en
ligne i et colonne j d’une matrice L est indiqué par lij.
5.4.1 Conﬁguration du système
La conﬁguration d’un système décentralisé est tout d’abord rappelée ici.
La ﬁgure 5.15 dépeint une telle structure, où K(s), Q(s), et Gp(s) sont des
matrices de dimension m×m de fonctions de transfert (également dénom-
mées matrices de transfert). Gp(s) décrit le système à commander alors que
K(s) = diag{k1(s) . . . km(s)} est une matrice diagonale contenant les fonc-
tions de transfert du régulateur ; Q(s) représente la matrice de transfert du
pré-compensateur. r et y sont des vecteurs de dimension m symbolisant les
signaux de référence ainsi que les grandeurs à commander.
Le pré-compensateur est utilisé pour découpler les boucles, de sorte que
la commande globale puisse être obtenue par le dimensionnement de sys-
tèmes SISO indépendants. Si G(s) = Gp(s)Q(s) est une matrice diagonale,
le système consiste en m boucles SISO indépendantes, dont chacune peut






Fig. 5.15 – Conﬁguration classique d’un système de commande MIMO décentralisé.
être dimensionnée de manière totalement indépendante par les techniques
classiques. Cependant, en dehors des questions d’existence, de stabilité et
de causalité, la matrice Q assurant un découplage exact contient des fonc-
tions de transfert du même ordre que celles du système à commander. De
plus, même si le processus est modélisé parfaitement, les dynamiques com-
pensées existeront toujours en présence de perturbations et peuvent être
non commandables. En regard de ces considérations, le pré-compensateur
est habituellement dimensionné seulement pour limiter les interactions et
obtenir une dominance diagonale. Cette propriété sera étudiée par la suite.
Diﬀérentes techniques de découplage existent. Nombreuses sont celles qui
résultent en une matrices Q statique [73].
5.4.2 Systèmes diagonalement dominants et analyse
de stabilité
D’après le critère de Nyquist, l’analyse des matrices de transfert, connue
en anglais sous le nom de Nyquist array analysis et traitée de manière ap-
profondie en [65], fournit les bases théoriques nécessaires à l’étude de sta-
bilité des systèmes diagonalement dominants. Ces considérations, qui sont
brièvement répétées ci-après par souci de complétude, sont basées sur les
théorèmes de stabilité des systèmes MIMO dans le domaine fréquentiel.
Considérons le système de la ﬁgure 5.15 et déﬁnissons les matrices de
transfert suivantes :
L(s) = G(s)K(s) (5.42)
D(s) = I + G(s)K(s) (5.43)
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Fig. 5.16 – Interprétation graphique de la dominance diagonale.
De manière tout à fait analogique au cas SISO, le numérateur du détermi-
nant de D(s) est le polynôme caractéristique de la boucle fermée, alors que
son dénominateur constitue celui de la boucle ouverte. Ainsi, le critère de
Nyquist, énoncé en section 2.3.1, peut être facilement transposé pour le cas
MIMO. Il est cependant diﬃcilement utilisable tel quel pour la synthèse de
la commande, car il requiert le calcul du déterminant de D(s). Dans le cas
de dominance diagonale, il peut cependant être exprimé de manière bien
plus accessible.
La déﬁnition d’une matrice de transfert diagonalement dominante est
donnée comme suit :
Une matrice Z de dimension m×m est dite diagonalement dominante (par
les colonnes) sur le contour de Nyquist C (cf. section 2.3.1), si, ∀s ∈ C et
∀i = 1, . . . , m :




Une interprétation graphique de cette condition est basée sur les bandes
de Gershgorin. Si Z(s) est diagonalement dominant, alors la courbe de Ny-
quist de chaque fonction de transfert diagonale zii(s), accompagnée de la
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bande générée par les cercles de rayons ri(s), centrés en zii(s) à la fréquence
correspondante, exclut l’origine. Cette interprétation est illustrée en ﬁgure
5.16.
Pour les systèmes diagonalement dominants, un théorème de stabilité
stipule que, lorsque s parcourt le contour de Nyquist C, le nombre d’encer-
clements de l’origine par det(Z(s)) est égal à la somme des encerclements
des éléments diagonaux.
En faisant l’hypothèse de matrices de transfert G(s) et K(s) stables, le
critère de stabilité peut alors s’énoncer de la manière suivante :
Si les bandes de Gershgorin centrées en lii(s) excluent le point critique (D(s)
est alors diagonalement dominant), le système est stable, si et seulement si
le nombre d’encerclements des bandes autour du point −1 est nul. Le rayon




|lji(s)| , ∀i = 1, . . . , m (5.45)
Remarque 5.4 : Ce critère de Nyquist représente seulement une condition
de stabilité suﬃsante, mais non nécessaire. Si l’une des bandes recouvre
le point critique, aucune conclusion ne peut être émise sur la stabilité
du système en boucle fermée.
Remarque 5.5 : Il est intéressant de noter ici que les retards purs des
fonctions de transfert gij(s) (i = j) ne prennent pas part à l’analyse
de stabilité. Si la condition précitée est satisfaite pour un système,
la stabilité ne s’en trouvera aucunement modiﬁée en changeant leurs
valeurs.
5.4.3 Procédure d’ajustement
Eu égard à l’analyse de stabilité faite précédemment, les bandes de Gersh-
gorin ont, vis-à-vis de la stabilité, la même interprétation que les incertitudes
traitées dans la section précédente. Pour garantir un système diagonalement
dominant et stable, il est nécessaire de maintenir une certaine distance entre
le point critique et la bande associée à chaque système diagonal. Ainsi, le
paramètre de synthèse déﬁnissant cette distance minimale M˜m est utilisé ici.
Les performances en boucle fermée peuvent, quant à elles, être considérées
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en utilisant la norme inﬁnie de la fonction de sensibilité complémentaire
ou encore la pulsation de croisement des systèmes diagonaux. Finalement,
le critère fréquentiel de l’équation (4.44) est à nouveau exploité pour la
synthèse à proprement parler.
5.4.4 Exemple de simulation
Un exemple de simulation est considéré ici pour illustrer la démarche















Comme le modèle possède la propriété de dominance diagonale, il ne
nécessite pas de découplage supplémentaire. Notons ici que les fonctions
de transfert de la diagonale représentent des systèmes oscillants ou à non-
minimum de phase qui ne peuvent être modélisés de manière satisfaisante
par des modèles simples tels qu’utilisés en [79], car ces derniers ne sont pas
représentatifs du comportement dynamique.
Les régulateurs initiaux sont obtenus par la méthode de Kappa-Tau en
ne considérant que les systèmes diagonaux. Des spéciﬁcations fréquentielles
sont alors émises. Les mêmes spéciﬁcations sont considérées pour chaque
boucle. Celles-ci consistent en une distance de 0.4 entre les bandes de Ger-
shgorin et le point critique, ainsi qu’une valeur de M∗t = 1.05 pour la norme
inﬁnie des fonctions de sensibilité complémentaire des systèmes diagonaux.
La contrainte Ti = 4Td est encore choisie ici.
Les diagrammes de Nyquist représentant le résultat du dimensionnement
des deux boucles ainsi que les bandes de Gershgorin et les cercles corres-
pondant aux spéciﬁcations édictées sont dépeints en ﬁgures 5.17 et 5.18. Il
peut être constaté que les exigences sont satisfaites.
Les réponses indicielles simulées du système en boucle fermée sont évo-
quées en ﬁgures 5.19 et 5.20 et comparées avec celles produites par les régu-
lateurs résultant de la méthode citée en [16]. La simulation consiste en un
échelon de la consigne relative à y1 au temps t = 0 s et de celle correspondant
à y2 au temps t = 15 s. La ﬁgure 5.19 représente le tracé de la première sor-
tie tandis que la ﬁgure 5.20 décrit celui de la deuxième. On peut remarquer
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Fig. 5.17 – Diagramme de Nyquist de la première boucle avec la bande de Gershgorin
associée.















Fig. 5.18 – Diagramme de Nyquist de la deuxième boucle avec la bande de Gershgorin
associée.
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Fig. 5.19 – Réponses indicielles, tracé de la première sortie (− : régulateur proposé ; −− :
Méthode «Chen»).











Fig. 5.20 – Réponses indicielles, tracé de la deuxième sortie (− : régulateur proposé ; −− :
Méthode «Chen»).
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Régulateur méthode Kp Ti Td
«Chen» [16] 1.08 1.57 0.39
k1(s) proposé 2.92 3.55 0.89
«Chen» [16] 2.24 1.65 0.41
k2(s) proposé 2.62 2.06 0.51
Tab. 5.2 – Paramètres des régulateurs PID
que les régulateurs proposés sont adéquats. En particulier, le dépassement
et le temps d’établissement liés à un changement de consigne s’en trouvent
considérablement réduits. Concernant les interactions entre les boucles, le
nouveau régulateur diminue leurs temps de rejet ainsi que le dépassement
obtenu pour la première sortie, mais ampliﬁe celui de la deuxième. Les pa-
ramètres des régulateurs sont donnés en table 5.2. Notons ﬁnalement que,
bien que la méthode utilisée à titre comparatif soit plus simple dans sa mise
en œuvre, elle requiert cependant les mêmes connaissances du processus que
celle proposée ici, mais ne peut garantir la stabilité du système MIMO en
boucle fermée.
5.5 Conclusions
Ce chapitre, où un modèle paramétrique du système à commander a
été considéré pour l’ajustement, s’inscrit dans la suite logique du chapitre
précédent. Dans un premier temps, l’emploi de modèles a servi à l’étude des
résultats amenés par la minimisation du critère fréquentiel considéré. Un
examen plus détaillé porte sur la considération d’un régulateur PI lorsque
deux paramètres de synthèse sont envisagés, représentant les normes inﬁnies
des fonctions de sensibilité. Dans ce cas, il a été clairement établi, à l’aide
d’un exemple simple, que le critère peut posséder aucun, un ou plusieurs
minima. Le rôle prépondérant du régulateur initial a en outre été souligné,
vu le caractère non convexe du critère. Celui-ci doit se trouver initialement
proche d’un minimum de sorte à favoriser la convergence et à obtenir un
régulateur dont les caractéristiques lui sont proches.
Le dimensionnement de PID par la méthode itérative introduite dans
le chapitre 4, a ensuite été considéré dans le cas où le système est décrit
par un modèle. Les incertitudes sous-jacentes à toute modélisation ont tout
particulièrement été prises en compte pour une synthèse robuste en stabilité
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et en performance. Les incertitudes fréquentielles non-structurées en forme
de disque, appréciées pour leur simplicité ont été choisies pour une étude
détaillée. Sans nécessiter aucune dérivée du proﬁl d’incertitudes, le gradient
et le Hessien exacts ont pu être calculés. L’analyse faite, l’exemple de simu-
lation choisi ainsi que l’application présentée ont montré la simplicité de la
démarche ainsi que les résultats qu’elle peut oﬀrir.
Enﬁn, la procédure a pu être utilisée pour synthétiser une commande
décentralisée qui garantit la stabilité en boucle fermée du système, dans le
cadre des processus MIMO diagonalement dominants. Les bandes de Ger-
shgorin utilisées pour démontrer la stabilité possèdent une similitude avec
les incertitudes discales du cas SISO, qui permet de résoudre le problème
d’automatique de manière semblable. L’exemple proposé montre que les pa-
ramètres de synthèse utilisés sont judicieux et permettent, en plus d’assurer
la stabilité, d’obtenir des résultats améliorant les performances par rapport
à une méthode récente [16].
Chapitre 6
Conclusions
Le travail présenté dans cet ouvrage concerne l’ajustement de régulateurs
PID oﬀrant la possibilité d’utiliser divers paramètres de synthèse issus du
domaine fréquentiel. Le problème a été considéré aussi bien dans le cadre
d’une synthèse directe, où deux procédures de complexité diﬀérentes ont été
présentées, qu’en se fondant sur un modèle du système à commander. Lors
d’une telle approche, les incertitudes associées à la modélisation ont en par-
ticulier été considérées. Dans ce chapitre, les contributions de la thèse sont
passées en revue, leurs points forts ainsi que leurs faiblesses sont notamment
récapitulés.
6.1 Contributions
L’exploitation des deux intégrales de Bode pour la synthèse de régula-
teurs PID est l’une des contributions majeures de la thèse. Ces intégrales
fournissent une estimation de la pente de la phase et de l’amplitude dans le
diagramme de Bode en une pulsation, à partir de la seule connaissance de
la réponse harmonique du système en ce point. Pour les systèmes stables à
minimum de phase, la précision des approximations, qui dépend passable-
ment de la dynamique du système, se révèle très souvent appropriée pour
fournir des résultats de valeur au problème considéré. Il a en outre été dé-
montré que la présence d’un retard pur n’aﬀecte que de manière partielle la
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précision.
Ces intégrales ont été utilisées à plusieurs ﬁns. Dans une première ap-
proche, la méthode s’appuie sur elles aﬁn de calibrer sans modèle la réponse
harmonique de la boucle, en imposant sa pente à la pulsation de croise-
ment. D’autre part, elles ont été utilisées, dans le chapitre qui a suivi, pour
le calcul des dérivées du critère fréquentiel, et permettent sa minimisation
en quelques itérations seulement.
La démarche dérivée de la méthode de Ziegler-Nichols modiﬁée constitue
bien entendu aussi une contribution de la thèse. On a montré comment il
est possible, en requérant une connaissance minime du système, de ﬁxer des
contraintes sur les normes inﬁnies des fonctions de sensibilité et ainsi d’amé-
liorer le calibrage de la boucle par une imposition de pente. Bien entendu,
cette procédure ne garantit pas stricto sensu la satisfaction des contraintes
imposées, mais elle permet de proposer une alternative à la méthode tra-
ditionnelle lorsque celle-ci livre des solutions insatisfaisantes. Les résultats
découlant de simulations et d’expériences temps réel ont démontré ce poten-
tiel. La démarche proposée permet aussi de fournir une solution rationnelle,
fondée sur des paramètres modernes de synthèse, pour le choix du rapport
entre la constante d’intégration et de dérivation. Aucune étude approfon-
die n’a cependant été menée dans ce travail pour conﬁrmer ou invalider le
nombre magique de quatre, préconisé pour la majorité des systèmes indus-
triels traditionnels, mais également parfois contesté dans la littérature.
La méthode itérative, sans modèle du système, recèle plusieurs contribu-
tions importantes. La mesure des normes inﬁnies des fonctions de sensibilité
à l’aide de cycles limites, générés par des expériences non linéaires est l’une
d’elles. Deux schémas, dont les propriétés ont été établies durant ce travail,
permettent ces estimations à l’aide d’une procédure ad hoc. Il a notamment
été démontré que chacun de ces schémas peut générer un régime oscilla-
toire permanent correspondant à la fréquence où le module de la fonction
de sensibilité (ou respectivement de la sensibilité complémentaire) vaut une
valeur choisie. Lorsque cette dernière est supérieure à la norme inﬁnie de la
fonction, la passivité stricte a alors été formellement démontrée. D’autres
méthodes du relais existantes ont notamment été mises à proﬁt pour ex-
traire les informations nécessaires aux méthodes élaborées dans ce travail
dans le but d’eﬀectuer l’ajustement sans le recours à un modèle du système
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à commander.
L’idée d’utiliser un critère fréquentiel général, permettant d’inclure aussi
bien les marges classiques de robustesse que des indicateurs plus modernes,
contribue largement à la ﬂexibilité appréciée de la méthode. Ainsi, diﬀérents
paramètres, pouvant symboliser aussi bien la stabilité, la robustesse que les
performances en boucle fermée, et représentant in ﬁne l’essence du problème
sous-jacent, peuvent être considérés facilement. Du point de vue théorique,
la non-convexité du critère n’impliquant pas une convergence garantie et
qui sous-entend aussi un nombre souvent indéﬁni de solutions, constitue
inévitablement le point faible majeur de la méthode. D’un point de vue
pratique, le choix d’un régulateur initial proche de celui désiré permet très
souvent de remédier à cette faiblesse. Le calcul qui a montré que les dérivées
du critère peuvent, par des artiﬁces de calcul, être représentées à l’aide de
dérivées partielles du régulateur et du système, constitue également un point
d’intérêt de ce chapitre.
La considération d’incertitudes constitue la contribution principale de
l’ajustement fondé sur un modèle. Il a notamment été montré comment
des marges de robustesse peuvent être calculées en présence d’incertitudes
discales. Celles-ci peuvent alors être incorporées au critère à des ﬁns d’ajus-
tement. Comme la minimisation de ce dernier ne requiert aucune dérivée
du proﬁl d’incertitudes, l’optimisation peut être faite facilement, même si,
comme dans l’application donnée, aucun modèle paramétrique n’est fourni.
Finalement, l’utilisation de la méthode pour la commande décentralisée de
systèmes multivariables à l’aide de PID, a montré une application judi-
cieuse de la philosophie présentée et permet, contrairement aux diﬀérentes
procédures existantes, de garantir la stabilité du système MIMO en boucle
fermée.
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